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1.- MARC NORMATIU, DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI I ASPECTES PREVIS  

1.1.- ANTECEDENTS 

En data de desembre del 2020 es presenta a l’ACA el Pla D’emergència en Situació de Sequera de 

l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En data de març del 2021 l’ACA entrega a l’Ajuntament un informe 

de revisió complet on es detallen les mancances o errors crítics que impedeixen una correcta 

avaluació del document o que impossibiliten el compliment de la normativa i obligacions vigents en 

cas de situacions d’alerta i eventual sequera. Per aquest motiu es procedeix a la redacció del present  

Pla d’Emergència en Situació de Sequera de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú_rev. 01, de data 

març de 2022, amb l’objectiu de donar compliment a tots els punts de l’informe entregat (ref.7034738). 

1.2.- EQUIP REDACTOR 

L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, encarrega a l’empresa Companyia d’aigües de Vilanova i la 

Geltrú, SAM, com a mitjà propis i com a empresa encarregada de la gestió i explotació de la xarxa 

d’abastament del municipi de Vilanova i la Geltrú, la redacció del present pla. 

Els tècnics encarregats de la redacció del PE han estat: 

• Marc de Arias Sanabra, Director-Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, 

SAM. Enginyer Industrial 

• Jordi Albet Suñé, Cap del Departament de Producció, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 

La persona de contacte per a qualsevol aspecte relacionat amb el present PES és Jordi Albet Suñé, 

amb el correu electrònic jalbet@aiguesvng.cat ó companyia@aiguesvng.cat i telèfon de contacte 

607.07.24.72 ó 93.811.58.58. 

1.3.- MARC NORMATIU I INSTITUCIONAL  

1.3.a.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE REDACCIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA 

La legislació europea, estatal i catalana defineixen marcs legislatius orientats a la protecció de les 

aigües i per contribuir a pal·liar els efectes de la sequera de manera que, al seu torn, ajudi a garantir 

un subministrament suficient d'aigua en bon estat. 

D’aquest marc, al territori de les Conques Internes de Catalunya se’n deriva el “Pla especial d’actuació 

en situacions d’alerta i eventual sequera” (d’ara en endavant, PES) el qual va ser aprovat per la 

Generalitat de Catalunya per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener. 

Tal com figura al PES, i d’acord a l’article 27.3 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic 

Nacional (LPHN), els municipis amb una població empadronada igual o superior a 20.000 habitants 

han d’elaborar un Pla d’emergència en situacions de sequera (d’ara en endavant, PE o Pla 

d’Emergència). 

mailto:jalbet@aiguesvng.cat
mailto:companyia@aiguesvng.cat
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1.3.b.- MARC LEGAL 

El marc legal, tal com figura al PES, és el següent: 

• La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la 

qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. 

•  La Llei 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s'aprova el Pla hidrològic nacional (LPHN).La Llei 

10/2001, de 5 de juliol, per la qual s'aprova el Pla hidrològic nacional (LPHN). 

• El Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016 –– 

2021, aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener, i pe2021, aprovat per Decret 1/2017, de 3 de 

gener, i per Reial decret 450/2017, de 5 de maig,  

• Reial decret 450/2017, de 5 de maig, i el seu Programa de mesures, aprovat per Acord 

GOV/1/2017, de 3 de gener i el seu Programa de mesures, aprovat per Acord GOV/1/2017, de 

3 de gener. 

• El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 

de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 

de novembre (TRLMAC).3/2003, de 4 de novembre (TRLMAC). 

• L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en el seu L’article 117.1 reconeix a la Generalitat 

Autonomia de Catalunya, que en el seu L’article 117.1 reconeix a la Generalitat la competència 

per aprovar els plans i programes hidrològics corresponents a les conques la competència per 

aprovar els plans i programes hidrològics corresponents a les conques internes de Catalunya, 

així com per establir les mesures extraordinàries en el cas de internes de Catalunya, així com 

per establir les mesures extraordinàries en el cas de necessitat per garantir el subministrament 

d’aigua i ordenar la gestió de l’aigua superficial i subterrània en aquest àmbit. 

• El Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord la 

especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, 

de 8 de gener.GOV/1/2020, de 8 de gener. 

En aquest sentit, el PES és el principal document de referència i els PE s’han d’ajustar als 

requeriments definits al PES. En cas de que un PE difereixi en algun aspecte definit al PES, aquesta 

diferència s’ha de justificar convenientment i romandrà a criteri de l’ACA la seva acceptació o rebuig. 

1.3.c.- DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 

Com a document de referència per a la redacció dels PE cal destacar, a l’àmbit estatal, la “Guía para 

la elaboración de planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento 

urbano”, publicada el 2019 per la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 

(AEAS) 
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L’altre document de referencia que hem utilitzat han estat les “Recomanacions per la redacció dels 

Plans d’Emergència en situacions de sequera” redactat per l’ACA. 

1.3.d.- OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Els objectius específics del Pla d'emergència en situació de sequera, són: 

• Recopilar i ordenar la informació bàsica sobre les demandes i la valoració de disponibilitats de 

recursos. 

• Definir els estats de risc d'escassetat vinculats a sequeres en els sistemes propis. 

• Establir les condicions en què s'incorreria en estats de risc d'escassetat i seria necessari 

activar mesures especials per mitigar els efectes de la sequera i prevenir possibles danys de 

més abast. 

• Establir els objectius de reducció de demandes i reforços de disponibilitats, i orientar sobre les 

mesures que s’haurien d’implantar en les diferents situacions d'escassetat en què es pot trobar 

un sistema de proveïment. 

• Establir responsabilitats en la presa de decisions i en la forma de gestionar les diferents 

situacions possibles de sequera. 

• Documentar tota aquesta informació i mantenir-la actualitzada. 

És destacable que els plans de gestió de sequeres es plantegin des dels principis de prevenció i 

mitigació, per la qual cosa els procediments i actuacions per al seu desenvolupament es concreten 

sobre la base de dos enfocaments diferents: 

 

FASE DE PREVENCIÓ: 

• Optimització en l'adequació de les pràctiques d'operació a les condicions especials de cada 

situació en el curt termini. 

• Compliment del marc establert per a l'operació de cada fase de gestió del curt termini. 

• Establiment de les línies generals d'operació dels recursos disponibles, en els balanços 

genèrics i d'operació del sistema per al termini mitjà. 

• Consideracions globals de planificació del sistema en els plantejaments de llarg termini. 

Les mesures de mitigació estan vinculades al compliment dels objectius plantejats i a la minimització 

d'impactes econòmics, ambientals i socials. 
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FASE DE GESTIÓ: 

Inclou totes aquelles que corresponen als escenaris lligats a la declaració de sequera, inclosa la 

situació d’alerta de sequera, que consisteix en la situació que fa preveure, amb alt nivell de probabilitat, 

a partir de les dades d'explotació, l'aparició d'un període de sequera. 

La sistemàtica en la redacció de plans de sequera estableix la definició de tres fases: 

• Alerta. Situació de prevenció i atenció, a causa d'un nivell de reserves baix, amb una gran 

probabilitat d'incórrer en una fase de sequera. El seu objectiu és desenvolupar totes les 

mesures preparatòries per poder complir els objectius de gestió de la fase primera de sequera. 

• Excepcionalitat. Fase d'inici de la situació d'emergència, amb repercussió en els ciutadans. 

Té una incidència moderada en la demanda urbana i en les condicions paisatgístiques 

urbanes, i les seves afeccions estan assumides dins la definició de garantia del sistema de 

proveïment, amb una certa probabilitat d'ocurrència. 

• Emergència. Situació preocupant en la qual s'imposaran restriccions, amb repercussions 

econòmiques, ambientals i socials significatives. Aquesta fase només es dona si es produeixen 

seqüències hidrològiques perllongades de major severitat que les registrades històricament o 

per incompliment dels objectius d'estalvi plantejats. 

A aquestes fases els corresponen unes mesures per dur a terme, amb la finalitat de complir els 

objectius establerts i per assegurar la superació de la situació en els termes establerts i la prevenció 

contra el risc d’haver de passar a una fase de major severitat. El present document recull totes les 

mesures que es duran a terme. 

 

1.4.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL MUNICIPI  

 

1.4.a.- SITUACIÓ GEOGRÁFICA 

Vilanova i la Geltrú és un municipi de costa, situat a la comarca del Garraf. Limita, al nord, amb 

Canyelles; a l’est, amb Sant Pere de Ribes; amb la Mediterrània, al sud; i, a l'oest, amb Cubelles i 

Castellet i la Gornal. 

Concepte Vilanova i la Geltrú 

Superfície (km2).  33,99 

Altitud (m).  22 

Longitud (º).  1,72645 

Latitud (º).  41,224131 
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Coordenades UTM x (m).  393250 

Coordenades UTM y (m).  4564500 

1.4.b.- CLIMA 

El clima és mediterrani litoral, una forta irregularitat tèrmica i pluviomètrica. A l’estiu, les temperatures 

acostumen a ser elevades, en canvi, els hiverns són suaus i rarament es produeixen glaçades. 

L’època de màxima precipitació és la tardor, sobretot els mesos de setembre i octubre i la mínima a 

l’estiu, durant el mes de juliol. 

1.4.c.- ECONOMIA 

La activitat industrial té una gran importància en l’economia del municipi, mentre que l’agricultura ha 

sofert una dràstica disminució dels conreus durant els darrers anys. La incidència turística, malgrat la 

posició costanera, ha estat discreta. 

Vilanova i la Geltrú té el tercer port en importància de Catalunya, un dels principals ports pesquers de 

Catalunya, amb la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú provinents de l'antiga Germandat i 

Confraria de Sant Elm (fundada l'any 1579), i es constitueix en 1921 el nou Pòsit de Pescadors, on 

actualment es pot fer la compra directa del peix a través d'Internet. Vilanova i la Geltrú també disposa 

d'una estació nàutica on se celebren competicions nàutiques de caràcter nacional i internacional. 

 

1.4.d.- TRANSPORT 

Completen les comunicacions l'autopista C-32, coneguda també com a Autopista Pau Casals; 

l'autopista del Garraf, que uneix l'aeroport de Barcelona - el Prat; l'autovia C-15, coneguda també com 

l'Eix Diagonal, que uneix la ciutat de Manresa, i l'Autopista de la Mediterrània AP-7. 

L'estació de ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, disposa de connexió ferroviària que uneix Tarragona, a 

la ciutat de Tortosa, a la ciutat de Reus, i amb les terres de ponent, connecta amb la ciutat de Lleida. 

A l'estació de Vilanova i la Geltrú hi ha també un servei de rodalia de Barcelona, l'R2 Sud (Barcelona 

Estació de França-Sant Vicenç de Calders), operada per Renfe Operadora. 

 

1.4.e.- ESTUDI POBLACIONAL 

A continuació presentem la taula de l’evolució demogràfica de la població a la ciutat: 

1497 1553 1787 1887 1900 1920 1950 1970 2010 2019 

97 127 6.161 13.811 11.856 13.720 19.483 35.714 66.532 67.086 

https://ca.wikipedia.org/wiki/C-32
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aeroport_de_Barcelona_-_el_Prat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manresa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Autopista_de_la_Mediterr%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Vilanova_i_la_Geltr%C3%BA
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tarragona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tortosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rodalia_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_R2_(Rodalia_de_Barcelona)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Sant_Vicen%C3%A7_de_Calders
https://ca.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
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Any Total 

1998 50244 

1999 51409 

2000 52389 

2001 53421 

2002 55063 

2003 57300 

2004 59409 

2005 61427 

2006 62826 

2007 63196 

2008 64905 

2009 65890 

2010 66532 

2011 66905 

2012 66591 

2013 66275 

2014 65941 

2015 65684 

2016 65972 

2017 66077 

2018 66274 

2019 67086 
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1.5.- VINCULACIÓ DEL MUNICIPI AMB EL PES  

Tal com anirem concretant i detallant en els següents apartats del present Pla d’Emergència en 

Situació de Sequera, el 94,35% dels recursos necessaris per garantir el subministrament al municipi, 

provenen de les Conques Internes de Catalunya, concretament d’Aigües Ter Llobregat (ATL) i a partir 

de la qual se’n deriva el “Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera (PES)”, per 

aquest motiu existeix un vincle entre el municipi de Vilanova i la Geltrú i el PES. 

L’objectiu del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (en endavant, PES) és 

donar continuïtat a la gestió dels episodis de sequera mitjançant un instrument àgil i eficient. D’altra 

banda, el PES dona compliment al mandat de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic 

Nacional, que estableix que tots els organismes de conca han d’elaborar un Pla per enfrontar-se a les 

situacions de sequera. 

En el PES, es distingeixen divuit unitats d’explotació, en les que la declaració de l’estat de sequera es 

pot realitzar de manera independent. Aquestes unitats són homogènies en quant a l’origen dels 

recursos hídrics emprats pels abastaments municipals. Aquestes divuit unitats són: 

1. Anoia – Gaià 

2. Aqüífer Carme – Capellades 

3. Aqüífer Fluvià – Muga 

4. Aqüífer Plioquaternari de Tarragona 

5. Aqüífer del Baix Ter 

6. Capçalera del Llobregat 

7. Capçalera del Ter 

8. Consorci d’Aigües de Tarragona 

9. Embassament de Boadella 

10. Embassaments del Llobregat 

11. Embassaments de Siurana – Riudecanyes 

12. Embassaments del Ter 

13. Embassaments Ter – Llobregat 

14. Empordà 

15. Estany de Banyoles 

16. Mig Llobregat 
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17. Prades – Llaberia 

18. Serralada Transversal 

El municipi de Vilanova i la Geltrú  segons l’annex núm.1 del Pla especial d’actuació en situació d’alerta 

i eventual sequera es troba dins de la unitat d’explotació dels Embassaments Ter-Llobregat. 

A la taula adjunta es mostra la reserva d’aigua conjunta prevista per a cada un dels estats de sequera 

(hm3). 

 

A continuació, les reserves per a cada embassament en cada un dels estats de sequera (hm3). 
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2.- QUANTIFICACIÓ DELS RECURSOS DISPONIBLES  

2.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA XARXA D’ABASTAMENT GESTIONADA PER 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

La xarxa de distribució de Vilanova i la Geltrú es subministra a través del dipòsit núm. 1 i el dipòsit 

núm. 3 , situats respectivament al nord-oest i al nord-est de la ciutat els quals  estan connectats entre 

si mitjançant una canonada de diàmetre 600 mm. El Dipòsit de Santa Maria, abasteix el barri de Santa 

Maria de Cubelles, el qual no està comunicat amb la resta de la xarxa de distribució de la ciutat. 

El casc urbà consolidat, forma una plataforma amb pendent casi uniforme del 2,5 % fins a mar, que 

permet el subministrament per gravetat de gairebé la totalitat de la població, apart dels nuclis alts de 

les proximitats dels dipòsits, com és el cas de la part alta de la Collada - Sis Camins i la zona de Corral 

de Carro, que es subministren mitjançant grups de pressió a la sortida dels dipòsits respectius. 
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Imatge 1: Terme Municipal de Vilanova i la Geltrú 
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Imatge 2: Sectors abastits pel dipòsit de Santa Maria, 1 i 3 

 

DIPÒSIT DE 
SANTA MARIA 

DIPÒSIT 1 

DIPÒSIT 3 
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Imatge 3: Sectors sense subministrament  municipal 
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Imatge 4: Microsectorització pel control i monitorització de la xarxa 

 

 

CANONADES 

Les canonades instal·lades son de diferents materials. La part de fibrociment, d’una antiguitat igual o 

menor a 45 anys, constitueix un 30,46% del total. Des de l’any 1985 s’han instal·lat canonades de 

polietilè a totes les urbanitzacions noves, essent a l’actualitat  un 64,32% del total de canonades de 

distribució. Les canonades de fosa en menor quantitat son tant  sols el 5,23% 
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La totalitat de canonades de distribució instal·lades son d’una pressió nominal de 10 bars. A partir de 

l’any 2016, totes les canonades que s’instal·len són de 16 bars. 

Les unions de les canonades de fibrociment son de junta Gibault a les més antigues i de junta RK a 

les més recents. A les canonades de polietilè les unions son amb maneguets electrosoldables o amb 

soldadura a testa, predominant aquesta última a les de major diàmetre. A les instal·lacions de polietilè, 

anteriors a l’any 1985 podem trobar unions de polietilè roscades per a diàmetres igual o inferiors a 

110 mm. Les unions de canonades de fosa son per junta estàndard als trams normals i junta exprés 

pels punts especials. La nomenclatura utilitzada és: 

• FC (fibrociment) 

• FD (Fosa Dúctil) 

• PE (Polietilé) 

L’inventari de canonades existent a la ciutat és el següent: 

MATERIAL DN (mm) Longitud (m) (km) 

FC 50 12.185,67 12,19 

FC 60 15.124,25 15,12 

FC 80 5.306,92 5,31 

FC 100 7.522,55 7,52 

FC 125 1.305,10 1,31 

FC 150 7.424,13 7,42 

FC 200 8.661,78 8,66 

FC 250 2.394,81 2,39 

FC 300 97,43 0,10 

FC 350 560,15 0,56 

FC 400 2.588,37 2,59 

FC 450 179,45 0,18 

FC 500 148,83 0,15 

FC 600 3.546,69 3,55 

 TOTAL FC    67.046,13   

FD 100 572,10 0,57 

FD 150 701,44 0,70 

FD 200 2.877,27 2,88 

FD 250 682,75 0,68 

FD 300 2.162,14 2,16 
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FD 400 2.118,22 2,12 

FD 600 2.389,45 2,39 

  TOTAL FD    11.503,36   

PE 50 1.750,97 1,75 

PE 63 36.669,70 36,67 

PE 75 4.520,46 4,52 

PE 90 12.456,46 12,46 

PE 110 24.308,71 24,31 

PE 125 14.577,73 14,58 

PE 140 496,16 0,50 

PE 160 30.874,24 30,87 

PE 200 11.993,54 11,99 

PE 250 2.880,82 2,88 

PE 315 1.042,78 1,04 

  TOTAL PE    141.571,56   

TOTAL 220.121,05 220,12 

 

A excepció de la xarxa de Santa Maria, que es troba totalment aïllada de la xarxa de la ciutat. les 

xarxes abastides pel dipòsits 1 i dipòsits 3 es troben interconnectades.  

El 98% de la ciutat és alimentat directament dels dipòsits. La resta de la ciutat requereix equips de 

bombeig per a poder garantir la pressió mínima. 

 

CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ 

L’any 1997 va començar la instal·lació de les cambres de regulació de pressió que necessitarà la 

xarxa per mantenir una pressió constant de subministrament, un primer pas necessari pel 

subministrament definitiu amb aigua directa. 

La constitució de les cambres fetes en obra de formigó armat, es a base d’un recinte soterrat 

accessible, pel que circula la canonada de la xarxa a regular. La canonada general amb vàlvula de 

tancament de papallona i ventosa, disposa d’un by-pass, generalment de diàmetre menor, equipat 

amb dues vàlvules, entre les que s’ha instal·lat un filtre i la vàlvula de regulació amb dos manòmetres 

per comprovar la pressió aigües amunt i avall.  
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Disposen de sensors de pressió que envien la senyal instantània a un equip de telecontrol que la emet 

via radio a la central, on es registra i controla el servei.   A continuació es detallen les cambres 

instal·lades. 

 La relació de cambres existents amb el seu codi d’us intern de la companyia és la següent: 

Codi Nom instal·lació Procedència aigua 

CR - 001 Cambra reguladora del Grifi (Tacó) Dipòsit 3 

CR - 002 Cambra reguladora del Llimonet Dipòsit 3 

CR - 003 Cambra reguladora de la Pallissa Dipòsit 1 

CR - 004 Cambra reguladora de la Moixiganga Dipòsit 3 

CR - 005 Cambra reguladora de La Geltrú Dipòsit 3 

CR - 006 Cambra reguladora de la Pastera Dipòsit 3 

CR - 007 Cambra reguladora de Miquel Guansé Dipòsit 1 

CR - 008 Cambra reguladora de Joaquim Mir Dipòsit 3 

 

Actualment a totes les cambres reguladores hi ha instal·lat un controlador electrònic per a vàlvules 

hidràuliques reguladores de pressió, model Pegasus o i2O, que gestiona la pressió de sortida en 

funció del temps (control horari) i/o cabal. 

Aquest sistema té les següents aplicacions: 

• Control modulat de la pressió de sortida de la vàlvula reguladora: les pressions màxima i 

mínima es poden predeterminar mecànicament. Dintre d’aquests límits el Pegasus ajusta 

proporcionalment la sortida per crear els perfils de pressions desitjats. 

• Els perfils de pressió de sortida es poden definir en funció del control horari i/o del cabal. Poden 

establir-se perfils de pressió diferenciats per a cada dia, per dia/nit, o bé per diari/cap de 

setmana. 

• Enregistrament de dades de cabal i pressió aigües amunt i avall de la vàlvula. 

• Comunicació remota de dades via radio control.  

El sistema i2O de control de vàlvules reguladores de pressió (PRV) permet a la companyia d’aigües 

reduir de forma optima i automàtica la pressió al sector, amb la mínima intervenció per part del 

personal d’explotació. El sistema i2O ajusta constantment la pressió a la sortida de la PRV al nivell 

mínim que garanteixi en tot moment la qualitat del servei al abonat i optimitzi la pressió de forma 

automàtica a la resposta dels canvis en les condicions de funcionament a la xarxa, posterior a  la 

instal·lació de l’equip. 

El conjunt format pel controlador y el sensor recullen dades contínuament del sector i comuniquen 

amb el servidor i2O, el qual mitjançant un sofisticat algoritme ajusta els paràmetres de control en 
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funció de l’anàlisi de les dades registrades. L’algoritme, de forma progressiva, dedueix les lleis del 

comportament hidràulic del sector, amb objecte de optimitzar la pressió del mateix. Els canvis en les 

lleis del control son actualitzades en el controlador, que governa els moviments de la vàlvula pilot 

avançada del (APV) en resposta al canvis que es produeixen a la xarxa de distribució, donant com a 

resultat el control de la pressió a la sortida. 

Tot el sistema està connectat al sistema SCADA de les oficines per permetre conèixer via remota les 

pressions i cabals que hi ha en tot moment. 

2.2.- DESCRIPCIÓ DELS DIPÒSITS GESTIONATS PER LA COMPANYIA 

 

Els dipòsits de capçalera de la ciutat són: 

Dipòsit Capacitat % Aigua ATL % Recursos Propis 

Dipòsit 1 10.000 m3 90,35 % 9,65% 

 

Els dipòsits de regulació de la ciutat són: 

Dipòsit Capacitat % Aigua ATL % Recursos Propis 

Dipòsit 3 2.900 m3 100 % 0 % 

Dipòsit Santa Maria 691 m3 100 % 0 % 

 

DIPÒSIT 1 

Aquest dipòsit està situat al barri de la Collada, al solar en la confluència de l’Avinguda del riu Foix , 

numero 64 i el carrer Margalló. Es tracta d’un dipòsit circular soterrat, format per murs de contenció 

de formigó. Les mides interiors son de 36,50 m. de diàmetre i 10,00 m. de profunditat efectiva. La cota 

de l’entorn es de 82 m i la de solera és de 71,50 m. La capacitat efectiva és de 10.000 metres cúbics.  

Es va construir l’any 1904 i disposa d’una paret de protecció de 1,20 m. sobre el terreny circumdant. 

L’any 1999 es va instal·lar una coberta flotant a base de làmina de polipropilè. L’any 2000 es va 

reurbanitzar la parcel·la i es va procedir a la inauguració de la coberta i les noves instal·lacions. La 

parcel·la està tancada en la seva totalitat i disposa d’un habitatge antic rehabilitat, pel vigilant i altres 

recintes per les instal·lacions. L’any 2018 es substitueix la coberta flotant per una coberta tipus DOMO. 

El dipòsit disposa de dos accessos al vas mitjançant dos obertures laterals realitzades a la coberta 

DOMO. Al costat sud és on hi han instal·lades la bomba submergides del càmping i de la Collada Alta. 
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La instal·lació disposa de un grup electrogen automatitzat, que es posa en funcionament si hi ha una 

apagada elèctrica. 

Les operacions de neteja del dipòsit són anuals i la darrera es de desembre de 2019.  

Aportacions al dipòsit: 

L’alimentació del dipòsit la constitueixen diverses captacions que és detallen a continuació:  

• Mina de captació de la riera del Marmellar,  

• Pou Coladors,  

• Pou Mas Ricart,  

• Pou Mas Tapet,  

• Pou Nostra Senyora de la Llum   

• Dipòsit de la Costa d’Aigües Ter-Llobregat (Abrera) 

D’aquestes aportacions estan en ús permanent únicament la Mina de Marmellar i l’aigua d’Abrera. La 

resta de pous, actualment estan fora d’ús o fora de servei, tal com hem detallat anteriorment. 

Aquestes aportacions utilitzen dues entrades a dipòsit independents, una per l’aigua que subministra 

ATL i la segona pels cabals procedents de la Mina Príncipe Alfonso i dels pous, que prové tot del 

Repartidor de Coladors. 

 

Potabilització dipòsit: 

El sistema de potabilització de l’aigua del dipòsit 1, és fa a base d’hipoclorit sòdic amb una 

concentració de clor del 15%. Hi ha instal·lat un sistema de cloració automàtic programable, per afegir 

clor quan es necessiti i rebi l’ordre de l’analitzador que funciona en continu.  

Es realitza una mesura de clor de l’aigua provinent d’ATL i una altra a la Mina abans de l’entrada a 

dipòsit i una altre a la sortida a xarxa, mitjançant un autòmat, s’afegeix una aportació d’hipoclorit sòdic 

a l’entrada del dipòsit per arribar al punt de consigna establert de 0,7 ppm  

En la sortida de dipòsit anomenada “Aragai-Collada”, hi ha instal·lat un analitzador fotomètric i un 

lector de conductivitat. El control de conductivitat, ens adverteix d’una concentració alta de sals que 

pot provocar incidències en la desinfecció.  

L’analitzador fotomètric és l’encarregat de fer analítiques de clor de forma continuada durant les 24 

hores. En cas de detectar valors fora de rang, posa en marxa el sistema de post cloració. Es tracta de 

injectar una cloració addicional a la sortida del dipòsit. Aquesta post cloració, en regim normal, no es 

posa mai en servei, únicament s’activaria automàticament, en el cas que una avaria o qualsevol altre 

incidència provoquessin una disminució en la concentració de clor prefixada a menys de 0,5 ppm 
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Subministraments a xarxa: 

A cota de solera existeixen dues canonades de sortida, una de 600 mm de diàmetre amb canonada 

de fibrociment que circula per la carretera de l’Arboç i abasteix la zona oest del nucli urbà, 

concretament la reguladora de la Pallissa i de Miquel Guansé. La segona sortida del dipòsit es fa 

mitjançant una canonada de 250 mm de polietilè, que alimenta la zona inferior dels nuclis de la Collada 

- Sis Camins, així com Sumella, l’Aragai i Carrerada.  

Alhora hi ha dos bombaments, un que alimenta el sector de Collada Alta  i l’altre el Càmping. Les dos 

bombes estan submergides al dipòsit i aspiren del fons per abastar al Càmping Vilanova Park y al 

sector de cases més properes al dipòsit, anomenat sector Collada Alta.  

La mina per on discorre la canonada de sortida del dipòsit de diàmetre 600 mm és visitable i es troba 

en bon estat. S’accedeix des d’una parcel·la rústica privada, que dóna pas a una cambra amb porta 

de 0,80 m per 2 m. La llargada d’aquesta mina de sortida es d’uns 120 m i disposa d’enllumenat, amb 

punts de llum fluorescents cada 5 metres. A la sortida del dipòsit hi ha instal·lada una vàlvula de 

papallona motoritzada, que s’acciona des de un quadre situat a la part superior, dins el magatzem. 

Aquesta vàlvula i la reducció a sortida de dipòsit 900/600 ha estat renovada el febrer del 2015. 

La mina per on discorre la canonada de sortida del dipòsit que subministra a la zona “Aragai – 

Collada”, de diàmetre 250 mm, és visitable i es troba en bon estat encara que es molt estreta i baixa 

per entrar-hi a peu. S’accedeix des d’un pou mitjançant una escala de 12 m de profunditat i per l’altre 

extrem des d’una cambra amb porta de 0,80 m per 2 m des de la parcel·la del TEGAR. La llargada 

d’aquesta mina de sortida es d’uns 90 m.  

El grup de Bombament de Collada Alta, està equipat amb una bomba submergible INDAR UGP-0640-

05 de 4kW amb variador de freqüència i amb una tensió de treball de 380V., connectada a un calderí. 

EL propi tub d’impulsió, té una derivació que torna a entrar al dipòsit per poder realitzar la recirculació, 

a través de mig anell perimetral, que és el mateix que el de la postcloració. El sistema de postcloració, 

en el cas que es poses en marxa per una emergència, injectaria clor a l’anella de recirculació, per tal 

que l’aigua clorada es distribuís al dipòsit de forma homogènia pel mig anell. 

La bomba de Collada Alta disposa de un grup d’emergència, format per dos bombes de menor cabal. 

La posta en marxa d’aquestes és fa manualment en el cas d’aturada de la bomba principal. Aquestes 

bombes també s’utilitzen en el cas de buidat del dipòsit, ja que si el dipòsit està buit, agafen aigua 

directament de la mina i la bombegen directament a la xarxa de collada alta, aquest grup utilitza el 

mateix calderí que per la bomba principal. 

El grup de Bombament del Camping, està format per una bomba amb variador de freqüència que 

bombeja l’aigua fins el càmping. La bomba és submergible model INDAR UGP-0840-02R de 27kW 

amb una tensió de treball de 380V. 
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Subministrament elèctric: 

Tota la instal·lació del dipòsit 1, esta connectada a la xarxa elèctrica, amb un contracte de 43,638kw 

de potència. En el cas de fallada en el subministrament elèctric, la instal·lació disposa d’un grup 

electrogen que es posa en funcionament de forma automàtica, per tal de poder garantir que la 

instal·lació resti en funcionament. 

Telecontrol: 

El dipòsit disposa d’un sistema de vigilància i comandament mitjançant un equip de telecontrol 

centralitzat via ràdio. Disposa de diverses alarmes programades amb diferents nivells que en cas de 

superar els nivells autoritzats envien alarmes via SMS al servei de guàrdia i comandaments de 

l’empresa en funció del nivell d’importància de la senyal. Els equips instal·lats detecten i transmeten 

les següents dades: 

• Cabals i volums lliurats al dipòsit. 

• Estat de funcionament, cabals i pressions dels equips de Bombament. 

• Alarma d’intrusió a la cambra de Bombament del dipòsit. 

• Nivell en continu de clor lliure, terbolesa i conductivitat. 

• Situació del sistema d’injecció de clor.  

• Nivell d’aigua en el dipòsit 

• Detecció de fallides de tensió o de falta de fases 

• Nivell de les bateries  i senyal de ràdio. 

• Situació del grup electrogen d’emergència. 

• Estat d’obertura de la vàlvula motoritzada de sortida de dipòsit. 

Des de les oficines de la Nau es pot controlar tot el sistema, a través d’un sistema SCADA. 

Gestió: 

En el Dipòsit 1, les aportacions d’aigua tenen diferent origen, per lo que els protocols establerts son 

els següents: 

1. Anàlisis en continu de la concentració de clor de l’aigua subministrada per ATL 

2. Anàlisis en continu de la concentració de clor de l’aigua subministrada des de el Repartidor de 

Coladors. 

3. Anàlisis en continu de la conductivitat de l’aigua subministrada des de el Repartidor de 

Coladors. 

4. Anàlisis en continu de la terbolesa de l’aigua subministrada des de el Repartidor de Coladors.. 

Quan el nivell de terbolesa sobrepassa el 1 NTU, l’aigua es desviada al clavegueram per tal 

que no entri al dipòsit. 

5. Analitzador en continu del nivell de clor de la sortida del dipòsit cap a la xarxa de distribució. 
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6. Un equip autòmat (PLC) regula la injecció de hipoclorit sòdic dins al dipòsit, en funció de la 

concentració de clor a l’entrada d’ATL, el volum d’aigua aportat per ATL i la concentració de 

clor a la sortida. Amb aquests valors, l’equip autòmat realitza una recloració a l’entrada del 

dipòsit i així obtenir el nivell de concentració de clor consignat pel dipòsit de 0,7 ppm.  

7. En el cas que el nivell de clor a la sortida, fos menor del mínim consignat de 0,5 ppm, s’activa 

la post-cloració, que injecta clor a la sortida a xarxa de distribució directament. 

8. Anàlisis en continu del nivell de terbolesa a la sortida a xarxa. 

9. Anàlisis en continu de la conductivitat a la sortida a xarxa 

10. Diàriament es verifica la concentració de clor i el nivell de terbolesa manualment per tècnics 

especialistes, que permet verificar la bondat del sistema. 

L’esquema de funcionament del dipòsit 1 es detalla en el següent esquema: 

 

 

El percentatge de volums aportats al dipòsit 1 l’any 2019 és: 

 

APORTACIÓ TOTALS % 
1. ATLL dipòsit 3 2.609.278 52,91% 
2. ATLL dipòsit 1  1.869.231 37,90% 
3. ATLL dipòsit Sta.Maria  174.355 3,54% 
5. Mina Marmellar 240.096 4,87% 
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6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0,00% 
7. Pou Mas Tapet 66 0,00% 
8.Pou Coladors 38.431 0,78% 
9. Pou Mas Ricart 46 0,00% 
TOTALS 4.931.503 100,00% 

 

 

DIPÒSIT 3 

Està situat en el límit nord del polígon industrial Marqués. Es tracta d’un dipòsit semisoterrat format 

per murs de formigó armat. Les mides interiors son de 37 m. per 21 m. de planta i 3,80 m. de nivell 

efectiu màxim. La cota de solera és de 89 m. La capacitat efectiva és de 3.000 metres cúbics. 

Es va construir l’any 1972 i està cobert. Disposa d’un sistema de circulació guiada mitjançant envans 

per a perllongar el temps de residència ja que l’entrada i sortida d’aigua es troben a la mateixa paret 

(costat mar).  

Adossat al dipòsit hi ha un recinte de 10 m. per 4 m. cobert i ventilat, on hi ha instal·lats els equips de 

Bombament de 4 x 60 m3/hora amb variadors cap al sector de Masia en Notari i Pirelli i els nous 

equips de cloració i grup electrogen d’emergències. També hi ha un petit bombament amb grup a 

pressió que alimenta uns 20 abonats de la part alta de la zona del Corral de Carro. 

També hi ha una antiga cambra de vàlvules de 7 per 6 m en molt mal estat estructural, amb el by-

pass  d’Abrera, amb les sortides de subministrament i la entrada del pou Collado. Al 1998 es va 

construir la cambra de vàlvules de l’entrada de l’aigua d’Abrera amb vàlvula de regulació altimètrica.  

El recinte està tancat i tots els sistemes del dipòsit estan vigilats per un sistema de telecontrol via radio 

i exteriorment per càmeres de vídeo vigilància. 

Aportacions al dipòsit: 

L’alimentació es única des de l’abril de 2.011 en que es va posar fora de servei el pou Collado. L’any 

1998 comença a rebre l’aigua procedent de la planta d’Abrera des del Dipòsit de la Costa a traves 

d’una canonada de poliester de diàmetre 600 mm, amb un comptador electromagnètic del mateix 

diàmetre. L’entrada a dipòsit és amb un colze que actualment es troba en molt mal estat. 

Potabilització al dipòsit 

El sistema de potabilització és a base d’hipoclorit sòdic, mitjançant sistema de cloració automàtic doble 

programable, de precloració i postcloració, amb lectura continua.  

Subministrament a xarxa: 

A cota de solera existeixen tres sortides de canonades. Una de diàmetre 600 mm. en direcció al nucli 

urbà, altre de diàmetre 250 mm, amb un comptador de control de sortida que subministra als polígons 
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Marqués i Masia en Barreres i la tercera en polietilè de 200 mm amb comptador de control de sortida 

que subministra als polígons Masia en Notari i Prysmian. De la canonada de PE DN200, deriva la 

canonada que alimenta el sector del Camí de Carro mitjançant una bomba regulada per un calderí. 

Subministrament elèctric: 

Disposa d’un subministrament elèctric trifàsic de 80 kW, a una tensió de 380/220 volts, ampliat des 

de la connexió amb bombament independent dels polígons industrials de masia en Notari i Pirelli, al 

2005.  També disposa de un grup electrogen per a poder garantir el funcionament en cas de fallada 

en el subministra elèctric. 

Telecontrol: 

El dipòsit disposa d’un Sistema de vigilància per telecontrol centralitzat via ràdio. Hi han programades 

diverses alarmes amb diferents nivells que en cas de superar-los envien alarmes via SMS al servei 

de guàrdia de l’empresa.  

Els equips instal·lats detecten i transmeten les següents dades: 

• Cabals i volums lliurats al dipòsit des del Dipòsit Costa d’ATLL. 

• Estat de funcionament i horari de l’equip de bombament a pressió. 

• Controls de les diferents bombes i variador del grup de bombament del sector Masia Notari-

Pirelli 

• Alarma d’intrusió a les cambres de vàlvules i al recinte de cloració. 

• Nivell en continu de clor lliure i terbolesa en l’aigua. 

• Situació del sistema de bombament de cloració.  

• Nivell d’aigua en el dipòsit 

• Cabals de sortida de les canonades de 200, 250 i 600 mm. 

• Detecció de fallides de tensió o de falta de fases. 

• Nivell de les bateries i senyal de ràdio. 

• Situació del grup electrogen d’emergència. 

• Estat d’obertura de la vàlvula motoritzada de sortida de dipòsit.  

Gestió  

1. Anàlisis en continu de la concentració de clor de l’aigua subministrada per ATL 

2. Analitzador en continu del nivell de clor de la sortida del dipòsit cap a la xarxa de distribució. 

3. Un equip autòmat (PLC) regula la injecció de hipoclorit sòdic dins al dipòsit, en funció de la 

concentració de clor a l’entrada d’ATL, el volum d’aigua aportat per ATL i la concentració de 

clor a la sortida. Amb aquests valors, l’equip auto nata realitza una recloració a l’entrada del 

dipòsit i així obtenir el nivell de concentració de clor consignat pel dipòsit de 0,7 ppm.  
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4. En el cas que el nivell de clor a la sortida, fos menor del mínim consignat de 0,5 ppm, s’activa 

la post-cloració, que injecta clor a la sortida a xarxa de distribució directament. 

5. Anàlisis en continu del nivell de terbolesa a la sortida a xarxa. 

6. Diàriament es verifica la concentració de clor i el nivell de terbolesa manualment per tècnics 

especialistes, que permet verificar la bondat del sistema. 

L’esquema de funcionament del dipòsit 3 es detalla a continuació: 

 

El percentatge de volums aportats al dipòsit 3 l’any 2019 és: 

 

 Volums (m3) %  

COMPRES A TERCERS 

ATL 2.609.278 100 % 

TOTAL 2.609.278  100 % 

 

 

DIPÒSIT SANTA MARIA 

Està situat a la part alta de la urbanització Santa Maria, a l’extrem superior del carrer dels Oms. Es 

tracta d’un dipòsit circular semi soterrat format per prefabricats de formigó. Les mides interiors son de 

12 m. de diàmetre per 5,00 m. d’alçada efectiva. La cota de solera és de 66,50 m. La capacitat útil és 

de 600 metres cúbics. 

La construcció és de l’any 1995 i està cobert i tancat. Al dipòsit hi ha adossada una cambra de 4 m. 

per 2 m. coberta i ventilada, en la que està instal·lada la detecció automàtica de la cloració, el 
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telecontrol, i el quadre de comandament i protecció elèctrica així com les bombes del sector alt de 

Santa Maria. També hi ha una càmera soterrània amb les vàlvules de maniobra.  

Aportacions al dipòsit: 

L’obra de l’alimentació original del dipòsit efectuada l’any 2000 des de la mina de Santa Oliva a través 

d’una d’impulsió, va ser substituïda al 2009 per la canonada de connexió al DN 500 d’ATLL, aprofitant 

la mateixa canonada d’impulsió. L’entrada és a través d’una  canonada de polietilè de diàmetre 160 

mm. i disposa d’un comptador a l’entrada de dipòsit. 

Es molt important remarcar que aquest sector de Santa Maria tant sols es pot alimentar des del dipòsit 

de Santa Maria, ja que el fet de ser un sector aïllat de Vilanova, requereix una important inversió per 

la seva interconnexió. 

Potabilització dipòsit: 

Els cabal procedents d’ATLL venen des de la planta potabilitzadora d’Abrera. L’aigua requereix en 

moments determinats una recloració cloració per garantir la desinfecció. El sistema de desinfecció es 

a base de solució de hipoclorit sòdic, mitjançant cloració automàtica simple programable, amb lectura 

contínua. El subministrament d’hipoclorit te lloc a través d’una bomba d’impulsos i l’alimentació 

procedeix d’un dipòsit de 50 litres situat a l’exterior. La bomba d’impulsos injecta a un petit circuit de 

recirculació d’aigua. 

Subministraments a xarxa: 

Des del dipòsit s’alimenten tres sectors, un dels quals és mitjançant un grup de pressió amb dos 

bombes amb variador i un petit calderí. 

Des d’aquest dipòsit s’haurà d’alimentar el Prat de Vilanova en el moment que la gestió d’aquests 

abonats passi a titularitat de la Companyia, en l’actualitat el subministra es gestionat per SOREA. Per 

a poder realitzar aquest subministrament, es construirà una canonada nova de transport, del dipòsit 

de Santa Maria al Prat de Vilanova. 

Subministrament elèctric: 

Disposa d’un subministrament elèctric trifàsic en 380/220 volts del quadre general amb una 

contractació de 8 kw. Actualment l’entrada d’aigua d’ATLL es per gravetat. 

 

Telecontrol: 

El dipòsit disposa d’un Sistema de vigilància per telecontrol centralitzat via ràdio. Hi han programades 

diverses alarmes amb diferents nivells que en cas de superar els nivells envien alarmes via SMS al 

servei de guàrdia de l’empresa. Els equips instal·lats detecten i transmeten les següents dades: 
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• Cabals i volums lliurats al dipòsit, des d’ATLL. 

• Situació  i cabals de l’equip de bombament a pressió. 

• Alarma de intrusió a les cambres de vàlvules i al recinte de cloració. 

• Nivell en continu de clor lliure en l’aigua. 

• Situació del sistema de bombament de cloració.  

• Nivell d’aigua en el dipòsit 

• Cabals de sortida de les canonades. 

• Nivell de les bateries i senyal de ràdio. 

• Detecció de fallides de tensió o de falta de fases. 

En el dipòsit de Santa Maria i en el Dipòsit 3, l’única aigua que gestionem és la procedent de la compra 

a Aigües Ter-Llobregat. Els protocols d’explotació que utilitzem a cada un els dos dipòsits es 

lleugerament diferent, pels volums gestionats a cadascun d’ells: 

Gestió 

1. Anàlisis en continu de la concentració de clor de l’aigua subministrada per ATL 

2. Analitzador en continu del nivell de clor de la sortida del dipòsit cap a la xarxa de distribució. 

3. Al tractar-se d’un consum regular, s’injecta un volum constant de hipoclorit sòdic, per realitzar 

una recloració i obtenir la concentració desitjada a la sortida a xarxa. 

4. Diàriament es verifica la concentració de clor i el nivell de terbolesa manualment per tècnics 

especialistes, que permet verificar el resultat de la recloració que realitzem. 

 

 

El percentatge de volums aportats al dipòsit de Santa Maria, l’any 2019 és: 

 Volums (m3) %  

COMPRES A TERCERS 

ATL 174.355 100 % 

TOTAL 174.355  100 % 
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DIPÒSIT 2 

Està situat en el polígon de Mas d’en Seró, a la confluència de la Ronda Ibérica números 80-104, amb 

la Rambla Arnau de Vilanova. Es tracta d’un dipòsit rectangular soterrat, format per murs de contenció 

de formigó. Les mides interiors són de 41,50 m. per 20 m. de planta i 10 m. de profunditat. La cota de 

l’entorn es de 50,50 m i la de solera és de 39,90 m. El volum és de 8.000 metres cúbics i la capacitat 

útil és de 7.000 metres cúbics. 

es va construir l’any 1915. A cota de solera existeix una única sortida en mina visitable d’una canonada 

de polietilè de diàmetre 250 mm. Disposa d’un by-pass de canonada de polietilè de diàmetre 200 mm. 

La coberta es va construir l’any 2.000 a base d’obra de llum única. La parcel·la estava inicialment 

oberta, però es va tancar fa uns anys per mantenir una protecció perimetral. 

El dipòsit està fora de servei des del 1990 a causa de la seva ubicació, que no el fa útil en l’actualitat, 

però també perquè té esquerdes diverses, tant en solera com en paraments, que provoquen pèrdues 

d’aigua importants. 

Aportacions al dipòsit: 

En disposar de l’aigua del transvasament d’Abrera i des del 2008, es va instal·lar una entrada de 

diàmetre 400 mm en fosa provenint de la canonada de distribució de 600 mm des de l’encreuament 

de la Ronda Ibèrica amb la carretera de l’Arboç. La situació del dipòsit impossibilita el seu ús. 

Potabilització dipòsit: 

En l’actualitat no hi ha cap sistema de potabilització instal·lat al dipòsit. 

Subministraments a xarxa: 

El dipòsit actualment disposa d’una sortida de DN 200mm. Que transcorre per l’interior de una galeria. 

Diàmetre insuficient per la posada en marxa de la instal·lació. 

Subministrament elèctric: 

Des de 2003, disposa d’un subministrament elèctric trifàsic de 10 kW, a una tensió de 380/220 Volts. 

Telecontrol: 

El dipòsit disposa d’un Sistema de vigilància per telecontrol centralitzat via ràdio. Actualment, tant sols 

està en funcionament l’alarma d’intrusió i la lectura de comptadors.  
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DIPÒSIT XAMANETS 

Està situat en el Camí de Mas Perellada a 750 m. al nord de la Masia Cabanyes, en terreny de 

propietat de les Caves Jaume Serra, cedit expressament per aquest ús. Es tracta d’un dipòsit circular 

elevat format per prefabricats de formigó. Les mides interiors son de 14 m. de diàmetre per 4,50 m. 

d’alçada efectiva. La cota de solera és de 80 m.. La capacitat útil és de 600 metres cúbics. 

La construcció és de l’any 1992 i està cobert. Al dipòsit hi ha adossada una cambra de 4m. per 4 m. 

coberta i ventilada, en la que està instal·lada la cloració, un equip d’impulsió i el quadre de 

comandament i protecció elèctrica, així com les vàlvules de maniobra.  En una altre cambra adossada 

hi han instal·lats el dipòsit de clor. El dipòsit Xamanets esta fora de servei des de l’arribada de l’aigua 

d’Abrera i tant sols està equipat per un cas d’emergència.  

 

Aportacions al dipòsit: 

L’alimentació del dipòsit prové dels pous Xamanets II i III, el I està fora d’ús. L’entrada és independent 

per a cada pou a través de canonades  de polietilè de diàmetre 110 mm. Cada entrada disposa d’un 

comptador i una presa de mostres, situades a la cambra adossada.  

Potabilització dipòsit: 

El sistema de potabilització és a base de solució de hipoclorit sòdic, mitjançant cloració automàtica 

simple programable, amb lectura contínua. El subministrament d’hipoclorit té lloc a través d’una bomba 

d’impulsos i l’alimentació procedeix d’un dipòsit de 1000 litres situat a la cambra adjacent. 

Subministrament a xarxa: 

Hi ha una canonada construïda l’any 2.008 de polietilè de 250 mm que connecta el dipòsit dels 

Xamenets amb la canonada procedent del Pou Collado i que aboca al dipòsit 3, l’equip està format 

per tres bombes amb variador. 

També hi ha una canonada de FC DN150 que subministra a un hidrant H-100 del camí Ral i alhora 

està connectat al FC DN200 provinent del dipòsit 3. 

Existeix una previsió realitzada l’any 2008 que uneix quasi definitivament la xarxa del P.I. Masia d’en 

Notari amb el dipòsit. Aquesta es va instal·lar en previsió d’una futura connexió de les Caves Jaume 

Serra a la xarxa general. Resta per canalitzar el tram entre el dipòsit i el punt d’entrega a definir amb 

el client potencial. 

Subministrament elèctric: 
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Disposa d’un subministrament elèctric trifàsic de 80 Kw, en 380/220 volts que prové del transformador 

que està situat a prop del pou Xamanet I. El bombament d’impulsió del dipòsit Xamanets, està 

constituït per tres bombés de 15 CV. 

Telecontrol: 

Actualment els pous i el dipòsit estan vigilats per un sistema de telecontrol via radio. Actualment, tant 

sols està en funcionament l’alarma d’intrusisme. 

Està situat en el Camí de Mas Perellada a 750 m. al nord de la Masia Cabanyes, en terreny de 

propietat de les Caves Jaume Serra, cedit expressament per aquest ús. Es tracta d’un dipòsit circular 

elevat format per prefabricats de formigó. Les mides interiors son de 14 m. de diàmetre per 4,50 m. 

d’alçada efectiva. La cota de solera és de 80 m.. La capacitat útil és de 600 metres cúbics. 

 

Gestió 

 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ DE LES FONTS D’ABASTAMENT  

2.3.a.- FONTS PRÒPIES  

Les captacions disponibles gestionades per la Companyia són: 

RIERA DE MARMELLA-PRINCIPE ALFONSO En servei 

POU MASSUQUES II-POU DE LA LLUM Fora de Servei 

POU MAS TAPET Recuperat durant el Decret de Sequera de 

2007. Requereix actuacions. 
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POU COLADORS En servei 

POU MAS RICARD Recuperat durant el Decret de Sequera de 

2007. Requereix actuacions. 

POU PAS DEL BOU Recuperat durant el Decret de Sequera de 

2007. Requereix actuacions.  

POU XAMANETS I  Recuperat durant el Decret de Sequera de 

2007. Requereix actuacions. 

POU XAMANETS II Recuperat durant el Decret de Sequera de 

2007. Requereix actuacions. 

POU CAMPS Fora de Servei 

 

A continuació fem una descripció detallada de les instal·lacions existents: 

 

RIERA DE MARMELLA-PRINCIPE ALFONSO 

Es tracta d’una mina de captació d’aigua subterrània de propietat municipal que discorre per sota la 

riera del Marmellar entre els termes municipals de l’Arboç i de Castellet i la Gornal. És una mina molt 

antiga excavada manualment, d’una llargada de més de 2.000 m. repartits aproximadament a parts 

iguals entre els termes municipals esmentats. 

El revestiment és molt variable, existint trams excavats en roca viva que no tenen revestiment, d’altres 

amb revestiment variats de roca, totxos, inclòs graves reforçades amb capes de morter, i les zones 

més recents tenen arcs de prefabricats ceràmics. 

La profunditat mitjana a la que discorre és de 12 m. per sota del llit del torrent. Disposa d’accessos 

cada 150 m. aproximadament, a través de pous verticals i un accés a través d’escala d’obra a la zona 

d’origen de la captació. Existeix un pou molt antic, junt a aquest accés que pot abocar aigua a la mina 

però que es troba fora de servei, per diversos motius, entre ells la dificultat de subministrament elèctric 

i el desconeixement de la seva qualitat i aforament. 

Les mides de la mina son variables però es pot prendre com vàlid un valor mig de 0,60 m. d’amplada 

per 1,50 de alçada. Els nivells d’aigua que discorren per la mina son variables en funció de l’època de 

pluges.  

Al finalitzar la mina de captació (Mina Riera de Marmellar), la mina passa a ser una mina de transport 

(Mina Príncipe Alfonso), fins a la caseta de Coladors. 
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En el punt d’unió de la mina de captació amb la mina “Príncipe Alfonso” existeix un comptador de 

cabal per ultrasons.  

No existeix contractació elèctrica municipal pels serveis de la mina. La corrent elèctrica necessària 

pel comptador d’ultrasons i per la pre-cloració procedeixen del pou Foix I, propietat de la empresa 

SOREA. 

Anualment realitzem treballs de manteniment a la mina, però requereix d’una actuació contundent per 

la retirada de totes les arrels que obstaculitzen el cabal i provoquen l’augment del nivell de la làmina 

d’aigua, provocant pèrdues al llarg del traçat. Tenim localitzats dos enfonsaments al llarg del traçat, 

que requereixen la seva reparació. 

Durant l’any 2020 s’han iniciat actuacions d’estudi i millora de la zona del naixement, amb l’objectiu 

de recuperar més aigua. Les actuacions han servit per identificar noves galeries i pous interiors a la 

mina, que podrien arribar a aportar més volum d’aigua. L’objectiu de la Companyia es continuar amb 

l’estudi a mesura que sigui possible. 

 

POU MASUQUES II (NOSTRA SENYORA DE LA LLUM) 

És un pou de propietat municipal, excavat manual fins a la profunditat de 104m i re excavat a màquina 

posteriorment fins als 230m sobre terreny calcari. Està situat al costat est  del camí de les Masuques, 

al terme municipal de Castellet i La Gornal.  

El diàmetre de perforació del pou és de 550-600mm aproximadament, i el revestiment és de tub de 

ferro de diàmetre 500mm fins als 140m i de 400mm la resta. 

El pou es troba en una finca tancada que inclou, a més a més del propi pou, un sistema de cloració 

per la mina Príncipe Alfonso en un registre on arriben cabals de la empresa SOREA per a la seva 

conducció fins a la mina a través d’una canonada de fibrociment de 200mm de diàmetre.  

També al costat del pou es troba una estació transformadora de la empresa FECSA-ENDESA, on 

està instal·lat el quadre de mesura, protecció  i de la maniobra del pou.  

Dintre de la zona tancada existeix un altre pou anomenat “Masuques I” i de característiques similars 

a aquest, però que es troba fora de servei des de fa més de 30 anys. 

La profunditat excavada és de 230m Els nivells estàtic i dinàmic mesurats el març de 1995, són de 

123 i 200m respectivament. El nivell de la reixeta de la bomba és de 205m. 

S’utilitza una bomba submergida de 12 rodets i 40CV que proporciona un cabal nominal de 35m3/h, 

amb una pressió manomètrica a sortida de pou de 0,5 bars. El cabal mig anual disponible del pou és 

de 60.000m3. La potència contractada és de 30kW. 
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L’aigua procedent d’aquest pou va a parar a la Mina Príncipe Alfonso on junt amb l’aigua d’altres 

captacions de SOREA es condueix per gravetat al Dipòsit nº 1. 

L’any 2016, degut a una tempesta elèctrica, la bomba i el sistema de telecontrol van patir danys i va 

quedar inutilitzat. El cabal d’extracció en aquell moment era de 170 m3/dia, amb una mitjana de 7 

m3/hora, molt inferior al que s’havia extret en anterioritat. 

El desembre del 2020 es retira la bomba i es realitza una inspecció amb càmera submergible del pou, 

Es constata la presencia d’una gran quantitat de precipitació de carbonat càlcic sobre l’entubat, les 

quals dificulten o anul·len l’entrada d’aigua provinent de l’aqüífer. 

La captació requereix de bomba nova i sistema de comunicacions i control nous. 

 

POU MAS TAPET 

És un pou de propietat municipal, excavat a màquina sobre terreny calcari i està situat al costat oest 

tocant al camí de Mas Tapet, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Al costat del pou es troba una 

caseta rehabilitada l’any 2008  que ubica el quadre de protecció, automatismes, telecontrol i cloració. 

 El diàmetre de perforació del pou és de 450mm i el revestiment és de tub de ferro de diàmetre 400mm 

Les característiques tècniques del pou Mas Tapet segons l’expedient de legalització de l’aprofitament 

d’aigües son les següents: 

• Topònim: Pou Mas Tapet 

• Referència expedient Generalitat: CC2003002217. 

• Data resolució expedient: 22 de febrer de 2005 

• Tipus de captació: Subterrània 

• Titular: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

• Terme municipal: Vilanova i la Geltrú 

• Comarca: Garraf 

• Aqüífer: Ni classificat, ni protegit 

• Destinació: Reg públic. Carregues de vehicles municipals per reg i neteges: 3.000 m3/any. Els 

3.000 m3/any restants es destinen a abastament per casos d’emergència d’avaries de la xarxa 

general o d’aturada de la planta potabilitzadora d’aigua d’Abrera. 

• Volum màxim: 6.000 m3/any 

• Cabal mitja equivalent: 0,18 l/seg 

• Mecanisme de captació: Bomba 

• Potencia de la bomba: 36,8 kW 

• Profunditat 135 m 
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• Diàmetre : 400 mm  

• Títol de l’aprofitament: Resolució de la Junta d’Aigües de Catalunya 

• Termini de l’aprofitament: 50 anys a partir de l’1 de gener de 1986 

• Coordenades UTM X: 390.514 

• Coordenades UTM Y: 4.566.811 

La profunditat excavada és de 135m. Els nivells estàtic i dinàmic mesurats el març de 1995, són de 

80,17 i 82,77m respectivament. El nivell de la reixeta de bomba és de 120m. 

S’utilitza una bomba submergida d’11 rodets i 50CV (B-1 PO-010) que proporciona un cabal de 

67m3/h, amb una pressió manomètrica a sortida de bomba de 13 bars. El cabal mig anual autoritzat 

del pou és de 50.000m3. La potència contractada és de 45kW en tensió trifàsica de 400/230V. 

L’aigua procedent d’aquest pou va a parar al “Repartidor” on juntament amb l’aigua d’altres captacions 

es condueix per gravetat al Dipòsit nº 1. La cloració es realitza en aquest dipòsit. 

A la sortida del pou hi ha instal·lat un cabalímetre connectat al sistema SCADA. 

Des de la revisió i posta a punt de les instal·lacions durant el Decret de Sequera del 2007, la instal·lació 

no ha estat utilitzada. Mensualment s’arranquen les bombes durant 30 minuts per evitar avaries. 

La canonada que transporta l’aigua captada fins al dipòsit 1, esta inutilitzada en un tram que travessa 

una propietat privada i a la qual no ha estat possible entrar per reparar la fuita que hi ha just en aquest 

punt i que impossibilita la utilització de la canonada. 

La canonada, des del dipòsit 1, fins el punt on està trencada a la parcel·la privada, actualment s’utilitza 

en sentit invers i transporta aigua des del dipòsit 1 fins a uns abonats disseminats. Aquests abonats 

estan informats que en el moment que es requereixi, el subministrament serà interromput, per poder 

utilitzar la canonada per transportar aigua des de la captació fins el dipòsit. 

 

POU COLADORS 

Es tracta d’un pou de propietat municipal, excavat a màquina sobre terreny calcari, i està situat a la 

parcel·la municipal de l’Avinguda del Riu Foix, contigu amb la rotonda de la Carretera de l’Arboç, al 

municipi de Vilanova i la Geltrú.  

El pou té un diàmetre de perforació de 500mm i està revestit amb tub de ferro de diàmetre 450mm. 

Les característiques tècniques del pou segons l’expedient de legalització de l’aprofitament d’aigües 

son les següents: 

• Topònim: Pou Coladors 

• Referència expedient Generalitat: D.T. 0788. 



 
 
  
 

 

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA_rev. 01 – AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  34                                        
 

• Data resolució expedient: 31 d’agost de 1994 

• Tipus d’aprofitament: pou de sondeig 

• Titular: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

• Terme municipal: Vilanova i la Geltrú 

• Aqüífer: Garraf 

• Destinació: Abastament població 

• Cabal instantani: 6,6 l/seg 

• Cabal màxim anual: 138.000 m3 

• Maquinaria: 17 CV 

• Profunditat 110 m 

• Diàmetre : 0.45 m  

• Títol de l’aprofitament: Resolució de la Junta d’Aigües de Catalunya 

• Termini de l’aprofitament: 50 anys a partir de l’1 de gener de 1986 

• Coordenades UTM X: 390.374 

• Coordenades UTM Y: 4.565.446 

Dintre de la parcel·la es troba una construcció, anomenada “Repartidor”, que rep l’aigua de la mina i 

de diversos pous, on juntament amb diversos serveis està el quadre elèctric de protecció i 

automatismes del pou. 

La profunditat excavada és de 110m. Els nivells estàtic i dinàmic, mesurats el març de 1995, són 80 i 

95m respectivament. El nivell de la reixeta de bomba és de 100m. 

S’utilitza una bomba submergida de 6 rodets i 17CV (B-1 PO-006) que proporciona un cabal nominal 

de 24m3/h sense pressió residual a la sortida, ja que aboca directament al canal del repartidor en la 

zona de la Companyia d’Aigües. El cabal mig anual disponible de la captació és de 125.000m3. La 

potència contractada és de 25kW. 

El cabal d’aquest pou es junta en el repartidor amb altres aportacions que son conduïdes per gravetat 

fins al Dipòsit nº 1, la conducció d’uns 250m de llargada, es realitza a través d’un tram de canonada 

de fibrociment de 100m i de diàmetre 600mm i els 150m restants en un tram de mina de càrrega. La 

cloració de l’aigua d’aquest pou es realitza al Dipòsit nº 1. 

Aquest pou és utilitzat esporàdicament per mantenir el seu funcionament, però el seu ús ha de ser 

intermitent, ja que l’aigua té uns nivells molt alts de conductivitat i si aportem molt volum del pou al 

Dipòsit 1 per barrejar amb aigua d’ATL i de la Mina provoquem sobrepassar els nivells màxims 

establerts.  
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POU MAS RICART 

És un pou de propietat municipal, excavat a màquina sobre terreny calcari i està situat al costat oest 

tocant al camí de Mas Ricart, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Al costat del pou es troba una 

caseta rehabilitada l’any 2008 que ubica el quadre de protecció, els automatismes, telecontrol i el 

sistema de cloració. 

Les característiques tècniques del pou Mas Ricart segons l’expedient de legalització de l’aprofitament 

d’aigües son les següents: 

• Topònim: Pou Mas Ricart 

• Referència expedient Generalitat: CC2003002214. 

• Data resolució expedient: 2 de març de 2005 

• Tipus de captació: Subterrània 

• Titular: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

• Terme municipal: Vilanova i la Geltrú 

• Comarca: Garraf 

• Aqüífer: Ni classificat, ni protegit 

• Destinació: Reg públic. Càrregues de vehicles municipals per reg i neteges: 3.000 m3/any. Els 

2.000 m3/any restants es destinen a abastament per casos d’emergència d’avaries de la xarxa 

general o d’aturada de la planta potabilitzadora d’aigua d’Abrera. 

• Volum màxim: 5.000 m3/any 

• Cabal mitja equivalent: 0,16 l/seg 

• Mecanisme de captació: Bomba 

• Potencia de la bomba: 15,46 kW 

• Profunditat 147 m 

• Diàmetre : 400 mm  

• Títol de l’aprofitament: Resolució de la Junta d’Aigües de Catalunya 

• Termini de l’aprofitament: 50 anys a partir de l’1 de gener de 1986 

• Coordenades UTM X: 390.002 

• Coordenades UTM Y: 4.565.922 

El diàmetre de perforació del pou és de 450mm i el revestiment és de tub de ferro de diàmetre 400mm. 

La profunditat excavada és de 147m. Els nivells estàtic i dinàmic mesurats el març de 1995, són de 

100 i 103m respectivament. El nivell de la reixeta de bomba és de 120m. 

La bomba instal·lada és de 30CV (B-1 PO 007) que dona 36 m3/h a 135 m.c.a. La potència contractada 

és de 26kW. 
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L’aigua procedent d’aquest pou va a parar al “Repartidor”, situat a la finca del pou Coladors, on 

juntament amb l’aigua d’altres captacions es condueix per gravetat al Dipòsit nº 1. La cloració es 

realitza en aquest dipòsit. 

A la sortida de pou hi ha instal·lat un cabalímetre per mesurar cabals extrets i connectat al sistema 

SCADA de control. 

Des de la revisió i posta a punt de les instal·lacions durant el Decret de Sequera del 2007, la instal·lació 

no ha estat utilitzada. Mensualment s’arranquen les bombes durant 30 minuts per evitar avaries. 

La canonada que transporta l’aigua captada fins al dipòsit 1, actualment s’utilitza en sentit invers i 

transporta aigua des del dipòsit 1 fins a uns abonats disseminats. Aquests abonats estan informats 

que en el moment que es requereixi, el subministrament serà interromput, per poder utilitzar la 

canonada per transportar aigua des de la captació fins el dipòsit. 

Un tram de la canonada de transport de fibrociment de DN150mm, va ser inutilitzat, per nombroses 

fuites i substituït per una canonada de polietilè de DN32mm. Quan sigui necessari utilitzar la captació, 

s’haurà de substituir aquest tram de canonada. 

 

POU PAS DEL BOU 

És un pou de propietat municipal, excavat a màquina sobre terreny calcari i està situat als límits de la 

zona urbanitzable anomenada Mas Pas del Bou, amb el torrent de Sant Joan, al terme municipal de 

Vilanova i la Geltrú.. Al costat del pou es troba una caseta petita  que ubica el quadre de protecció i 

automatismes. 

El diàmetre de perforació del pou és de 450mm i el revestiment és de tub de ferro de diàmetre 400mm. 

La profunditat excavada és de 90m. Els nivells estàtic i dinàmic mesurats el juny de 1996, són de 65 

i 70m respectivament. El nivell de la reixeta de bomba és de 86m. 

Aquest pou disposa d’una sortida de canonada de polietilè de diàmetre 110mm que s’uneix a la del 

Pou Mas Tapet, per la que es condueix fins al “Repartidor”. La cloració es realitza en el dipòsit nº 1. 

Des de la revisió i posta a punt de les instal·lacions durant el Decret de Sequera del 2007, la instal·lació 

no ha estat utilitzada. Mensualment s’arranquen les bombes durant 30 minuts per evitar averies. 

Els equips han estat robats i el subministrament elèctric donat de baixa. 

 

POU XAMANET I 

Es tracta d’un pou de propietat municipal, excavat a màquina sobre terreny calcari i està situat a la 

partida Fondo Guardiola, junt al torrent, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. El revestiment és 
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de tub de ferro de diàmetre 400 mm. Junt al pou hi ha una caseta de 2 m. per 1 m. que ubica 

l’escomesa amb el quadre general que alimenta els pous Xamanet I II i el dipòsit Xamanets, així com 

el quadre de protecció i maniobra del pou Xamanet I. 

La profunditat excavada és de 90 m. Els nivells estàtic i dinàmic, mesurats el març de 1995, son 69 i 

78,35 m respectivament. El nivell de reixeta de la bomba és de 85 m. 

S’utilitza una bomba submergida de 36 CV (B-1 PO-003) instal·lada el 2.008, que proporciona un 

cabal nominal de 50 metres cúbics per hora, amb una pressió manomètrica a sortida de bomba d’10,0 

bars.  Diàmetre de aspiració de 100mm i diàmetre d’impulsió 125mm. El cabal mig anual disponible 

del pou és de 250.000 metres cúbics. La potència contractada per a la totalitat dels dos pous i dipòsit 

Xamanets és de 90 KW.  

Tots aquests equips estan inclosos dins de l’Estació de Bombament. 

Aquest pou alimenta el dipòsit Xamanets. La cloració es realitza al Dipòsit mitjançant un sistema de 

cloració proporcional, amb solució d’hipoclorit sòdic. 

A la sortida del Pou hi ha un cabalímetre connectat al sistema SCADA. 

Des de la revisió i posta a punt de les instal·lacions durant el Decret de Sequera del 2007, la instal·lació 

no ha estat utilitzada. Els equips han estat robats. 

 

POU XAMANET  II 

Es tracta d’un pou de propietat municipal, excavat a màquina sobre terreny calcari i està situat al Camí 

Parellades, tocant al torrent, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. El revestiment és de tub de 

ferro de diàmetre 400 mm. Junt al pou hi ha una caseta d’1,5 m. per 1 m. que ubicava el quadre de 

protecció i maniobra del pou, i que es van desplaçar a dins el Dipòsit. 

La profunditat excavada és de 105 m. Els nivells estàtic i dinàmic, mesurats el març de 1995, son 

71,60 i 79,53 m. respectivament. El nivell de reixeta de la bomba és de 103 m. 

S’utilitza una bomba submergida de 8 rodets i 57 CV (B-1 PO-004) que proporciona un cabal nominal 

de 90 metres cúbics per hora, amb una pressió manomètrica a sortida de bomba de 10,6 bars. 

Diàmetre de aspiració de 100mm i diàmetre d’impulsió 125mm. El cabal mig anual disponible del pou 

és de 400.000 metres cúbics. La potència contractada per a la totalitat dels dos pous i dipòsit 

Xamanets és de 90 KW.  

Tots aquests equips estan inclosos dins de l’Estació de bombament. 
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Aquest pou alimenta el dipòsit Xamanets. La cloració es realitza al Dipòsit mitjançant un sistema de 

cloració proporcional, amb solució d’hipoclorit sòdic. Des de la posada en servei de l’aigua d’Abrera a 

l’octubre de 1998, aquest pou esta fora de servei i tant sols s’utilitza per emergències. 

A la sortida del Pou hi ha un cabalímetre connectat al sistema SCADA. 

El pou està telecontrolat inclòs al sistema SCADA de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, 

des de aquest telecontrol es poden realitzar les següents funcions 

Des de la revisió i posta a punt de les instal·lacions durant el Decret de Sequera del 2007, la instal·lació 

no ha estat utilitzada. Mensualment s’arranquen les bombes durant 30 minuts per evitar avaries. 

 

POU CAMPS 

Es tracta d’un pou de propietat municipal, excavat manualment sobre un terreny calcari, i està situat 

a la vorera est del carrer de la Masia Cabanyes s/n, al municipi de Vilanova i la Geltrú. El revestiment 

és d’obra, de diàmetre 1 m. Per la protecció del pou es van instal·lar unes tapes d’acer, que no 

disposen de sistema anti-vandàlic. Tocant al pou hi ha una caseta de 2 m. per 1 m. On anteriorment 

hi contenia el quadre de protecció i comandament que consistia únicament en un polsador  que 

arrancava la bomba. El sistema de recollida de aigua es mitjançant una boca de reg connectada a la 

bomba i ubicada al terra al costat de la tapa de les bombes. La caseta està tapiada i fora de servei. 

No hi ha subministrament elèctric. 

Les característiques tècniques del pou segons l’expedient de legalització de l’aprofitament d’aigües 

son les següents: 

• Topònim: Pou Camps 

• Referència expedient Generalitat: CC2003002224 

• Data resolució expedient: 29 de novembre de 2004 

• Tipus d’aprofitament: pou de sondeig 

• Titular: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

• Terme municipal: Vilanova i la Geltrú 

• Aqüífer: Garraf 

• Destinació: Carregues de vehicles municipals per rec i neteges 

• Cabal instantani: 0,33 l/seg 

• Cabal màxim anual: 11.000 m3 

• Maquinaria: 7,36 kw 

• Profunditat 50 m 

• Diàmetre : 1100 mm  

• Títol de l’aprofitament: Resolució de la Junta d’Aigües de Catalunya 
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• Termini de l’aprofitament: 50 anys a partir de l’1 de gener de 1986 

• Coordenades UTM X: 392.748 

• Coordenades UTM Y: 4.565.867 

  La profunditat excavada és de 50 m. Els nivells estàtic i dinàmic, mesurats el març de 1995, 

són 40 i 44 m. respectivament. El nivell de reixeta de la bomba és de 49 m.  

 S’utilitza una bomba submergida de 6 rodets, i 10 CV. que proporciona un cabal nominal de 

15 metres cúbics per hora amb una pressió manomètrica a sortida de pou de 5 bars. El cabal mig 

anual disponible del pou és de 60.000 metres cúbics. La potència contractada anteriorment era de 10 

KW en tensió trifàsica de 380/220 volts. 

L’acord anterior amb l’ajuntament, donava l’ús del pou a l’ajuntament sent el manteniment i el 

subministra elèctric és a càrrec de la Companyia. L’any 2016, el pou es va deixar d’utilitzar, donant 

de baixa el subministrament elèctric i desmuntant el quadre elèctric. El motiu va ser que l’aigua era 

utilitzada per les neteges viaris, però el fet de que no tingues instal·lat cap tipus de tractament, podia 

donar origen a problemes de legionel·losis originats pels camions de càrrega i neteja viària. 

No hi ha opció d’utilitzar aquesta aigua per la xarxa municipal, ja que no disposem de dipòsit previ pel 

seu tractament. Es podria considerar un  recurs vàlid, habilitant un tractament específic en continu, 

per a neteja viària i regs. Els nivells de conductivitat són molt alts. La bomba es va deixar instal·lada i 

el subministrament elèctric es va donar de baixa. 

 

ACTUACIONS NECESSÀRIES  
Amb l’objectiu de poder posar en funcionament les instal·lacions fora d’ús, anteriorment citades, a 
continuació detallem les mesures que l’Ajuntament durà a terme:186: 

Pou Xamanets  Reparar bombes impulsió del dipòsit de 
Xamanets al dipòsit 3. Mai s’han posat en 
servei. 

 Instal·lar equips mesura en continu de 
clor, terbolesa i conductivitat. 

 Revisar canonades de transport fins 
dipòsit 

 Augmentar potència elèctrica instal·lació. 
 Equipar el pou Xamanets 3.  
 Instal·lar sonda nivell al pou Xamanets 1 
 Connectar el sistema al telecontrol. 

(bidireccional) 

Pou Mas Ricart  Renovar 198 ml de canonada que està 
fora de servei. 

 Connectar el sistema al telecontrol. 
(bidireccional)  
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Pou Mas Tapet  Renovar 216 ml de canonada que està 
fora de servei per l’interior d’una parcel·la 
privada. 

 Connectar el sistema al telecontrol. 
(bidireccional) 

Pou Nostra Senyora de la LLum  Reperforar pou i equipar completament 

Pou Pas del Bou  Reperforar pou i equipar completament 

Pou Camps  Per poder connectar a la xarxa s’ha de 
instal·lar una canonada nova fins a un 
dels dipòsits (inviable) 

 

A la redacció de la present revisió s’estan duent a terme les actuacions necessàries a Xamanets, Mas 
Ricard i Mas Tapet. 

Els pous de Nostra Senyora de la Llum i Pas del Bou, no hi ha previsió de posar-los en funcionament 
degut a la poca aigua que s’extreu d’ells i a la gran inversió a realitzar. Posar en funcionament el pou 
Camps per la seva utilització és inviable tècnicament, ja que s’ha de construir una canonada fins a un 
dels dipòsits de regulació. 

 

2.3.b.- COMPRES A TERCERS  

La Companyia s’abasteix en un 94,35 % de la compra d’aigua en alta a Aigües Ter-Llobregat (ATL), 

segons els valors recollits l’any 2019. Els punts de recepció de l’aigua és als dipòsits i son: 

 Volum de Compra ATL 
(2019) m3 

% 

Dipòsit 1 1.869.231 52,91 % 

Dipòsit 3 2.609.278 37,90 % 

Dipòsit Santa Maria 174.355 3,54 % 

Total 94,35 % 

 

La planta de tractament d’Abrera és una instal·lació que pertany a l’empresa AIGÜES TER 

LLOBREGAT amb N.I.F.: Q-5850019-J, amb domicili social  al carrer de Sant Martí de l’Erm, numero 

30, de Sant Joan Despí. 

L’aigua tractada es pot emmagatzemar en tres dipòsits a la mateixa planta amb capacitats de 15.000, 

35.000 i 213.000 m3. A la mateixa planta existeixen els laboratoris i equips de control automàtics de 

tots els processos. 

El cabal mig anual disponible per Vilanova i la Geltrú es de 5.467.000 m3.  
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De sortida de la planta d’Abrera l’aigua es bombejada cap el dipòsit de Masquefa. Des d’allà passa al 

dipòsit d’Olèrdola i d’aquest al dipòsit de la Costa. Des d’aquest últim surt un ramal de PRFV en 

diàmetre 600 mm fins al dipòsits: núm. 3, núm. 1 i Santa Maria per  abastir a Vilanova i la Geltrú. 

 

2.3.c.- ALTRES INSTAL·LACIONS 

 

Fins l’any 2003, la Companyia s’abastia en un 80% de l’aigua provinent del Pou Collado, situat a 

Canyelles. El pou, propietat de l’empresa Ginezafra subministrava aigua al Dipòsit número 3, on es 

tractava per ser injectada a continuació a la xarxa de distribució. 

L’any 2013, es va suspendre l’explotació del pou degut a un període de contaminació amb valors 

microbiològics molt elevats. Actualment la Companyia està estudiant la viabilitat del pou, per tal de 

disposar de recursos en cas de necessitat. Adjuntem el resum dels resultats analítics obtinguts durant 

el període de control realitzats: 

DATA 

TERBOLESA 

(UNF) 

CONDUCTIVITAT 

(s/cm) AMONI (mg NH₄/l) 

COLIFORMS 

(ufc/100ml) 

ESCHERICHIA COLI 

(ufc/100ml) 

27/07/2020 <1 784 <0,2 60 22 

03/08/2020 <1 770 <0,2 93 13 

17/08/2020 <1 789 <0,2 120 10 

24/08/2020 <1 755 <0,2 150 30 

01/09/2020 <1 735 <0,2 7773 2133 

14/09/2020 1,7 733 <0,2 2973 226 

21/09/2020 1,4 734 <0,2 6686 933 

29/09/2020 <1 774 <0,2 1416 83 

27/10/2020 <1 804 <0,2 967 342 

03/11/2020 <1 747 <0,2 95 4 

17/11/2020 <1 748 <0,2 141 9 

 

Els resultats obtinguts reflecteixen  la qualitat de l’aigua i ens permetrà analitzar la tipologia de 

tractaments a realitzar a l’aigua, en el cas que es consideri la possibilitat d’utilitzar aquesta aigua. 

L’ús de l’aigua del pou implicarà associats els tractaments de potabilització necessaris i la reparació i 

condicionament de la canonada de transport des del pou fins al Dipòsit 3. La utilització del dipòsit 3 
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per l’emmagatzematge del l’aigua del pou, comportarà la construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge 

per l’aigua d’ATL. 

 

 

2.4.- QUANTIFICACIÓ DELS VOLUMS APORTATS A LA XARXA  

VOLUMS APORTATS A XARXA 

Els cabals anuals aportats a la xarxa l’any 2019 van ser els següents: 

APORTACIÓ TOTALS % 
1. ATLL dipòsit 3 2.609.278 52,91% 
2. ATLL dipòsit 1  1.869.231 37,90% 
3. ATLL dipòsit Sta.Maria  174.355 3,54% 
5. Mina Marmellar 240.096 4,87% 
6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0,00% 
7. Pou Mas Tapet 66 0,00% 
8.Pou Coladors 38.431 0,78% 
9. Pou Mas Ricart 46 0,00% 
TOTALS 4.931.503 100,00% 

 

APORTACIÓ TOTALS % 
ATLL 4.652.864 94,35% 
PROPIS 278.639 5,65% 
TOTALS 4.931.503 100,00% 

 

APORTACIÓ GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 
1. ATLL dipòsit 3 311.499 222.211 206.512 197.866 216.054 218.184 
2. ATLL dipòsit 1  74.627 126.766 151.823 139.697 146.688 171.734 
3. ATLL dipòsit Sta.Maria  10.952 9.641 11.590 12.177 13.475 15.078 
5. Mina Marmellar 26.093 21.496 22.177 18.575 21.946 14.790 
6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0 0 0 0 0 
7. Pou Mas Tapet 4 5 5 6 4 4 
8.Pou Coladors 4 3 13.286 16.127 8.982 4 
9. Pou Mas Ricart 4 3 4 6 4 4 
TOTALS 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 

 

APORTACIÓ JULIOL AGOST SET. OCTUBRE NOV. DESEMBRE TOTALS 
1. ATLL dipòsit 3 238.558 226.160 207.512 197.643 176.260 190.819 2.609.278 
2. ATLL dipòsit 1  198.055 203.082 166.810 167.603 171.328 151.018 1.869.231 
3. ATLL dipòsit 
Sta.Maria  17.631 19.211 19.292 19.690 17.080 8.538 174.355 
5. Mina Marmellar 21.352 19.428 16.967 20.430 19.288 17.554 240.096 
6. Pou Ntra. Sra. 
Llum 0 0 0 0 0 0 0 
7. Pou Mas Tapet 0 7 2 0 18 11 66 
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8.Pou Coladors 4 4 3 4 4 6 38.431 
9. Pou Mas Ricart 4 5 4 4 2 2 46 
TOTALS 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948 4.931.503 

 

Valors referits a l’any 2019. 

 

 

2.5.-  

2.5.- DESCRICPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES NO GESTIONADES PER L'AJUNTAMENT 

Degut a un desenvolupament urbà originat durant els anys 60-70, Vilanova i la Geltrú disposa de molts 

nuclis perifèrics a la ciutat, amb problemes de consolidació urbanística els quals no disposa d’alguns 

serveis bàsics com aigua i clavegueram. Molts d’aquests nuclis, s’han organitzat per disposar d’una 

autogestió de l’aigua a traves de pous propis. L’Ajuntament no realitza cap gestió ni seguiment sobre 

aquests subministres.  

Per altre banda, existeix el sector del Prat de Vilanova, el qual, degut a les dificultats tècniques i a la 

seva proximitat al municipi de Cubelles, és subministrat per l’Ajuntament de Cubelles. Actualment 

aquesta situació s’està revertint, i l’Ajuntament està executant part de les obres necessàries, per tal 

de poder realitzar el subministrament del sector del Prat de Vilanova des de la xarxa gestionada per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

2.5.a.- PRAT DE VILANOVA 

 

Històricament i des de la construcció d’aquest sector, per diferents dificultats tècniques i 
pressupostàries en la portada d’aigua fins al Prat, es va cedir la distribució, gestió i facturació de la 
xarxa titularitat de Vilanova i la Geltrú a l’Ajuntament de Cubelles a través de l’empresa que gestiona 
la xarxa d’aigua del municipi veí de Cubelles. 

El procediment es va realitzar a traves  de l’ENCOMANA DE GESTIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
CUBELLES PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

La inexistència d’una infraestructura hidràulica eficient que permeti la portada d’aigua des dels dipòsits 
municipals de Vilanova i la Geltrú, ha allargatat aquesta situació. 

L’objectiu per tal de solucionar aquesta situació és la connexió del sector del Prat amb el sector de 
Santa Maria. 
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Imatge 5: Sector del Prat de Vilanova 

 

2.5.b.- URBANITZACIONS MARGINALS I/O PERIURBANES 

DESCRIPCIÓ DELS SECTORS MARGINALS I/O PERIURBANES 
Durant la redacció del present document i considerant les observacions fetes per l’ACA, s’apunta la 
necessitat de donar tractament a aquest tipus d’urbanitzacions. 

Pel present anàlisi es parteix de l’Estudi de les Urbanitzacions Marginals, realitzat pels serveis tècnics 
municipals amb data Abril de 1992. 

A continuació es reprodueixen les conclusions de l’esmentat estudi:  

 

Nuclis:                                              33. 

Superfície total:                                219,88 Ha. 

Núm. de parcel·les:                           2.224 

Núm. d’habitatges:                           1.453 potencial 2.341 

Població empadronada:                    335 potencial 8.898 
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1 Mas Roquer Lindant amb els 
terrenys que ocupa el 
camping Vilanova 
Park. Està formada en 
el seu conjunt per les 
anomenades,de Corral 
d’en Milà i Pi Torrat. La 
seva extensió 
aproximada es 
d’unes 37 Hras. 
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2 Mas Tapet És situat a la banda 
dreta del torrent de la 
Pastera, més amunt 
del mas d'en Puig i, 
ara, a migjorn de 
l'autopista. Abans era 
conegut per corral d'en 
Gassó.  

En terrenys de la 
masia, des dels anys 
setanta ha sorgit una 
unitat de població que 
té l'accés pel camí que 
puja del mas d'en Puig, 
però també des del 
camí vell del mas de 
l'Artís. 
Aproximadament té 
una extensió d’unes 
26 Hras. 
 

 

3 Torre del 
veguer 

Té una superfície 
aproximada de 27,88 
Has,una superfície 
verda de 2,81,una 
capacitat d’habitatges 
de 613, una capacitat 
d’habitants de 1.584 i 
una densitat habitant 
per Ha de 22. 

 
 

4 Casalot de 
Creixell. 

Té una superfície 
aproximada de 8,3 Has 

 
5 Corral d’en 

Milà 
Té una superfície de 
10,91 Has. 
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6 Corral d’en 
Roc 

Té una superfície 
aproximada de 6,3 Has 

 
7 El Fraig Té una superfície 

aproximada de 11,02 
Has 

 
8 Mas gros Té una superfície 

aproximada de 4,94 
Has. 

 
9 Mas Joliu Té una superfície 

aproximada de 5,4 Has 

 
10 Pas del Bou Té una superfície 

aproximada de 3,60 
Has 
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11 Pi Torrat Té una superfície 
aproximada de 5,46 
Has 

 
12 Xicarró 

 
Té una superfície 
aproximada de 20,64 
Has 

 
13 Bassa d’en 

Creixell 
Té una superfície 
aproximada de 4,05 
Has 

 
14 Camí de 

Corral de 
Carro 

Té una superfície 
aproximada de 3,05 
Has 

 
15 Camí de Mas 

Palau. 
 

Té una superfície 
aproximada de 21,34 
Has 
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16 Carrerada a la 
Talaia. 

 

Superfície aproximada 
de 2,38 Has. 

 

 
17 Corral d’en 

Tort 
Té una superfície 
aproximada de 11,27 
Has. 

 
18 Davant del 

GRIFFI. 
Superfície aproximada 
de 8,65 Has. 

 
19 Els coladors. Té una superfície 

aproximada de 1,42 
Has. 

 
20 Els Pins del 

Rocallís 
Té una superfície 
aproximada de 51,5 
Has. 
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21 Entretorrents. Té una superfície 
aproximada de 19,55 
Has. 

 
22 La Sorna. 

 
Té una superfície 
aproximada de 20,21 
Has. 

 

 
23 Mas d’en 

Mata. 
 

Té una superfície 
aproximada de 26,53 
Has. 

 

 
24 Mas d’en 

Puig. 
Té una superfície 
aproximada de 5,48 
Has. 
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25 Mas palau. Té una superfície 
aproximada de 39,88 
Has. 

 
26 Pau de 

l’Hostal. 
Té una superfície 
aproximada de 4,56 
Has. 

 
27 Pi Gros. Té una superfície 

aproximada de 1,75 
Has 

 
28 Piulart. 

 
Té una superfície 
aproximada de 38,19 
Has. 
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29 Pujada masia 
d’en Perris. 

Té una superfície 
aproximada de 3,08 
Has. 

 
30 Santa 

magdalena 
Té una superfície 
aproximada de 52,73 
Has. 

 
31 Torre d’en 

Nofre 
Té una superfície 
aproximada de 35,88 
Has. 

 
32 Torre Vallés. Té una superfície 

aproximada de 14,71 
Has 
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33 Carretera de 
la Plana 

Té una superfície 
aproximada de 14,18 
Has 

 
34 Bassetes d’en 

Clarà 
Informació no 
disponible 

Informació no disponible 

 

 

ORIGEN DE L’AIGUA A CADA SECTOR 
A continuació passem a descriure la informació de que es disposa des de l’Ajuntament, referent a 

l’origen de l’aigua dels sectors periurbans dels quals es disposa d’informació::  

Sector Tipus Abastament 

Mas Roquer Pou comunitari a la parcel·la 

9954203CF8695S0001MT 

Bassa de Creixell Procedent del Pantà de Foix 

Bassetes d’en Clarà Pou comunitari 

Casalot d’en Creixell Pou comunitari 

Mas Gros Alguns pous en parcel·les de particulars 

Mas Xicarró Pou comunitari 

Pas del Bou Pou comunitari i alguns pous en parcel·les 

individuals 

Pi Torrat Corral d’en Milà Pou comunitari a la parcel·la 

9954203CF8695S0001MT (mateix que Mas 

Roquer) 

 

Els sectors detallats en aquesta llista i considerats com a marginals/periurbanes, no disposen dels 
serveis bàsics. Principalment no disposen de clavegueram i d’aigua potable gestionada per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El servei d’aigua en la majoria de sectors és per autogestió, 
disposant de pous particulars que distribueixen l’aigua a les diferents propietats i que s’adjunta la llista 
a l’apartat anterior. 

Com a excepció existeixen unes vivendes que s’alimenten d’aigua gestionada per l’ajuntament a 
través de la Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú: 
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• Mas Joliu. L’ajuntament realitza el subministra a tot el nucli de vivendes a través d’un punt de 
connexió a la xarxa municipal, gestionat per la Companyia d’aigües, situat al carrer del Tiràs. 

• Mas Palau. L’ajuntament realitza el subministra tot el nucli de vivendes a través d’un punt de 
connexió a la xarxa municipal, gestionat per la Companyia d’aigües, situat a l’avinguda de la 
Torre del Vallès. 

• Corral de Carro. En aquests sector existeixen 5 vivendes i la hípica de cavalls subministrades 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Companyia d’aigües de Vilanova i la 
Geltrú. 

• Mas Roquer: en el sector Mas Roquer, existeixen 6 altes que s’abasteixen de la canonada de 
transport del pou de Mas Ricard fins al dipòsit 1. En els períodes que no s’explota el pou, es 
subministra aigua a aquests sectors des del dipòsit 1 , a través de la mateixa canonada. Els 
abonats estan informats que en el cas que es requereixi l’ús de la canonada per agafar aigua 
del pou de Mas Ricard cap al dipòsit 1, el subministrament per aquests abonats quedarà 
interromput. 

• Mas d’en Mata: en aquest sector existeixen 5 abonats que s’abasteixen de la canonada de 
transport del pou de Mas Tapet fins al dipòsit 1. En els períodes que no s’explota el pou, es 
subministra aigua a aquests sectors des del dipòsit 1 , a través de la mateixa canonada. Els 
abonats estan informats que en el cas que es requereixi l’ús de la canonada per agafar aigua 
del pou de Mas Tapet cap al dipòsit 1, el subministrament per aquests abonats quedarà 
interromput. 

Tots aquests subministres estan inclosos en la gestió directa per part de l’Ajuntament a través de 
la Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú. 

 

La resta de sectors, estan autogestionats a traves de pous privats o simplement no disposen 
d’aigua i utilitzen cisternes i dipòsits particulars que gestiona cada un dels propietaris. 

 

A continuació presentem tots els pous amb concessió administrativa vigent, situats al terme municipal 

de Vilanova i la Geltrú. A partir del qual s’obté part de l’aigua que s’utilitza en els sectors marginals i/o 

periurbans, tot i que es desconeix l’origen de l’aigua de la majoria dels sectors. 

L’Ajuntament ha iniciat un procés de consulta per a poder identificar l’origen de l’aigua de cada un 

dels sectors. 

 

Inscripció 
(RA) 

Codi Expedient 
ODPH (EX) 

Nom Complert Titular 
(RA) 

Tipus Titular 
(RA) 

Tipus 
(RA) 

Nom/Topònim 
(RA) 

Coordena
da X (RA) 

Coordenada 
Y (RA) 

Data 
Resolució 
(EX) 

Ús 
(RA) 

Volum 
Total 
(m3/any
) (CC) 

A-0013143 CC2016000023 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU 1 DILUCIÓ 
TORRENT SANT 
JOAN - AJMT 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 393166 4563309 23/04/2019 

Abasta
ment 100000 

A-0013143 CC2016000023 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU 2 DILUCIÓ 
TORRENT SANT 
JOAN - AJMT 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 393182 4563336 23/04/2019 

Abasta
ment 100000 

C-0001228 D.T. 0791 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou POU TACÓ     18/11/1993 

Abasta
ment 100000 

C-0001230 D.T. 0789 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou POU XAMANET     18/11/1993 

Abasta
ment 230000 

C-0001233 D.T. 0790 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou POU XAMANET2     18/11/1993 

Abasta
ment 576000 
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Inscripció 
(RA) 

Codi Expedient 
ODPH (EX) 

Nom Complert Titular 
(RA) 

Tipus Titular 
(RA) 

Tipus 
(RA) 

Nom/Topònim 
(RA) 

Coordena
da X (RA) 

Coordenada 
Y (RA) 

Data 
Resolució 
(EX) 

Ús 
(RA) 

Volum 
Total 
(m3/any
) (CC) 

C-0001746 D.T. 0788 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU 
AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ       

Abasta
ment 138000 

C-0010741 CC2003002224 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou POU DE CAMPS 392653,7 4565662,91 23/11/2004 

Reg 
Públic 11000 

C-0011008 CC2003002217 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU URB. MAS 
TAPET 390419,71 4566606,93 22/02/2005 

Abasta
ment 6000 

C-0011008 CC2003002217 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU URB. MAS 
TAPET 390419,71 4566606,93 22/02/2005 

Reg 
Públic 6000 

C-0011009 CC2003002220 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU COLLADA 2 
AJUNTAMENT 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 391136,69 4563717,92 22/02/2005 

Abasta
ment 11000 

C-0011009 CC2003002220 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU COLLADA 2 
AJUNTAMENT 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 391136,69 4563717,92 22/02/2005 

Reg 
Públic 11000 

C-0011155 CC2003002214 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU MAS 
RICARD 389907,7 4565717,93 02/03/2005 

Abasta
ment 5000 

C-0011155 CC2003002214 

AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ Administració Pou 

POU MAS 
RICARD 389907,7 4565717,93 02/03/2005 

Reg 
Públic 5000 

B-0010949 
UDPH200200066
1  Administració Pou POU RENFE 393805,69 4564245,9 12/02/2004 

Industri
al 3000 

A-0011884 CC2012000101  
Comunitat 
Usuaris Pou 

POU BASSA 
D'EN CREIXELL 391401,7 4565847,92 09/05/2012 

Domèst
ic 2600 

A-0012179 CC2011000011  
Comunitat 
Usuaris Pou 

BAQUÉS 
(COM.PROP.FRA
NCESC MACIÀ 
46-48-50-61-63) 392839,69 4564322,91 14/06/2012 

Abasta
ment 29400 

B-0016930 
UDPH201300182
7  

Comunitat 
Usuaris Pou 

POU 1 ROGER 
DE LLÚRIA 1 392642,69 4563251,91 06/03/2014 

Domèst
ic 4000 

B-0016930 
UDPH201300182
7  

Comunitat 
Usuaris Pou 

POU 2 ROGER 
DE LLÚRIA 1 392556,68 4563213,91 06/03/2014 

Domèst
ic 4000 

C-0011366 CC2004000095  
Comunitat 
Usuaris Pou 

POU 
COMUNITAT 
PROPIETARIS 
URBANITZACIÓ 
VALLE DELIC 392347,7 4565729,92 27/04/2005 

Abasta
ment 8600 

A-0000918 CC2018000230  Empresa Pou POU CAVINOVA 392640,02 4567319,62 25/03/2019 
Industri
al 30000 

A-0010224 CC2018000231  Empresa Pou POU CAVIGEL 393065,7 4565085,91 25/03/2019 
Industri
al 20000 

A-0011958 CC2005000515  Empresa Pou 

POU 1 GARCIA 
CARRIÓN (POU 
NOU) 391716,71 4567002,92 22/07/2011 

Industri
al 22500 

A-0011958 CC2005000515  Empresa Pou 

POU 2 GARCIA 
CARRIÓN (POU 
ANTIC) 391917,71 4567018,92 22/07/2011 

Industri
al 22500 

A-0012352 CC2009000110  Empresa Pou 
POU ZONA 
MASIA 390480,7 4565380,93 24/05/2013 

Abasta
ment 26550 

A-0012352 CC2009000110  Empresa Pou 

POU RESERVA 
CAMPING 
VILANOVA PARK 390090,7 4565582,93 24/05/2013 

Abasta
ment 26550 

A-0013225 CC2017000006  Empresa Pou 

POU CORRAL DE 
L'APOTACARI 
_PRODUCTOS 
ALBI SL 392709,6 4568047,4 03/03/2020 

Industri
al 10600 

A-0013225 CC2017000006  Empresa Pou 

POU CORRAL DE 
L'APOTACARI 
_PRODUCTOS 
ALBI SL 392709,6 4568047,4 03/03/2020 

Reg 
agrícola 10600 

B-0004214 02199600107  Empresa Pou 
POU CANTERA 
ROCA, S.L. 392933,09 4567790,66 08/07/1997 

Industri
al 6700 

B-0004620 
UDPH200300038
3  Empresa Pou SOMELLA 389715 4564205 02/06/2005 

Domèst
ic 500 

B-0004687 02200200510  Empresa Pou 
POU-MASIA 
DIMAS 391780,69 4563579,92 20/02/2003 

Agrícol
a 4346 

B-0005268 02199900251  Empresa Pou POU CREIXELL 390977,71 4566421,93 30/06/1999 
Agrícol
a 4700 

B-0005268 02199900251  Empresa Pou POU CREIXELL 390977,71 4566421,93 30/06/1999 
Domèst
ic 4700 

B-0005268 02199900251  Empresa Pou POU CREIXELL 390977,71 4566421,93 30/06/1999 
Ramad
er 4700 

B-0010760 
UDPH200200255
7  Empresa Pou 

POU MASIA CAN 
XICARRO 391915,7 4565695,9 03/11/2003 

Agrícol
a 2919 

B-0010760 
UDPH200200255
7  Empresa Pou 

POU MASIA CAN 
XICARRO 391915,7 4565695,9 03/11/2003 

Domèst
ic 2919 

B-0011266 
UDPH200400353
1  Empresa Pou 

POU-MASIA EN 
NOTARI 392726,72 4567932,92 23/07/2004 

Agrícol
a 4524 

B-0011277 
UDPH200400203
7  Empresa Pou 

POU MASIA EL 
NOTARI 392313,72 4568013,92 15/07/2004 

Agrícol
a 5958 
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B-0011291 
UDPH200400001
7  Empresa Pou 

PARTIDA DE 
SANTA 
MAGDALENA 393655,71 4565965,91 05/08/2004 

Industri
al 3000 

B-0011876 
UDPH200500065
5  Empresa Pou 

POU CELLER DE 
VITICULTORS / 
CELLER 391943,7 4564720,92 29/04/2005 

Industri
al 2000 

B-0014397 
UDPH200300277
8  Empresa Pou 

URBANITZACIÓ 
L'ARAGAI 391370,69 4563551,62 29/04/2009 

Industri
al 2500 

B-0014397 
UDPH200300277
8  Empresa Pou 

URBANITZACIÓ 
L'ARAGAI 391370,69 4563551,62 29/04/2009 

Reg 
Públic 2500 

B-0014718 
UDPH200900044
5  Empresa Pou 

POU PLATJA 
VILANOVA 390065,68 4562674,93 08/09/2009 

Domèst
ic 2754 

B-0014718 
UDPH200900044
5  Empresa Pou 

POU PLATJA 
VILANOVA 390065,68 4562674,93 08/09/2009 

Reg 
Públic 2754 

B-0015015 
UDPH200600323
6  Empresa Pou 

DESTILERIES 
MG 392472,5 4565134,81 14/01/2010 

Industri
al 4014 

B-0017182 
UDPH201400446
1  Empresa Pou POU SOLICRUP 394402,4 4564200,6 29/07/2015 

Industri
al 7000 

B-0017183 
UDPH201400425
8  Empresa 

Captació 
Superficial 

AV MASIA D'EN 
NOTARI S/N 393040 4566438 29/07/2015 

Domèst
ic 3880 

C-0001231 E 02/01895  Empresa Pou 
POU CABLES 
PIRELLI     18/11/1993 

Industri
al 9000 

C-0001722 DT01735  Empresa Pou 

POU SOCIEDAD 
ANONIMA 
MARQUES       

Industri
al   

C-0008782 02-06041  Empresa Pou POU COPAIGUA     04/02/1998 
Abasta
ment 76000 

C-0009087 DT-02-02075  Empresa Pou POU 1 GRIFFI     01/12/1998 
Industri
al 90228 

C-0009087 DT-02-02075  Empresa Pou POU 2 GRIFFI     01/12/1998 
Industri
al 90228 

C-0009149 CC2017000373  Empresa Pou 
POU-CALES DE 
PACHS SA 392266 4567665 05/04/2018 

Industri
al 262800 

CT-0001290 CC2006000063  Empresa Pou 
POU 2 FÀBRICA 
PIRELLI 391623,7 4566007,92 18/12/2006 

Industri
al 60000 

D-0044044 18744  Empresa Pou POU 1 PIRELLI       <sd>   

D-0046647 20965  Empresa Pou POU 1 PIRELLI       <sd>   

D-0058577 27136 /XX /2  Empresa Pou POU 1 PIRELLI       
Industri
al   

B-0001894 02/03676  Ciutadà Pou 

POU DEL 
CORRENT O 
AQÜIFER 
GARRAF     14/09/1994 

Agrícol
a 530 

B-0001894 02/03676  Ciutadà Pou 

POU DEL 
CORRENT O 
AQÜIFER 
GARRAF     14/09/1994 

Domèst
ic 530 

B-0001894 02/03676  Ciutadà Pou 

POU DEL 
CORRENT O 
AQÜIFER 
GARRAF     14/09/1994 

Agrícol
a 530 

B-0001894 02/03676  Ciutadà Pou 

POU DEL 
CORRENT O 
AQÜIFER 
GARRAF     14/09/1994 

Domèst
ic 530 

B-0001895 02/03667  Ciutadà Pou 

POU MAS D'EN 
PARELLADA_JU
AN SOLER 392096,71 4566830,92 14/09/1994 

Agrícol
a 4500 

B-0001895 02/03667  Ciutadà Pou 

POU MAS D'EN 
PARELLADA_JU
AN SOLER 392096,71 4566830,92 14/09/1994 

Agrícol
a 4500 

B-0001946 02/00944  Ciutadà Pou 
POU COLL D'EN 
FERRAN     14/09/1994 

Agrícol
a 5600 

B-0001946 02/00944  Ciutadà Pou 
POU COLL D'EN 
FERRAN     14/09/1994 

Industri
al 5600 

B-0002005 02/04091  Ciutadà Pou 
POU URB. 
SANTA LLÚCIA 392135,68 4563109,91 10/11/1994 

Agrícol
a 2268 

B-0002005 02/04091  Ciutadà Pou 
POU URB. 
SANTA LLÚCIA 392135,68 4563109,91 10/11/1994 

Agrícol
a 2268 

B-0002008 02/01026  Ciutadà Pou 

POU URB. 
FONDO 
SUMELLA     08/11/1994 

Agrícol
a 760 

B-0002008 02/01026  Ciutadà Pou 

POU URB. 
FONDO 
SUMELLA     08/11/1994 

Domèst
ic 760 

B-0002008 02/01026  Ciutadà Pou 

POU URB. 
FONDO 
SUMELLA     08/11/1994 

Agrícol
a 760 

B-0002008 02/01026  Ciutadà Pou 

POU URB. 
FONDO 
SUMELLA     08/11/1994 

Domèst
ic 760 

B-0002009 02/02808  Ciutadà Pou 

POU CARRO 
TORRENT DE 
STA. 
MAGDALENA 393945,71 4566067,9 08/11/1994 

Agrícol
a 5600 

B-0002009 02/02808  Ciutadà Pou 
POU CARRO 
TORRENT DE 393945,71 4566067,9 08/11/1994 

Ramad
er 5600 
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STA. 
MAGDALENA 

B-0002039 02/04335  Ciutadà Pou 
POU PTDA. 
FRAITG     16/12/1994 

Domèst
ic 1196 

B-0002039 02/04335  Ciutadà Pou 
POU PTDA. 
FRAITG     16/12/1994 

Domèst
ic 1196 

B-0002073 02/04891  Ciutadà Pou 
POU MAS 
ESCARRÉ     28/11/1994 

Agrícol
a 2880 

B-0002073 02/04891  Ciutadà Pou 
POU MAS 
ESCARRÉ     28/11/1994 

Agrícol
a 2880 

B-0002074 02/04128  Ciutadà Pou 

POU DEL PRAT 
O MIG CAMÍ DE 
CUBELLES     28/11/1994 

Agrícol
a 7000 

B-0002074 02/04128  Ciutadà Pou 

POU DEL PRAT 
O MIG CAMÍ DE 
CUBELLES     28/11/1994 

Agrícol
a 7000 

B-0002104 02199400163  Ciutadà Pou 
POU SECTOR 
ROQUETES 394105,69 4564095,9 19/01/1995 

Agrícol
a 1376 

B-0002104 02199400163  Ciutadà Pou 
POU SECTOR 
ROQUETES 394105,69 4564095,9 19/01/1995 

Domèst
ic 1376 

B-0002120 02/02721  Ciutadà Pou 
POU TORRENT 
D'EN MESTRE     19/01/1995 

Domèst
ic 475 

B-0002120 02/02721  Ciutadà Pou 
POU TORRENT 
D'EN MESTRE     19/01/1995 

Domèst
ic 475 

B-0002127 02/03970  Ciutadà Pou POU CAN MACIÀ     19/01/1995 
Domèst
ic 150 

B-0002409 02/03754B  Ciutadà Pou 
POU CAMÍ FONT 
SIUMELLA     28/04/1995 

Agrícol
a 1725 

B-0002409 02/03754B  Ciutadà Pou 
POU CAMÍ FONT 
SIUMELLA     28/04/1995 

Domèst
ic 1725 

B-0002435 02/04300  Ciutadà Pou 

POU MASIA 
NOCA-RONDA 
EST     08/05/1995 

Industri
al 2600 

B-0003195 02199500083  Ciutadà Pou 
POU CORRAL 
DEL MILÀ 389605,69 4564795,94 06/02/1996 

Agrícol
a 1720 

B-0003195 02199500083  Ciutadà Pou 
POU CORRAL 
DEL MILÀ 389605,69 4564795,94 06/02/1996 

Domèst
ic 1720 

B-0003739 02199500370  Ciutadà Pou 
POU 
CARRETERA 246     19/09/1996 

Agrícol
a 2000 

B-0003739 02199500370  Ciutadà Pou 
POU 
CARRETERA 246     19/09/1996 

Agrícol
a 2000 

B-0004621 02199700537  Ciutadà Pou MASIA NOVA     16/03/1998 
Agrícol
a 2220 

B-0005614 02199901138  Ciutadà Pou 
POU FONS 
CIUMELLA     13/01/2000 

Agrícol
a 2500 

B-0005614 02199901138  Ciutadà Pou 
POU FONS 
CIUMELLA     13/01/2000 

Agrícol
a 2500 

B-0005622 02199900902  Ciutadà Pou 
POU CAMÍ 
CUBELLES     13/01/2000 

Agrícol
a 250 

B-0005622 02199900902  Ciutadà Pou 
POU CAMÍ 
CUBELLES     13/01/2000 

Domèst
ic 250 

B-0006490 02200100385  Ciutadà Pou 
PARATGE LA 
PLANA 392275,71 4565965,92 19/12/2001 

Agrícol
a 3000 

B-0006490 02200100385  Ciutadà Pou 
PARATGE LA 
PLANA 392275,71 4565965,92 19/12/2001 

Agrícol
a 3000 

B-0010036 
UDPH200800435
8  Ciutadà Pou EL PADRUELL 391455,71 4566638,92 30/04/2009 

Agrícol
a 2850 

B-0010036 
UDPH200800435
8  Ciutadà Pou EL PADRUELL 391455,71 4566638,92 30/04/2009 

Domèst
ic 2850 

B-0010164 02200100363  Ciutadà Pou 

POU BORRALLO 
ARDILA - FINCA 
26280 390229,69 4563952,93 03/03/2003 

Agrícol
a 1000 

B-0010164 02200100363  Ciutadà Pou 

POU BORRALLO 
ARDILA - FINCA 
26280 390229,69 4563952,93 03/03/2003 

Agrícol
a 1000 

B-0013276 
UDPH200500167
1  Ciutadà Pou POU MAS PALAU 390219,79 4564413,63 14/12/2007 

Agrícol
a 200 

B-0014711 
UDPH200500265
1  Ciutadà Pou 

POU GERMANS 
ORTEGA 
PARATGE 
CORRAL D'EN 
ROCH 389550,91 4566759,24 14/09/2009 

Domèst
ic 3100 

B-0014711 
UDPH200500265
1  Ciutadà Pou 

POU GERMANS 
ORTEGA 
PARATGE 
CORRAL D'EN 
ROCH 389550,91 4566759,24 14/09/2009 

Domèst
ic 3100 

B-0014718 
UDPH200900044
5  Ciutadà Pou 

POU PLATJA 
VILANOVA 390065,68 4562674,93 08/09/2009 

Domèst
ic 2754 

B-0014718 
UDPH200900044
5  Ciutadà Pou 

POU PLATJA 
VILANOVA 390065,68 4562674,93 08/09/2009 

Reg 
Públic 2754 

B-0014984 02200000905  Ciutadà Pou 
POU DE FONDO 
DE SUMELLA 390031,48 4563573,13 09/09/2009 

Domèst
ic 700 

B-0014984 02200000905  Ciutadà Pou 
POU DE FONDO 
DE SUMELLA 390031,48 4563573,13 09/09/2009 

Domèst
ic 700 

B-0015745 
UDPH200900459
2  Ciutadà Pou 

POU CARRER 
TULIPA 391208,69 4564493,92 17/01/2011 

Domèst
ic 200 
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B-0015745 
UDPH200900459
2  Ciutadà Pou 

POU CARRER 
TULIPA 391208,69 4564493,92 17/01/2011 

Domèst
ic 200 

B-0015893 
UDPH200600492
6  Ciutadà Pou 

POU A LA 
PARTIDA DE LA 
PASTERA 393073,7 4565131,91 29/03/2011 

Domèst
ic 450 

B-0015893 
UDPH200600492
6  Ciutadà Pou 

POU A LA 
PARTIDA DE LA 
PASTERA 393073,7 4565131,91 29/03/2011 

Domèst
ic 450 

B-0016177 
UDPH200900442
3  Ciutadà Pou 

POU CORRAL DE 
L'APOTECARI_B
ERTRAN SOLER 392905 4568111 21/11/2011 

Domèst
ic 6000 

B-0016186 
UDPH201000164
6  Ciutadà Pou POU TULIPA 2 391184,69 4564588,92 22/11/2011 

Domèst
ic 500 

B-0016186 
UDPH201000164
6  Ciutadà Pou POU TULIPA 2 391184,69 4564588,92 22/11/2011 

Domèst
ic 500 

B-0016261 
UDPH201000099
0  Ciutadà Pou POU MAS GROS 390350,71 4566468,93 22/02/2012 

Agrícol
a 3000 

B-0016261 
UDPH201000099
0  Ciutadà Pou POU MAS GROS 390350,71 4566468,93 22/02/2012 

Domèst
ic 3000 

B-0016261 
UDPH201000099
0  Ciutadà Pou POU MAS GROS 390350,71 4566468,93 22/02/2012 

Agrícol
a 3000 

B-0016261 
UDPH201000099
0  Ciutadà Pou POU MAS GROS 390350,71 4566468,93 22/02/2012 

Domèst
ic 3000 

B-0016465 
UDPH201200165
8  Ciutadà Pou 

POU PARTIDA 
FRAITG 391226,69 4564726,92 04/09/2012 

Domèst
ic 420 

B-0016465 
UDPH201200165
8  Ciutadà Pou 

POU PARTIDA 
FRAITG 391226,69 4564726,92 04/09/2012 

Domèst
ic 420 

B-0016467 
UDPH201200195
2  Ciutadà Pou 

POU CARRER 
BEGONIA 391235,69 4564642,92 04/09/2012 

Domèst
ic 500 

B-0016611 
UDPH201200288
0  Ciutadà Pou 

POU JUNY DEL 
MORO 389454,69 4564329,94 29/01/2013 

Ramad
er 1500 

B-0016611 
UDPH201200288
0  Ciutadà Pou 

POU JUNY DEL 
MORO 389454,69 4564329,94 29/01/2013 

Ramad
er 1500 

B-0016611 
UDPH201200288
0  Ciutadà Pou 

POU JUNY DEL 
MORO 389454,69 4564329,94 29/01/2013 

Ramad
er 1500 

B-0016611 
UDPH201200288
0  Ciutadà Pou 

POU JUNY DEL 
MORO 389454,69 4564329,94 29/01/2013 

Ramad
er 1500 

B-0016611 
UDPH201200288
0  Ciutadà Pou 

POU JUNY DEL 
MORO 389454,69 4564329,94 29/01/2013 

Ramad
er 1500 

B-0016611 
UDPH201200288
0  Ciutadà Pou 

POU JUNY DEL 
MORO 389454,69 4564329,94 29/01/2013 

Ramad
er 1500 

B-0016611 
UDPH201200288
0  Ciutadà Pou 

POU JUNY DEL 
MORO 389454,69 4564329,94 29/01/2013 

Ramad
er 1500 

B-0017407 
UDPH201500399
8  Ciutadà Pou POU MITG CAMÍ 390463 4563285 24/05/2016 

Domèst
ic 3000 

B-0017836 
UDPH201700157
1  Ciutadà Pou 

POU PLANA 
D'EN XICARRÓ 391804 4565667 20/12/2018 

Domèst
ic 600 

B-0018477 
FUE-2021-
02196590  Ciutadà Pou 

POU BASSA 
CREIXELL O 
POU LA PLANA 391429 4565632 10/02/2022 

Domèst
ic 4514 

C-0001201 D.T. 0770  Ciutadà Pou POU C.JUMILLA     18/11/1993 
Abasta
ment 400 

C-0001201 D.T. 0770  Ciutadà Pou POU C.JUMILLA     18/11/1993 
Reg 
agrícola 400 

C-0001218 D.T. 0766  Ciutadà Pou 
POU 
S.GUARDIOLA     15/11/1993 

Abasta
ment 7000 

C-0001218 D.T. 0766  Ciutadà Pou 
POU 
S.GUARDIOLA     15/11/1993 

Ramad
er 7000 

C-0001218 D.T. 0766  Ciutadà Pou 
POU 
S.GUARDIOLA     15/11/1993 

Reg 
agrícola 7000 

C-0001225 E-02/02215  Ciutadà Pou 
POU SOLER 
MIRET     18/11/1993 

Industri
al 2500 

C-0001234 D.T. 0771  Ciutadà Pou 
POU CAMÍ SANT 
GERVASI     18/11/1993 

Domèst
ic 7000 

C-0001234 D.T. 0771  Ciutadà Pou 
POU CAMÍ SANT 
GERVASI     18/11/1993 

Reg 
agrícola 7000 

C-0001302 D.T. 0743 /XX /2  Ciutadà Pou POU_R_R_A     31/08/1994 
Abasta
ment 10000 

C-0001302 D.T. 0743 /XX /2  Ciutadà Pou POU_R_R_A     31/08/1994 
Domèst
ic 10000 

C-0001303 D.T. 0772  Ciutadà Pou POU S.CARBÓ     31/08/1994 
Reg 
agrícola 300 

C-0001332 DT-0773  Ciutadà Pou 
POU CAN 
PUJADES     31/08/1994 

Domèst
ic 360 

C-0001332 DT-0773  Ciutadà Pou 
POU CAN 
PUJADES     31/08/1994 

Domèst
ic 360 

C-0001333 DT-0774  Ciutadà Pou 
POU 1 VILA 
CARBONELL     31/08/1994 

Ramad
er 1100 

C-0001333 DT-0774  Ciutadà Pou 
POU 1 VILA 
CARBONELL     31/08/1994 

Reg 
agrícola 1100 

C-0001333 DT-0774  Ciutadà Pou 
POU 1 VILA 
CARBONELL     31/08/1994 

Ramad
er 1100 

C-0001333 DT-0774  Ciutadà Pou 
POU 1 VILA 
CARBONELL     31/08/1994 

Reg 
agrícola 1100 

C-0001700 DT-0765  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
FRANCESC 
ALEMANY     31/08/1994 

Reg 
agrícola 21000 
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C-0001702 02/DT 0822  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
NATIVIDAD 
FERRANDO     31/08/1994 

Domèst
ic 4000 

C-0001702 02/DT 0822  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
NATIVIDAD 
FERRANDO     31/08/1994 

Ramad
er 4000 

C-0001723 02/DT 02215  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
RICARD SOLER       

Domèst
ic 4200 

C-0001723 02/DT 02215  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
RICARD SOLER       

Reg 
agrícola 4200 

C-0001724 02/DT 02214  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEP CAMPS     31/08/1994 

Industri
al 2520 

C-0001739 DT/ 0750  Ciutadà Pou 
POU D'EN HILARI 
PINENT       

Domèst
ic 1800 

C-0001739 DT/ 0750  Ciutadà Pou 
POU D'EN HILARI 
PINENT       

Ramad
er 1800 

C-0001739 DT/ 0750  Ciutadà Pou 
POU D'EN HILARI 
PINENT       

Reg 
agrícola 1800 

C-0001745 D.T. 0821  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
ANTONIO 
CATASUS     31/08/1994 

Ramad
er 150 

C-0001745 D.T. 0821  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
ANTONIO 
CATASUS     31/08/1994 

Reg 
agrícola 150 

C-0001749 D.T.0749  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEP COLOMÉ       

Domèst
ic 7500 

C-0001749 D.T.0749  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEP COLOMÉ       

Reg 
agrícola 7500 

C-0001749 D.T.0749  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEP COLOMÉ       

Domèst
ic 7500 

C-0001749 D.T.0749  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEP COLOMÉ       

Reg 
agrícola 7500 

C-0001756 D.T. 0781  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
ANTONI ROVIRA       

Reg 
agrícola 10000 

C-0001769 

ACA_2021_EXP_
ACA002TRNS_00
000145  Ciutadà Pou 

POU FAMILIA 
SENDRA - 
PARATGE 
SUMELLES 390177 4563624,8 22/10/2021 

Reg 
agrícola 36000 

C-0001769 

ACA_2021_EXP_
ACA002TRNS_00
000145  Ciutadà Pou 

POU FAMILIA 
SENDRA - 
PARATGE 
SUMELLES 390177 4563624,8 22/10/2021 

Reg 
agrícola 36000 

C-0001769 

ACA_2021_EXP_
ACA002TRNS_00
000145  Ciutadà Pou 

POU FAMILIA 
SENDRA - 
PARATGE 
SUMELLES 390177 4563624,8 22/10/2021 

Reg 
agrícola 36000 

C-0001779 D.T. 0780  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
SALVADOR 
ESTALELLA     31/08/1994 

Reg 
agrícola 14500 

C-0001783 D.T. 0837  Ciutadà Pou 

POU D'EN Mª 
CARMEN 
ARTIGAS 392663,7 4565085,91 31/08/1994 

Domèst
ic 6000 

C-0001783 D.T. 0837  Ciutadà Pou 

POU D'EN Mª 
CARMEN 
ARTIGAS 392663,7 4565085,91 31/08/1994 

Ramad
er 6000 

C-0001783 D.T. 0837  Ciutadà Pou 

POU D'EN Mª 
CARMEN 
ARTIGAS 392663,7 4565085,91 31/08/1994 

Reg 
agrícola 6000 

C-0001794 D.T.0819  Ciutadà Pou 
POU D'EN Mª 
DOLORS MIRET       

Domèst
ic 6351 

C-0001794 D.T.0819  Ciutadà Pou 
POU D'EN Mª 
DOLORS MIRET       

Industri
al 6351 

C-0001863 E-02/0977  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
OLIVELLA       

Reg 
agrícola 15000 

C-0001863 E-02/0977  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
OLIVELLA       

Reg 
agrícola 15000 

C-0002325 E.40.955  Ciutadà Pou 
POU AGUADÉ 
CASANY 389928,68 4563674,93 28/10/1994 

Reg 
agrícola 6000 

C-0002326 D.T. 0743 /XX /1  Ciutadà Pou 

POU_F_CAMPS 
D.T. 0743 /XX /1 
RA / 6263       

Agrícol
a 10000 

C-0002342 D.T. 0744  Ciutadà Pou 

POU 
CASADELLÀ 
VENTURA       

Domèst
ic 2000 

C-0002342 D.T. 0744  Ciutadà Pou 

POU 
CASADELLÀ 
VENTURA       

Reg 
agrícola 2000 

C-0002342 D.T. 0744  Ciutadà Pou 

POU 
CASADELLÀ 
VENTURA       

Domèst
ic 2000 

C-0002342 D.T. 0744  Ciutadà Pou 

POU 
CASADELLÀ 
VENTURA       

Reg 
agrícola 2000 

C-0002344 D.T. 0748  Ciutadà Pou 
POU ALBA 
CUCURELLA       

Reg 
agrícola 10000 

C-0002344 D.T. 0748  Ciutadà Pou 
POU ALBA 
CUCURELLA       

Reg 
agrícola 10000 
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Inscripció 
(RA) 

Codi Expedient 
ODPH (EX) 

Nom Complert Titular 
(RA) 

Tipus Titular 
(RA) 

Tipus 
(RA) 

Nom/Topònim 
(RA) 

Coordena
da X (RA) 

Coordenada 
Y (RA) 

Data 
Resolució 
(EX) 

Ús 
(RA) 

Volum 
Total 
(m3/any
) (CC) 

C-0002345 D.T. 0739  Ciutadà Pou 

POU CA 
L'ALEMANY 
(VILANOVA I LA 
GELTRÚ)       

Reg 
agrícola 1300 

C-0002347 D.T. 0745  Ciutadà Pou POU ROYO       
Agrícol
a 500 

C-0002349 D.T. 0761  Ciutadà Pou POU DE SOLER       
Domèst
ic 4500 

C-0002349 D.T. 0761  Ciutadà Pou POU DE SOLER       
Reg 
agrícola 4500 

C-0002352 D.T. 0738  Ciutadà Pou 
POU JAUME 
BERTRAN 389738,68 4563185,93 28/10/1994 

Reg 
agrícola 5000 

C-0002355 D.T. 0746  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
ENEREA 
BARBERO       

Reg 
agrícola 1700 

C-0002355 D.T. 0746  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
ENEREA 
BARBERO       

Reg 
agrícola 1700 

C-0002363 D.T. 0741  Ciutadà Pou 
POU 
CARBONELL       

Reg 
agrícola 7000 

C-0002393 D.T. 0956  Ciutadà Pou POU A.ROSSELL 389863,69 4564815,93 18/10/1994 
Domèst
ic 30000 

C-0002393 D.T. 0956  Ciutadà Pou POU A.ROSSELL 389863,69 4564815,93 18/10/1994 
Reg 
agrícola 30000 

C-0002634 DT 0760 /XX /1  Ciutadà Pou POU S.SOLERA       
Abasta
ment 1100 

C-0002876 D.T. 742 /XX /1  Ciutadà Pou POU A.FERRET       
Agrícol
a 3000 

C-0002876 D.T. 742 /XX /1  Ciutadà Pou POU A.FERRET       
Domèst
ic 3000 

C-0004688 DT 0981  Ciutadà Pou 

POU HOSPITAL 
COMARCAL 
SANT ANTONI 
ABAD     16/06/1995 

Abasta
ment 30000 

C-0006269 DT-0823  Ciutadà Pou 
POU 5 S.A. 
MARQUÉS     30/10/1995 

Industri
al 500 

C-0006269 DT-0823  Ciutadà Pou 
POU 6 S.A. 
MARQUÉS     30/10/1995 

Industri
al 500 

C-0006269 DT-0823  Ciutadà Pou 
POU 7 S.A. 
MARQUÉS     30/10/1995 

Industri
al 500 

C-0008782 02-06041  Ciutadà Pou POU COPAIGUA     04/02/1998 
Abasta
ment 76000 

C-0010713 CC2003002202  Ciutadà Pou 

POU 3PARTIDA 
LA PLANA (JOSE 
ALSINA) 392212,7 4565226,92 15/11/2004 

Industri
al 250 

C-0010713 CC2003002202  Ciutadà Pou 

POU 3PARTIDA 
LA PLANA (JOSE 
ALSINA) 392212,7 4565226,92 15/11/2004 

Industri
al 250 

C-0010743 CC2003002235  Ciutadà Pou 
POU PARTIDA 
PIULAR 391777,7 4565070,92 22/11/2004 

Domèst
ic 300 

C-0010746 CC2003002242  Ciutadà Pou 

POU A LA 
PARTIDA "MAS 
JULIU" 390422,68 4563525,93 20/12/2004 

Domèst
ic 200 

C-0010752 CC2003002393  Ciutadà Pou 
POU SINIA 
CALVA 393371,7 4564918,91 20/12/2004 

Domèst
ic 1500 

C-0010753 CC2003002398  Ciutadà Pou 
POU PARTIDA 
DE DARRÓ 392353,69 4563350,91 17/12/2004 

Domèst
ic 7800 

C-0010753 CC2003002398  Ciutadà Pou 
POU PARTIDA 
DE DARRÓ 392353,69 4563350,91 17/12/2004 

Ramad
er 7800 

C-0010753 CC2003002398  Ciutadà Pou 
POU PARTIDA 
DE DARRÓ 392353,69 4563350,91 17/12/2004 

Reg 
agrícola 7800 

C-0010781 CC2004000084  Ciutadà Pou 

POU SRS. 
SANMARTIN 
PARTIDA MASIA 
CABANYES 392343,7 4565899,92 01/12/2004 

Reg 
agrícola 9156 

C-0010805 
FUE-2022-
02909900  Ciutadà Pou 

POU 2 PARTIDA 
LA PLANA 392017,7 4565676,92 07/03/2023 

Domèst
ic 3052 

C-0010805 
FUE-2022-
02909900  Ciutadà Pou 

POU 2 PARTIDA 
LA PLANA 392017,7 4565676,92 07/03/2023 

Reg 
agrícola 3052 

C-0010805 
FUE-2022-
02909900  Ciutadà Pou 

POU PARTIDA LA 
PLANA, SR. 
ALSINA 391812,7 4565795,92 07/03/2023 

Domèst
ic 3052 

C-0010805 
FUE-2022-
02909900  Ciutadà Pou 

POU PARTIDA LA 
PLANA, SR. 
ALSINA 391812,7 4565795,92 07/03/2023 

Reg 
agrícola 3052 

C-0010836 CC2003002401  Ciutadà Pou 
POU SINIA 
CENDRA 393864,7 4564850,9 10/01/2005 

Domèst
ic 900 

C-0010836 CC2003002401  Ciutadà Pou 
POU SINIA 
CENDRA 393864,7 4564850,9 10/01/2005 

Reg 
agrícola 900 

C-0011021 CC2003002410  Ciutadà Pou 
POU PARTIDA 
ESBARJOS 392626,7 4564995,91 13/01/2005 

Reg 
agrícola 2500 

C-0011022 CC2003002404  Ciutadà Pou 
POU PARTIDA 
SANT JORDI 393820,7 4564920,9 13/01/2005 

Domèst
ic 2742 

C-0011022 CC2003002404  Ciutadà Pou 
POU PARTIDA 
SANT JORDI 393820,7 4564920,9 13/01/2005 

Reg 
agrícola 2742 

C-0011369 CC2004000123  Ciutadà Pou 

SR. BURGUET 
PARTIDA 
CORRAL D'EN 
MILÀ 389516,69 4564790,94 04/04/2005 

Domèst
ic 1000 
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Inscripció 
(RA) 

Codi Expedient 
ODPH (EX) 

Nom Complert Titular 
(RA) 

Tipus Titular 
(RA) 

Tipus 
(RA) 

Nom/Topònim 
(RA) 

Coordena
da X (RA) 

Coordenada 
Y (RA) 

Data 
Resolució 
(EX) 

Ús 
(RA) 

Volum 
Total 
(m3/any
) (CC) 

CT-0000251 D.T. 0740  Ciutadà Pou 
POU CABANYES 
DEL GARRAF     17/10/1994 

Agrícol
a 28800 

CT-0000251 D.T. 0740  Ciutadà Pou 
POU CABANYES 
DEL GARRAF     17/10/1994 

Domèst
ic 28800 

CT-0000506 00200100808  Ciutadà Pou 

POU-634 
BALLESTER 
BURGUET, FELIX 388833,7 4565864,94   

Reg 
agrícola 1000 

D-0034552 6.642  Ciutadà Pou 
POU SANTILO 
RIBAS     25/08/1960 

Agrícol
a   

D-0034560 34 /XX /5  Ciutadà 
Captació 
Superficial 

CAPTACIÓ DE 
JOSÉ MARIA 
BULTÓ 
MARQUÉS     04/08/1948 

Reg 
agrícola   

D-0034561 10358  Ciutadà Pou 
POU D'EN JAIME 
BERTRÁN     11/12/1963 

Reg 
agrícola   

D-0034561 10358  Ciutadà Pou 
POU D'EN JAIME 
BERTRÁN     11/12/1963 

Reg 
agrícola   

D-0034563 10056  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
MERCEDES 
MIRO       

Reg 
agrícola   

D-0034565 10656  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
FRANCISCO 
PUIGDEMASA     11/12/1963 

Reg 
agrícola   

D-0034565 10656  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
FRANCISCO 
PUIGDEMASA     11/12/1963 

Reg 
agrícola   

D-0034581 12213  Ciutadà Pou 
POU D'EN FÉLIX 
FERRER       

Ramad
er   

D-0034581 12213  Ciutadà Pou 
POU D'EN FÉLIX 
FERRER       

Ramad
er   

D-0036122 510  Ciutadà Pou POU BAS ARNAL     30/11/1943 
Agrícol
a   

D-0040665 16944  Ciutadà Pou 
POU_G_GONZÁL
EZ     14/09/1967 

Agrícol
a   

D-0040665 16944  Ciutadà Pou 
POU_G_GONZÁL
EZ     14/09/1967 

Domèst
ic   

D-0041172 16042  Ciutadà Pou 
POU_A_CLARIAN
A     06/02/1968 

Agrícol
a   

D-0041172 16042  Ciutadà Pou 
POU_A_CLARIAN
A     06/02/1968 

Agrícol
a   

D-0044084 20897  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
PROVIDENCIA 
MASIP     28/03/1969 

Ramad
er   

D-0044084 20897  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
PROVIDENCIA 
MASIP     28/03/1969 

Reg 
agrícola   

D-0044084 20897  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
PROVIDENCIA 
MASIP     28/03/1969 

Ramad
er   

D-0044084 20897  Ciutadà Pou 

POU D'EN 
PROVIDENCIA 
MASIP     28/03/1969 

Reg 
agrícola   

D-0044312 21124  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
ISABLE LUCEA       

Reg 
agrícola   

D-0044349 16.038  Ciutadà Pou 

POU D'EN MARÍA 
ROSA 
MONTOLIU     20/04/1967 

Reg 
agrícola   

D-0044349 16.038  Ciutadà Pou 

POU D'EN MARÍA 
ROSA 
MONTOLIU     20/04/1967 

Reg 
agrícola   

D-0044349 16.038  Ciutadà Pou 

POU D'EN MARÍA 
ROSA 
MONTOLIU     20/04/1967 

Reg 
agrícola   

D-0045566 16384  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
ANTONIO TERES     08/02/1967 

Reg 
agrícola   

D-0045567 20267  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEFA MIR     18/10/1969 

Industri
al   

D-0045567 20267  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEFA MIR     18/10/1969 

Industri
al   

D-0045567 20267  Ciutadà Pou 
POU D'EN 
JOSEFA MIR     18/10/1969 

Industri
al   

D-0045690 21933  Ciutadà Pou POU_M_SOLÉ     14/11/1969 
Agrícol
a   

D-0045690 21933  Ciutadà Pou POU_M_SOLÉ     14/11/1969 
Agrícol
a   

D-0047325 23164  Ciutadà Pou 
POU LUCEA 
MAYANDIA     24/04/1970 

Agrícol
a   

D-0047325 23164  Ciutadà Pou 
POU LUCEA 
MAYANDIA     24/04/1970 

Ramad
er   

D-0047457 23063  Ciutadà Pou 
POU 2 VILA 
CARBONELL     05/08/1970 

Agrícol
a   

D-0047457 23063  Ciutadà Pou 
POU 2 VILA 
CARBONELL     05/08/1970 

Ramad
er   

D-0047457 23063  Ciutadà Pou 
POU 2 VILA 
CARBONELL     05/08/1970 

Agrícol
a   

D-0047457 23063  Ciutadà Pou 
POU 2 VILA 
CARBONELL     05/08/1970 

Ramad
er   

D-0056598 23861  Ciutadà Pou 
POU MAS 
MORANDO     15/11/1972 

Agrícol
a   
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Inscripció 
(RA) 

Codi Expedient 
ODPH (EX) 

Nom Complert Titular 
(RA) 

Tipus Titular 
(RA) 

Tipus 
(RA) 

Nom/Topònim 
(RA) 

Coordena
da X (RA) 

Coordenada 
Y (RA) 

Data 
Resolució 
(EX) 

Ús 
(RA) 

Volum 
Total 
(m3/any
) (CC) 

D-0057256 24716  Ciutadà Pou 
POU_MÁRMOL 
24716 RA / 12622     16/04/1973 

Abasta
ment   

D-0057256 24716  Ciutadà Pou 
POU_MÁRMOL 
24716 RA / 12622     16/04/1973 

Industri
al   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Agrícol
a   

D-0070050 22316  Ciutadà Pou 

POU DEL 
TORRENT DE 
SAN JOAN     18/06/1964 

Ramad
er   

 

HABITANTS NO ABASTITSPER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
A l’apartat 4.1.- DETERMINACIÓ DE LA POBLACIÓ DE CÀLCUL, es descriu la població censada a 

cadascun dels sectors. Resultant : 

ANY POBLACIÓ CENSADA POBLACIÓ NO ABASTIDA POBLACIÓ ABASTIDA 

2019 67.086 2.206 64.880 

 

Tot i que el PES Annex 3 detalla una població de càlcul, des de l’Ajuntament hem realitzat l’ajust de 

la població de càlcul en base a la població real subministrada. 

La població a considerar en el càlcul dels volums màxims subministrables en situació de sequera 

hidrològica es detallen a l’Annex 3 del PES i són: 
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  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES PROMIG 

Població 

càlcul 
69.173 70.204 72.339 75.225 75.258 76.380 79.555 82.135 76.381 74.919 72.047 69.470 74.424 

 

Aplicant el coeficient corrector de la població no subministrada per l’ajuntament (3,29%), obtenim: 

  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186 

 

Tota la informació detallada en el present estudi 

CONTACTES 
No es disposa de la majoria de contactes en referència a cada un dels sectors detallats. L’ajuntament 

actualment té obert un procés per identificar cada un dels responsables d’aquests sectors. 

Nº Sector Contacte  Comentaris 

1 Mas Roquer Mas Roquer Restaurant Mas 
Roquer  Tel. 938939014 e-mail: 
restaurant@vilanovapark.com                       
Càmping Vilanova Park**** - 
Restaurant Mas Roquer  
938933402   e-mail: 
info@vilanovapark.com. 

Aquest contacte és del càmping, 
que s’abasteix íntegrament de la 
Companyia, sent un gran 
consumidor. Del sector de l’entorn 
del càmping no es disposa 
contacte. 

2 Mas Tapet No disponible No disponible 

3 Torre del veguer No disponible No disponible 

4 Casalot de 
Creixell. 

Bassa de Creixell Associació de 
Veïns de Casalot d'en Creixell de 
Vilanova i la Geltrú  Tf 636276114 
e-mail:   veins.casalot@gmail.com 

No disponible 

5 Corral d’en Milà  No disponible 

6 Corral d’en Roc No disponible No disponible 

7 El Fraig No disponible No disponible 

8 Mas gros COM. PROP. URB. PAS DEL BOU 
I MAS GROS – APARTAT DE 
CORREUS, 81 – 08800 – 
VILANOVA I LA GELTRÚ Sra. 
Maria Laguna Tf. 686 49 87 24 Tf. 
635 43 55 34 e-mail: 
maria170409@live.com 

No disponible 

9 Mas Joliu  No disponible 

10 Pas del Bou COM. PROP. URB. PAS DEL BOU 
I MAS GROS – APARTAT DE 
CORREUS, 81 – 08800 – 
VILANOVA I LA GELTRÚ Sra. 
Maria Laguna Tf. 686 49 87 24 Tf. 

No disponible 

mailto:info@vilanovapark.com
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635 43 55 34 e-mail: 
maria170409@live.com 

11 Pi Torrat  No disponible 

12 Xicarró Mas Xicarró Associació de 
Propietaris Zona Can Xicarró   Tf 
527670121  Tf 667929379    e-mail: 
acanxicarro@gmail.com   
asociacionxicarro@gmail.com 

No disponible 

13 Bassa d’en 
Creixell 

Bassa de Creixell Associació de 
Veïns de Casalot d'en Creixell de 
Vilanova i la Geltrú  Tf 636276114 
e-mail:   veins.casalot@gmail.com 

No disponible 

14 Camí de Corral 
de Carro 

No disponible No disponible 

15 Camí de Mas 
Palau. 

No disponible No disponible 

16 Carrerada a la 
Talaia. 

No disponible No disponible 

17 Corral d’en Tort No disponible No disponible 

18 Davant del 
GRIFFI. 

No disponible No disponible 

19 Els coladors. No disponible No disponible 

20 Els Pins del 
Rocallís 

No disponible No disponible 

21 Entretorrents. No disponible No disponible 

22 La Sorna. No disponible No disponible 

23 Mas d’en Mata. No disponible No disponible 

24 Mas d’en Puig. No disponible No disponible 

25 Mas palau. No disponible No disponible 

26 Pau de l’Hostal. No disponible No disponible 

27 Pi Gros. No disponible No disponible 

28 Piulart. No disponible No disponible 

29 Pujada masia 
d’en Perris. 

No disponible No disponible 

30 Santa magdalena No disponible No disponible 

31 Torre d’en Nofre No disponible No disponible 

32 Torre Vallés. No disponible No disponible 

33 Carretera de la 
Plana 

No disponible No disponible 

34 Bassetes d’en 
Clarà 

No disponible No disponible 
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3.- QUANTIFICACIÓ DE LA DEMANDA  

3.1.- ESTRUCTURA DE LA DEMANDA PER USOS SECTORIALS  

3.1.a.- ÀREES D’AFECCIÓ 

Per la configuració del sistema d’abastament de la ciutat de Vilanova i la Geltrú fa que no s’hagi 

considerat la possibilitat  que en cas d’insuficiència hídrica unes zones tinguin major risc d’afecció que 

unes altres. Es preveu que els volums disponibles d’aigua es distribuiran equitativament entre tots els 

sectors. 

3.1.b.- TIPOLOGIA D’HABITATGE 

Segons les darreres estadístiques de que es disposa (2011), la distribució de la tipologia d’habitatges 

és la següent: 

TIPUS D’HABITATGE NÚMERO D’HABITATGES PERCENTATGE 

Principal 26.586 81,18% 

Secundari 2.816 8,60% 

Buits 3.348 10,22% 

Total 32.750 100,00% 

 

3.2.- ESTIMACIÓ DE LES I PÈRDUES I DEL RENDIMENT DE LA XARXA  

Els abonats gestionats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la gestora, es classifiquen 

amb les següents categories: 

• Domèstic 

• Industrial 

• Comercial 

• Municipal 

• Regs i neteja municipal 

• Reg i Piscina 

A la següent taula mostrem el percentatge de consums per tipologia, de l’any 2019. 

TARIFA VOLUM REGISTRAT (m3) % ABONATS 

DOMÈSTIC 2.321.439 68,28% 28.025 

INDUSTRIAL 737.961 21,71% 1.156 
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COMERCIAL 71.142 2,09% 1.765 

MUNICIPAL 46.013 1,35% 86 

REG- MUNICIPAL 85.778 2,52% 170 

REG I PISCINES 10.184 0,30% 23 

PROVISIONAL 27.282 0,80% 270 

ALTA (regants) 3.909 0,11% 2 

Aforaments 94.348 2,78%   

TOTAL 3.399.841 100,00% 31.497 
        

APORTACIONS A XARXA 4.931.391     

VOLUM NO REGISTRAT 1.531.550 31,06%   

RENDIMENT   68,94%   

 

L’aigua no registrada a l’any 2019 es van avaluar en 1.531.550 m3, que representa un 31,06% del 

volum injectat a la xarxa. El rendiment de la xarxa l’any 2019 va ser del 68,94%. 

 

3.3.- IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ D’USOS I USUARIS ESPECIALS  

 

3.3.a.- USUARIS SENSIBLES 

Es considera prioritari mantenir l’abastiment d’aigua a determinades instal·lacions que per l’activitat 

que desenvolupen no poden experimentar restriccions ni talls en el subministrament (port, bombers, 

hospitals, clíniques, geriàtrics, escoles, universitat, mercats, etc.). Cal destacar que seguint la política 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, segon l’Ordenança Municipal d’Estalvi d’Aigua de Vilanova i 

la Geltrú, la ciutat, te com objectiu reduir l’ús dels dipòsits i cisternes particulars, per lo que molts dels 

principals usos a escoles, instituts, no disposen de reserva d’aigua mínima, per lo que qualsevol 

interrupció en el sistema, afectarà immediatament. 

A continuació passem a descriure els usuaris sensibles detectats a la ciutat i el consum realitzat el 

darrer any 2019: 

NOM ÀMBIT SUBMINISTRAMENT 
CONSUM 
ANUAL (M3) 

Hospital Comarcal de Sant Antoni 
Abat 

Hospitals públics CR/ SANT JOSEP, S/N 28.991 

Parc de Bombers Bombers AV/ FRANCESC MACIA, 134 295 
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NOM ÀMBIT SUBMINISTRAMENT 
CONSUM 
ANUAL (M3) 

ABS Vilanova I CAP Sant Joan 
(Ambulatori) 

CAPs (Centres 

d'Assistència Primària) 
CR/ BRUC, 53 (CAP Sant Joan) 514 

ABS Vilanova III CAPI Baix-a-Mar 
(Ambulatori) 

CAPs (Centres 

d'Assistència Primària) 

PL/ BOLERANYS, 5 (CAP I Baix 

a Mar) 
736 

ABS Vilanova II CAP Jaume I 
(Ambulatori) 

CAPs (Centres 

d'Assistència Primària) 

RB/ PRINCIPAL, 86, CAP (CAP 

Jaume I) 
1.422 

CDIAP GARRAF 
Centres d'Assistència 

Sociosanitària 

CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 

1-B, LO, 2 
168 

Llar Pàdua 
Centres d'Asistencia 

Sociosanitària 
CR/ PADUA, 17, LO 3.333 

La Plataforma. Centre Multiserveis 
Centres d'Assistencia 

Sociosanitària 
CR/ SANT JOSEP, 18, SER 6.028 

Centre de Rehabilitació Sant Antoni 
Abat 

Centres d'Assistencia 

Sociosanitària 
RB/ EXPOSICIO, 87, LO 395 

Col·legi Divina Providència 
Centres privats concertats 

d'educació infantil i primària 
CR/ UNIO, 80 240 

Col·legi Sant Bonaventura 
Centres privats concertats 

d'educació infantil i primària 
PL/ FRANCISCANS, 4 1.643 

Escola El Cim (edifici ed. infantil i 
primària) 

Centres privats concertats 

d'educació infantil i primària 
RB/ PRINCIPAL, 101-103 1.312 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Centres privats concertats 

d'educació infantil i primària 
RB/ PRINCIPAL, 71 1.162 

Escola El Cim (edifici ed. secundària) 
Centres privats concertats 

d'educació secundària 
CR/ FRUITA, S/N 235 

Escola Ítaca 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

AV/ LA COLLADA, 53, SER 

(Escola Ítaca) 
1.191 

Escola Ginesta 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

AV/ VILAFRANCA DEL 

PENEDES, 1-- (Escola Ginesta) 
3.511 

Escola Ginesta 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

AV/ VILAFRANCA DEL 

PENEDES, 1--, 1º (Escola 

Ginesta) 

515 

Escola Llebetx 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

CM/ DE SANT GERVASI, S/N 

(Escola Llebetx) 
1.033 

Escola L'Arjau 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

CR/ ANCORA, 28 (Escola 

L'Arjau) 
1.682 

Escola Canigó 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 
CR/ CANIGO, 4 (Escola Canigó) 3.094 

Escola L'Aragai 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 20 

(Escola L'Aragai) 
1.328 

Escola Sant Jordi 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

CR/ MARE ISABEL VENTOSA, 

8 (Escola Sant Jordi) 
2.497 
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NOM ÀMBIT SUBMINISTRAMENT 
CONSUM 
ANUAL (M3) 

Escola El Margalló 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

CR/ MARGALLO, 43 (Escola 

Margalló) 
1.128 

Escola  Volerany 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

CR/ RAMON Y CAJAL, 18 

(Escola Volerany) 
1.374 

Escola Pompeu Fabra 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

RB/ SALVADOR SAMA, 66 

(Escola Pompeu) 
3.627 

Escola Cossetània 
Centres públics d'educació 

infantil i primària 

RD/ IBERICA, 200 (Escola 

Cossetània) 
854 

Institut Manuel de Cabanyes 
Centres públics d'educació 

secundària 
AV/ FRANCESC MACIA, 112 806 

Institut Joaquim Mir 
Centres públics d'educació 

secundària 

AV/ VILAFRANCA DEL 

PENEDES S/N Ed. INSTITUT, 1º 
1.003 

Institut Joaquim Mir 
Centres públics d'educació 

secundària 

AV/ VILAFRANCA DEL 

PENEDES S/N Ed. INSTITUT, 2º 
118 

Institut Baix a Mar 
Centres públics d'educació 

secundària 
CR/ ANCORA, 29 773 

Institut Francesc Xavier Lluch i 
Rafecas 

Centres públics d'educació 

secundària 

CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 30 

(Institut Lluch i Rafecas) 
3.882 

Institut Dolors Mallafrè i Ros 
Centres públics d'educació 

secundària 

CR/ RASOT, 4 (Institut Dolors 

Mallafrè i Ros) 
711 

Centre de dia Recreo 
Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
CR/ DOCTOR FLEMING, 18, LO 158 

Fundació Casa d'Empara de Vilanova 
i la Geltrú 

Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
CR/ ESCOLAPIS, S/N 2.858 

SEPES (servei proximitat i equip 
suport a domicili) 

Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
CR/ LLIBERTAT, 64, LO 9 

Residència Sant Jaume 
Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
CR/ SANT GERVASI, 74, 1º 702 

Centre de dia Vilavall 
Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
CR/ URGELL, 4, LO 254 

Residència Tercera Edat Vilanova 
Residències de gent gran i 

centres de dia privats 

CT/ DE L'ARBOÇ (IV 3), S/N, 

RES 
675 

Les Onades - centre de dia 
Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
PL/ CASERNES, 15, LO, 3 75 

Centre de Salut Mental Adults Garraf 
Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
RD/ IBERICA, 165, LO 10 

Residència Geriàtrica Santa Teresa 
Residències de gent gran i 

centres de dia privats 
RV/ RAVALET, 2 772 

Mancomunitat TEGAR del Garraf 
Serveis i adreces d'interès 

relacionats amb Educació 
AV/ SIS CAMINS, 61 1.700 
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NOM ÀMBIT SUBMINISTRAMENT 
CONSUM 
ANUAL (M3) 

Institut Municipal d'Educació i Treball. 
(IMET) 

Serveis i adreces d'interès 

relacionats amb Educació 
CR/ UNIO, 83 (La Paperera) 1.135 

Llar d'infants Xiu-Xiu Jardí Llars d'infants privades AV/ CUBELLES, 158 533 

L'Oreneta llar d'infants Llars d'infants privades 
CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 

13, LO, ES 
591 

La Lluna de Vilanova Llars d'infants privades CR/ JARDI, 101, BX 434 

Llar d'infants Petits Somnis / Little 
Dreams 

Llars d'infants privades CR/ ROGER DE FLOR, 14, LO 58 

Llar d'infants Xaloc Llars d'infants privades 
CR/ SANT ONOFRE, 31 (LLAR 

D'INFANTS) 
59 

Llar d'infants El Gavot (pública 
Generalitat) 

Llars d'infants públiques CR/ CANARIES, 1 778 

Llar d'infants El Drac (pública 
Generalitat) 

Llars d'infants públiques CR/ CANIGO, 6 522 

Llar d'infants municipal l'Escateret Llars d'infants públiques 
RB/ SANT JORDI, 22 (Llar 

infants Escateret) 
436 

La Baldufa, Espai municipal per a la 
primera infància 

Llars d'infants públiques 
RD/ IBERICA, 167-BIS (Llar 

d'infants La Baldufa) 
978 

Ports de la Generalitat  Gestió de Ports CU/ JOAN OLIVER, S/N 5.890 

Depuradora d'aigües residuals Generalitat de Catalunya RD/ EUROPA, S/N 1.387 

Llotja Gestió de Ports PG/ MARITIM, S/N, LLOTJA 9.739 

Deixalleria Punt Net - Valoriza Equipaments municipals RD/ EUROPA, 12 (Deixalleria) 1.321 

Escola Politècnica Superior 
d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(EPSEVG) 

Estudis Universitaris AV/ VICTOR BALAGUER, S/N 1.198 

Funerària Vilanova 
Societats municipals i 

mixtes 
CR/ VILANOVETA, 12 403 

Mercat de Mar Mercats municipals 
CR/ LLIBERTAT, 137 (Mercat de 

mar) 
650 

Mercat del Centre  Mercats municipals 
PL/ SOLER I CARBONELL, S/N 

Edif. MERCAT, COM, GENERAL 
945 

Drassanes Gestió ports PG/ CARME, S/N, SER, CBN 7.761 

Grup Mèdic Garraf Centres mèdics RB/ EXPOSICIO, 99, LO 308 

Centro asistencial Mutua Universal Centres mèdics AV/ CUBELLES, 46, BX 111 

Centro médico Clínica Diagonal de 
Vilanova i la Geltrú 

Centres mèdics AV/ JAUME BALMES, 29, BX 46 

Centre de Recuperacio Funcional 
Vilanova CRF 

Centres mèdics CR/ DOCTOR FLEMING, 42, LO 64 

Serveis Mèdics Penedès, SL Centres mèdics 
CR/ PELEGRI BALLESTER, 17, 

BX 
381 

Centre Mèdic Diagnòstic Alomar Centres mèdics CR/ URGELL, 2, LO 70 
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NOM ÀMBIT SUBMINISTRAMENT 
CONSUM 
ANUAL (M3) 

Centre Mèdic Fedear, SL Centres mèdics RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 13 145 

Centre Mèdic Fedear, SL Centres mèdics RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 15 20 

Cemo Vilanova Centres mèdics 
RB/ SALVADOR SAMA, 83, LO, 

D 
103 

TOTAL   118.880 

 

4.- ESTABLIMENT DE LES DOTACIONS I VOLUMS A LLIURAR  

4.1.- DETERMINACIÓ DE LA POBLACIÓ DE CÀLCUL  

La població censada a Vilanova i la Geltrú l’any 2019 va ser de 67.086 habitants. Cal tenir en compte 

que hi ha uns nuclis disgregats de la ciutat, que no disposen de xarxa municipal d’aigua, uns ja que 

es subministren amb recursos propis i uns altres al tractar-se de sectors no consolidats 

urbanísticament que no disposen de connexió a la xarxa d’Abastament d’aigua de la Companyia 

d’aigües i disposen de recursos propis, a la taula contigua es descriu el total de població censada no 

abastida per la Companyia, al situar-se en nuclis periurbans: 

 

ZONA CENS ZONA CENS 

BASSA DE CREIXELL 11 VELL DE CUBELLES 21 

CAN BRUNET 2 BV-2112 RIBES (III,2) 2 

CORRAL D'EN MILA 18 BV-2115 (IV,16) 16 

CORRAL D'EN ROC 168 BV-2115 (IV,7) 8 

CORRAL D'EN TORT 15 CUBELLES 17 

GRANGES BRUGUET 3 CUBELLES C 31 2 

MAS DE L'ESCARRE 

DE BAIX 
5 VILAFRANCA (III,4) 34 

MAS D'EN CREIXELL 45 VILAFRANCA (III,4) 1 

MAS D'EN PUIG 92 VILAFRANCA (III,4) 1 

MAS ESCARRE DALT 45 VILAFRANCA (III,5) 10 

MAS RICART 74 PASTORELLA 5 

MASIA ALONSO 1 TRENCAPINYES 3 

MASIA BARRERES 1 TRENCAPINYES 3 

MASIA LA PLANA 34 TRENCAPINYES 3 

MASIA PADRUELL 1 PASTERA 4 

MASIA PAU DE 

L'HOSTAL 
8 PASTERA 3 
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ZONA CENS ZONA CENS 

PI TORRAT 22 PASTERA 4 

SINIA ARTIGAS 4 PASTERA 1 

SINIA MARTI 2 PASTERA 6 

SINIA SANT JOSEP 3 PASTERA 4 

TORRE ESCARDO 5 
CARRETERA DE LA 

PLANA 
1 

TORRENT PASTERA 9 CASALOT DE CREIXELL 35 

TORRENT PASTERA 2 PINS DEL ROCALLIS 2 

TORRENT PASTERA 4 PLATJA LLARGA 3 

TORRENT PASTERA 1 PLATJA LLARGA 2 

AIGUADOLÇ 1 FRAIG 82 

AIGUADOLÇ 6 MAS JOLIU 35 

COLL D'EN FERRAN 2 MAS PALAU 23 

GRAN VIA CORTS 

CATALANES 
1 MAS ROQUER 183 

TORRE DEL VALLES 3 MAS TAPET 149 

TORRE DEL VALLES 12 PAS DEL BOU 79 

TORRE DEL VALLES 17 PI GROS 7 

VILAFRANCA DEL 

PENEDES 
1 

RACO DE SANTA 

LLUCIA 
52 

BAGES 2 
RACO DE SANTA 

LLUCIA 
1 

BALL DE BASTONS 2 
RACO SANTA LLUCIA 

(II,1) 
17 

BALL DE BASTONS 3 BASSA DE CREIXELL 23 

BALL DE BASTONS 5 CAL BARO 1 

BALL DE BASTONS 2 CORRAL DE CARRO 32 

ESPARRALL 46 
CORRAL DE 

L'APOTECARI 
9 

ESPARRALL 2 ESBARJOS 5 

ESPARRALL 2 ESCALONS 11 

ESPARRALL 1 MAS DE L'ARTIS 4 

MASIA CABANYES 133 MAS DE L'ARTIS (III,4) 12 

MASIA CABANYES 3 MAS GROS 124 

MOIXARRA 2 MAS ROIG 2 

MOIXARRA 9 MAS TORRAT 28 

MOIXARRA 11 MAS TORRAT 1 

MOIXARRA 4 MAS TORRAT 2 
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ZONA CENS ZONA CENS 

MOIXARRA 7 MASIA PARELLADA 38 

MOIXARRA 1 ORTOLL 4 

MOIXARRA 17 PADRUELL 7 

RIU SEGURA 63 PIULAR 103 

RIU SEGURA 34 
POBLA DE 

MONTORNES 
1 

VINYES 1 RAL O MOLINANT (III,4) 2 

  SANT GERVASI 10 

 

En resum, la població censada a Vilanova i la Geltrú i abastida per la Companyia és: 

ANY POBLACIÓ CENSADA POBLACIÓ NO ABASTIDA POBLACIÓ ABASTIDA 

2019 67.086 2.206 64.880 

 

En resum, un 3,29% de la població no està subministrada per l’Ajuntament i en conseqüència per 

l’empresa gestora, la Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú. 

 

Per la determinació de la població de càlcul que considerarem mensualment per obtenir el càlcul dels 

volums necessaris utilitzarem la fórmula següent: 

(Població)mes = Pperm + (PMaxSR + PMaxH + PMaxPn + PMaxC+ PMaxaltres) x Fmes – Pvacances – mes 

Pperm  Població permanent abastida del municipi, segons dades del 

padró d’habitants 2019 (Idescat)  

PMaxSR  Població màxima d’acollida en segones residències  

PMaxH  Població màxima d’acolllida en hotels  

PMaxPn  Població màxima d’acollida en pensions  

PMaxC  Població màxima d’acollida en càmpings  

PMaxaltres  Població màxima d’acollida en altres instal.lacions d’alberg  

Fmes  Factor d’ocupació mitjà del mes  

Pvacances - 

mes  

Estimació de la població que, en aquest mes, surt a passar les 

vacances fora del municipi (només aplica als mesos d’estiu en 

els municipis de més de 100.000 habitants)  

Obtenin per a cada cas: 

• Pperm: 67.086 hab. Idescat menys la població no subministrada per la Companyia (2.206 

hab.) 
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• PMaxSR: segons les dades del Idescat (2011) el nombre d’habitatges de segona residencia 

és de 2.816. Considerant una mitjana de 4 habitants per vivenda, podem definir que la població 

màxima d’acollida és de 11.244 habitants 

• PMaxH: Població màxima d’acollida en hotels, segons el Idescat, les places hoteleres 

disponibles a Vilanova i la Geltrú el 2019 és de 354 places. 

• PMaxPn: Població màxima d’acollida en pensions. No disposem de registres refernets a 

aquest tipus d’allotjaments, per lo que els considerem residual. 

• PMaxC: Població màxima d’acollida en càmpings. Els càmpings a la ciutat de Vilanova i la 

Geltrú, tenen un pes molt important a la ciutat, ja que representen una disponibilitat de 5.058 

places. 

• PMaxaltres: Població màxima d’acollida en altres instal·lacions d’alberg. No disposem de 

registres refernets a aquest tipus d’allotjaments, per lo que els considerem residual 

• Fmes: Factor d’ocupació mitjà del mes. Aquest valor ve donat per la marca turística, que per 

la costa del Garraf ve donat per: 

 
MARCA 

TURÍSTICA 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES PROMIG 

COSTA DEL 

GARRAF 

0.11 0.15 0.24 0.35 0.36 0.40 0.53 0.64 0.4 0.34 0.22 0.12 0.32 

 

• Pvacances - mes: Aquest factor, es tindrà en consideració per municipis amb més de 100.000 

habitant, per lo que no el tindrem en consideració pel municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

La població a considerar en el càlcul dels volums màxims subministrables en situació de sequera 

hidrològica es detallen a l’Annex 3 del PES i són: 

  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES PROMIG 

Població 

càlcul 
69.173 70.204 72.339 75.225 75.258 76.380 79.555 82.135 76.381 74.919 72.047 69.470 74.424 

 

Aplicant el coeficient corrector de la població no subministrada per l’ajuntament (3,29%), obtenim: 

  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186 
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4.2.- CÀLCUL DE LES DOTACIONS EN SITUACIÓ DE NORMALITAT  

 

4.2.a.- EVOLUCIÓ CONSUMS REGISTRATS PER TIPOLOGIA 

A continuació presentem la taula de l’evolució dels consums facturats anuals. Ens quedem amb les 

dades pre-pandemia, per tal que els càlculs que estem realitzant s’adaptin a les condicions normals 

de consum. 

TARIFA 

2019 

Consum 

2019 

Abonats 

2018 

Consum 

2018 

Abonats 

2017 

Consum 

2017 

Abonats 

2016 

Consum 

2016 

Abonats 

2015 

Consum 

2015 

Abonats 

DOMÈSTIC 2.321.439 28.025 2.306.717 27.684 2.298.322 27.371 2.288.236 27.067 2.261.906 26.667 

INDUSTRIAL 737.961 1.156 721.703 1.122 737.637 1.079 775.217 1.053 705.665 1.020 

COMERCIAL 71.142 1.765 70.738 1.751 69.086 1.716 65.428 1.672 67.427 1.640 

MUNICIPAL 46.013 86 51.319 87 64.026 92 58.590 88 56.688 77 

REG- 

MUNICIPAL 85.778 170 97.396 164 92.810 157 114.127 156 92.082 150 

REG I 

PISCINES 10.184 23 10.581 20 8.475 14 6.356 20 7.464 14 

PROVISIONAL 27.282 270 26.032 277 29.058 273 23.701 270 23.086 269 

ALTA 

(regants) 3.909 2 3.740 2 4.690 2 4.374 2 4.462 2 

Aforaments 94.348 371 109.279 433 126.415 510 144.307 593 169.798 693 

TOTAL 3.398.056 31.868 3.397.505 31.540 3.430.519 31.214 3.480.336 30.921 3.388.578 30.532 

 

ESTUDI DE CONSUMS 

A continuació presentem la taula de l’evolució de tots els consums al llarg de l’any, en base a l’any 

2019. Al realitzar la facturació trimestral i per tant, la lectura dels comptadors cada tres mesos, per 

obtenir la corba, ens hem basat amb els coeficients obtinguts a partir dels volums d’entrada a dipòsits. 

La corba de modulació en base a aquests volums és: 

 

VOLUM INJECTAT A 

XARXA 

CONSUM 

REGISTRAT 

COEFICIENT 

MODULACIÓ 

GENER 423.183 291.820 1,030 

FEBRER 380.125 262.071 0,925 

MARÇ 405.397 279.354 0,986 

ABRIL 384.454 265.188 0,936 

MAIG 407.153 280.770 0,991 

JUNY 419.798 289.553 1,022 

JULIOL 475.604 327.801 1,157 
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AGOST 467.897 322.702 1,139 

SETEMBRE 410.590 283.037 0,999 

OCTUBRE 405.374 279.354 0,986 

NOVEMBRE 383.980 264.621 0,934 

DESEMBRE 367.948 253.571 0,895 

TOTAL 4.931.391 3.399.841  

MITJANA 410.959 283.320 1 

 

4.2.b.- EVOLUCIÓ CONSUM HOTELER 

Volums estimats i increment estacional per hotels, aparthotels i càmping. Consums registrats durant 

el 2019 : 

2019 1RTR 2NTR 3RTR 4RTTR TOTAL 

CAMPING (2 CONTRACTES) 16.929 26.198 43.792 18.503 105.422 

HOTEL CESAR 601 877 1.221 830 3.529 

IBEROLD 2013 -(ANTIC SOLVI) 193 816 1.041 465 2.515 

ATENEA PARK 815 1.263 1.409 879 4.366 

SUNSITO 210 270 437 223 1.140 

HOTEL RIBES ROGES 148 217 305 159 829 

PILLOW VILANOVA HOTEL, SL 135 162 190 218 705 

CEFERINO 86 164 311 52 613 

  19.117 29.967 48.706 21.329 119.119 

 

A continuació presentem la taula de modulació anual dels consums registrats per aquests tipus de 

empreses. 

 COEFICIENT 

CONSUM 

REGISTRAT 

GENER 0,490 4.863 

FEBRER 0,547 5.426 

MARÇ 0,923 9.162 

ABRIL 1,116 11.078 

MAIG 0,963 9.560 

JUNY 1,218 12.093 
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JULIOL 1,911 18.973 

AGOST 2,174 21.579 

SETEMBRE 0,996 9.884 

OCTUBRE 0,780 7.742 

NOVEMBRE 0,487 4.837 

DESEMBRE 0,397 3.937 

TOTAL  119.119 

 

4.3.- DEFINICIÓ I CÀLCUL DE LES DOTACIONS I VOLUMS D’AIGUA A LLIURAR A CADA 
ESCENARI DE SEQUERA  

4.3.a.- DOTACIONS EN RÉGIM NORMAL 

A partir dels volums injectats i del valor de la població de càlcul obtenim que: 

  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

Població 
càlcul 69.173 70.204 72.339 75.225 75.258 76.380 79.555 82.135 76.381 74.919 72.047 69.470 

Població 
real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186 

 

La dotació segons els volums injectats i el càlcul de població real obtingut és: 

MES POBLACIÓ DE CÀLCUL VOLUM APORTATS l/habxdia 

GEN 66.898 423.183 210,9 

FEB 67.895 380.125 186,6 

MAR 69.960 405.397 193,2 

ABR 72.751 384.454 176,1 

MAI 72.783 407.153 186,5 

JUN 73.868 419.798 189,4 

JUL 76.939 475.604 206,1 

AGO 79.434 467.897 196,3 

SET 73.869 410.590 185,3 

OCT 72.455 405.374 186,5 

NOV 69.678 383.980 183,7 

DES 67.186 367.948 182,6 

PROMIG 71.977 410.959 190,3 
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4.3.b.- DOTACIONS EN ELS DIFERENTS ESTATS D’EMERGÉNCIA 

 

Dotacions en Alerta 

Els volums lliurats per a abastament a Vilanova i la Geltrú en Alerta, no poden superar una dotació 

màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia.  En el nostre cas, aquesta dotació no es veu mai 

superada en condicions normals i en cap període de l’any. 

Dotacions en Excepcionalitat 

Els volums lliurats per a abastament a Vilanova i la Geltrú en Excepcionalitat, no poden superar una 

dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia.  En el nostre cas, aquesta dotació no es 

veu mai superada en condicions normals i en cap període de l’any. 

Dotacions en Emergència 

Els volums lliurats per a abastament a Vilanova i la Geltrú en Emergència I, no poden superar una 

dotació màxima equivalent de 200 litres per habitant i dia.  En el nostre cas, aquesta dotació no es 

veu mai superada en condicions normals i en cap període de l’any. Aquest valor màxim es redueix a 

180 en Emergència II i a 160 en Emergència III. 

Resum dotacions 

Taula resum de les dotacions en els diferents estats d’emergència: 

ESTAT DOTACIÓ (l/habxdia) 

ALERTA 250 

EXCEPCIONALITAT 230 

EMERGÈNCIA I 200 

EMERGÈNCIA II 180 

EMERGÈNCIA III 160 

 

La població a considerar en el càlcul dels volums màxims subministrables en situació de sequera 

hidrològica es detallen a l’Annex 3 del PES i són: 

  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES PROMIG 

Població 

càlcul 
69.173 70.204 72.339 75.225 75.258 76.380 79.555 82.135 76.381 74.919 72.047 69.470 74.424 

 

Aplicant el coeficient corrector del 3,29% de població no subministrada per l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú, obtenim: 

  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
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Població 
real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186 

 

A partir de les dotacions màximes i les dotacions actuals definim el superàvit i el dèficit d’aigua per a 
cada un dels estats d’alerta: 

Volums injectats en règim normal. 

 
 

Volum màxims subministrables mensuals en sequera. (m3/mes) 

 
 

Superàvit/Dèficit d’aigua d’acord amb les dotacions del PES. (m3/mes) 
 

 
 

Superàvit/Dèficit d’aigua d’acord amb les dotacions del PES. (m3/dia) 
 

 
 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186

INJECTAT 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948
DOTACIÓ l/habxdia 211 187 193 176 186 189 206 196 185 186 184 183

REAL

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186

INJECTAT 518.460 475.265 542.190 545.633 564.068 554.010 596.277 615.614 554.018 561.526 522.585 520.692
DOTACIÓ l/habxdia 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

INJECTAT 476.983 437.244 498.815 501.982 518.943 509.689 548.575 566.364 509.696 516.604 480.778 479.036
DOTACIÓ l/habxdia 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

INJECTAT 414.768 380.212 433.752 436.506 451.255 443.208 477.022 492.491 443.214 449.221 418.068 416.553
DOTACIÓ l/habxdia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

INJECTAT 373.291 342.191 390.377 392.855 406.129 398.887 429.320 443.242 398.893 404.299 376.261 374.898
DOTACIÓ l/habxdia 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

INJECTAT 331.814 304.170 347.002 349.205 361.004 354.566 381.617 393.993 354.571 359.377 334.454 333.243
DOTACIÓ l/habxdia 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

ALERTA 
250 l/habxdia

EXCEPCIONALITAT
230 l/habxdia

EMERGÈNCIA I
200 l/habxdia

EMERGÈNCIA II
180 l/habxdia

EMERGÈNCIA III
160 l/habxdia

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

ALERTA 95.277 95.140 136.793 161.179 156.915 134.212 120.673 147.717 143.428 156.152 138.605 152.744

EXCEPCIONALITAT 53.800 57.119 93.418 117.528 111.790 89.891 72.971 98.467 99.106 111.230 96.798 111.088

EMERGÈNCIA I -8.415 87 28.355 52.052 44.102 23.410 1.418 24.594 32.624 43.847 34.088 48.605

EMERGÈNCIA II -49.892 -37.934 -15.020 8.401 -1.024 -20.911 -46.284 -24.655 -11.697 -1.075 -7.719 6.950

EMERGÈNCIA III -91.369 -75.955 -58.395 -35.249 -46.149 -65.232 -93.987 -73.904 -56.019 -45.997 -49.526 -34.705

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

ALERTA 3.073 3.398 4.413 5.373 5.062 4.474 3.893 4.765 4.781 5.037 4.620 4.927

EXCEPCIONALITAT 1.735 2.040 3.013 3.918 3.606 2.996 2.354 3.176 3.304 3.588 3.227 3.583

EMERGÈNCIA I -271 3 915 1.735 1.423 780 46 793 1.087 1.414 1.136 1.568

EMERGÈNCIA II -1.609 -1.355 -485 280 -33 -697 -1.493 -795 -390 -35 -257 224

EMERGÈNCIA III -2.947 -2.713 -1.884 -1.175 -1.489 -2.174 -3.032 -2.384 -1.867 -1.484 -1.651 -1.120
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 DOTACIÓ ADDICIONAL INDUSTRIAL 
Els consums industrials connectats a la xarxa d’abastament suposen una repercussió superior a la 

mitjana, situant-se de mitjana anual en un volum de 29 litres per habitant i dia. Al situar-se en un volum 

entre els 10 i 50 litres per habitant i dia, segons l’apartat 5.3.2.c del PES, correspon una dotació 

addicional per l’estat de sequera, segons els valors de l’Annex 4 del PES. En dit Annex, la ciutat de 

Vilanova i la Geltrú no està considerada, motiu pel qual serà necessari tramitar amb l’ACA un 

increment addicional de la dotació. L’augment de dotació serà, seguint els valors establerts per les 

altres ciutats de característiques similars: 

 MUNICIPI ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA 

Vilanova i 

la Geltrú 
15 12 10 

 

La proposta d’una modificació respecte del que estableix el PES al respecte té sentit i de fet es troba 

recollida al mateix PES, però caldria justificar-la adequadament. Per fer-ho, des de l’Ajuntament 

presentarem una llista dels consums industrials amb identificació del seu CCAE per tal de garantir que 

efectivament es tracta de consums industrials, i no assimilats com per exemple instal·lacions 

hoteleres. Per calcular l’assignació de la dotació addicional, caldria aplicar la metodologia que proposa 

el PES a la seva Memòria tècnica. 

Un cop realitzat aquest tràmit i acceptat per l’ACA, és podran recalcular totes les assignacions de 

cabals estudiades i proposades en el present PE. 

5.- DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DE LES MESURES A APLICAR EN L’ÚS DE L’ÀIGUA 

 

És important destacar que les mesures no es refereixen únicament a actuacions tècniques per reduir 

els consums, sinó a totes aquelles iniciatives que emprendrem per planificar, desplegar i controlar el 

seu compliment efectiu al municipi. 

Les principals mesures que s’han d’aplicar en situació de sequera són aquelles que provoquin una 

disminució de la demanda per tal d’allargar el màxim possible els recursos disponibles o aquelles que 

posin en servei recursos complementaris (assegurant una qualitat correcta) o aportacions 

excepcionals, a l’espera que la climatologia propiciï el retorn a la normalitat hídrica. 

Les mesures d’aplicació en l’àmbit d’un sistema d’abastament d’aigua potable en situació de sequera 

es poden classificar en quatre conjunts: 

• Mesures d’estalvi voluntàries dels abonats. 
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• Mesures tècniques que, sense afectar els clients, afavoreixen la disminució de la 

demanda i/o l’obtenció de recursos complementaris. 

• Mesures imposades de reducció del consum, 

• Execució d’obres d’emergència. 

L’entitat distribuïdora, ha de complir els requeriments que marqui l’Administració pels diferents 
escenaris de sequera, pot anticipar mesures en el seu àmbit d’actuació per afavorir l’adaptació de la 
demanda a les disponibilitats dels recursos, i així minimitzar les dificultats que poden afectar els seus 
clients a causa dels requeriments de l’Administració. 

Dins d’aquest bloc de mesures tècniques que l’empresa distribuïdora pot aplicar sense afectar 
directament als clients es troben, entre d’altres: 

• Reducció de la pressió de tot el sistema, en especial en horari nocturn per minimitzar 
l’efecte sobre els clients, 

• Limitació al mínim imprescindible les operacions d’explotació i manteniment de la xarxa 
que impliquin la pèrdua de recursos (p.e. purgues), 

• Utilització de recursos subterranis complementaris mitjançant accions per assegurar la 
seva qualitat (explotació controlada i barreja amb l’aigua habitual), 

• Obres d’emergència per a l’adequació de les instal·lacions a la recepció de recursos 
amb mitjans no habituals (p.e. transport d’aigua mitjançant camions cisterna a diferents 
sectors). 

Si tot i amb les mesures anteriors la situació de sequera s’agreuja, l’Administració pot imposar la 
restricció forçosa del consum. Per fer-ho, disposa bàsicament de tres eines: 

• Prohibició de consum als clients sota l’empara d’edictes municipals i amb un control 
del seu compliment mitjançant els registres dels mesuradors i amb un règim 
sancionador associat en cas d’incompliment, 

• Restricció de l’aigua entregada a grans consumidors, 
• A partir de l’entrada en prealerta s’activen tots els sistemes de comunicació diària amb 

el ACA, per informar dels volums consumits. 

A més a més al present Pla s’inclouen, les anomenades limitacions particulars descrites a l’apartat 5 
del PES per cada estat de sequera. Aquestes mesures, encara que siguin obligatòries per a tots 
usuaris, s’han d’incloure dintre d’aquest PE per a que es pugui valorar adequadament l’impacte de 
cadascuna d’elles al territori d’aplicació del PE, així com garantir els mecanismes per supervisar el 
seu compliment. 

A continuació, s’exposen una sèrie de mesures de caràcter qualitatiu per a afrontar les situacions de 
sequera: (més detall en les fitxes de l'Annex 4) 

Situació d’alerta: 

• Ampliació de la detecció i la recerca activació de fuites 
• Seguiment informes ACA de mesures implementades 
• Redacció del Ban segons l’escenari de sequera comunicant mesures. 
• Reunió Comitè Municipal de Sequera 
• Comunicació i seguiment dels grans consumidors 
• Comprovació de consums d’aigua de les pòlisses de grans consumidors 
• Intensificació de control Policia Local. 
• Protocol de comunicació cap a la població 
• Regulació de l’ús d’aigua potable per reg. 
• Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja 
• Anul·lació fonts ornamentals. 
• Regulació de l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines. 
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• Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics 
• Regulació de purgues 

Situació d’excepcionalitat 

• Control consums: preparació mesures reducció dels usos urbans per fases 
• Control dels rebuts de consum periòdic de clients d’alta demanda. 
• Regulació de l’ús d’aigua potable per refrigeració 
• Regulació de l’ús d’aigua potable per proves d’estanqueïtat 

Situació d’emergència 

• Aplicació exprés de sancions en cas de consums no permesos d'aigua de xarxa 
• Imposició de sancions pels incompliments dels estalvis dels grans consumidors 

 

A més, la taula 5-1 del PES de l'ACA recull els percentatges de reducció per a cada tipus d'ús i 
escenari de gestió respecte del consum en normalitat (incloent-hi usos agrícoles, ramaders i 
industrials) 

 
 

Entre les mesures a aplicar cal incloure el funcionament de les captacions recuperades presents a 

l’Annex 2 del PES, presentades al quadre adjunt, i en general de totes les fonts pròpies de què disposi, 

indicant el seu nivell de funcionament en cada estat de sequera. 

ENTITAT RESPONSABLE 

DEL MANTENIMENT 

CAPTACIONS 

RECUPERADES 

CABAL EN 

ALERTA 

(m3/dia) 

CABAL EN 

EXCEPCIONALITAT 

(m3/dia) 

LÍMIT 

EXTRACCIONS 

(hm3/any) 

AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 

POU URB. MAS 

TAPET 

0 2760 0,3 

POU XAMANET 

1 

POU XAMANET 

2 

POU MAS 

RICARD 

POU PAS DEL 

BOU 
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Les mesures proposades i aplicar han de considerar les zones i circumstàncies de risc per a cada 

escenari de sequera. Així, les mesures tenen en compte els següents punts:  

• Les limitacions físiques de la xarxa, com ara zones captives o que depenguin exclusivament 

d’una o un conjunt de fonts d’aigua. 

• Els usuaris especialment sensibles, com ara els sanitaris, bombers, centres educatius, etc. 

• La recuperació de recursos fora d’ús que requereixin d’actuacions estructurals i la seva 

viabilitat tècnica i econòmica. 

• L’assegurament de la qualitat de l’aigua i la seva variació en funció de l’estat de sequera (com 

per exemple, variació de la qualitat de l’aigua als embassaments al disminuir les reserves o 

l’augment de metalls en alguns aqüífer per la variació dels nivells freàtics). 

• Aspectes ambientals o ecològics. 

• Impactes i risc cap els usos o activitats afectades directament per les mesures. 

 

S’ha de destacar el fet que només es poden adoptar mesures que caiguin dins de les competències 

municipals o d’aquelles que es derivin de l’aplicació del PES. Cal recordar que el PES habilita a les 

administracions locals a aplicar mesures en situació de com ara la definició de pautes de reg en jardins 

particulars, la definició i aplicació de normes més restrictives que les presents al PES per a permetre 

l’ús d’aigües regenerades o aigua de pluja o la utilització d’aigües freàtiques per al reg públic o la 

neteja de carrers.  

 

La descripció de cadascuna de les mesures a aplicar ha d’incloure com a mínim els següents 

aspectes:  

• Codificació de la mesura. 

• Descripció de la mesura. 

• Escenari de sequera a partir del qual s’aplica . 

• Responsables d’execució i de vigilància de la mesura. 

• Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació.  

• Usuaris receptors de la mesura. 

• Quantificació de l’impacte de la mesura en la reducció de la demanda o en l’increment de 

l’oferta, justificant el valor proposat. 

• Descripció d’altres possibles impactes derivats de l’aplicació de la mesura. 

• Indicadors per al seguiment de l’acompliment.  

5.1.- MESURES PREPARATÒRIES  

La Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú, encarregada de la gestió de la sequera preveurà amb 

antelació les accions necessàries per a què les determinacions previstes en el present PE puguin 
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aplicar-se en els moments previstos, sense dilacions. A continuació adjuntem la taula resum de les 

mesures a aplicar: 

Estat de 
sequera 

hidrològica 

% de 
reserves 

Tipus de 
mesura 

Objectiu Acció preparatòria 
Estimació del 

temps 
disponible 

Prealerta 60% 
Preparació per 

l’Alerta 

Preparació per 

l'aplicació de les 

primeres mesures 

en fase d'Alerta 

Comprovació dels Plans 

d’emergència en situacions 

de sequera i actualització si 

s'escau. Inici tasques de 

redacció del ban , 

ordenança o reglament 

adreçat a la fase d’alerta. 

5-11 mesos fins 

l’Alerta 

Prealerta 60% 

Comprovació 

captacions 

subterrànies 

Preparació del 

funcionament de les 

captacions 

recuperades en la 

sequera 2006-2008. 

Comprovació de les 

captacions (bombes, 

plantes de tractament,...) 

Comprovació dels 

contractes elèctrics. 

Resolució de les incidències 

que es detectin. 

5-11 mesos fins 

l’Alerta 

Prealerta 60% 

Comprovació 

instal·lacions de 

reutilització 

(Depuradora 
Mancomunitat) 

Preparació de l'inici 

del subministrament 

d'aigua regenerada 

en fase d'Alerta 

Comprovació de les 

infraestructures de 

tractament i impulsió. 

Comprovació del protocol de 

subministrament a les 

persones usuàries. 

5-11 mesos fins 

l’Alerta 

Alerta 30-40% 

Increment 

d’extraccions 

subterrànies 

Intensificació 

progressiva en 

l'aprofitament de les 

captacions 

subterrànies. 

Control piezomètric 

i qualitatiu. 

Inici de la intensificació 

d'extraccions subterrànies. 

Seguiment de la possibilitat 

d'assolir les extraccions 

indicades per les fases 

d'Alerta i Excepcionalitat. 

6 -14 mesos fins 

l'Excepcionalitat 

Alerta 30-40% 
Control de 

consums 

Preparació de 

l'aplicació de les 

mesures de 

reducció dels usos 

urbans en fase 

d'Excepcionalitat 

Inici tasques de redacció del 

ban, ordenança o reglament 

adreçat a la fase 

d’excepcionalitat 

Intensificació de les tasques 

de control per part de la 

Policia Municipal 

6 -14 mesos fins 

l'Excepcionalitat 
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Excepcionalitat 20% 
Control de 

consums 

Preparació d’una 

eventual aplicació 

de restriccions en la 

fase d'emergència 

Inici tasques de redacció del 

ban, ordenança o reglament 

adreçat a la fase 

d’emergència. Comprovació 

de les maniobres de xarxa 

6 - 11 mesos 

fins 

l'Emergència 

 

5.1.a.- COL·LABORACIÓ DE LES AUTORITATS EN LES INSPECCIONS 

Els cossos de policia local, el Cos d’Agents Rurals, el Cos dels Mossos d’Esquadra i la resta de cossos 

i forces de seguretat, en el marc dels seus respectius àmbits competencials, col·laboren en les tasques 

de vigilància i de control del compliment del que estableix aquest PE, i han de comunicar els possibles 

incompliments detectats com a resultat de la seva actuació a l’Agència Catalana de l’Aigua amb la 

màxima celeritat possible. La Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM conjuntament amb 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, també realitzaran tasques de vigilància i control del compliment 

del que estableix el PE 

5.1.b.- EXERCICI DE LA FUNCIÓ DE POLICIA 

El Comitè de Sequera serà el responsable d’assignar les funcions de policia per tal de garantir el 

compliment de totes les mesures que s’adoptin en cada estat de sequera. 

El personal assignat, disposarà de les atribucions per vetllar per la correcta aplicació del que estableix 

el Reglament Municipal d’Aigua i de l’aplicació del present PE i per adoptar les mesures adreçades al 

cessament de les conductes infractores.  

A les fitxes incloses a l’ANNEX 3: MESURES A APLICAR EN RELACIÓ A L’ÚS DE L’AIGUA, es 

detalla les persones i entitats responsables per a cada una de les mesures a dur a terme. 

5.1.c.- DEURES DE COMUNICACIÓ 

Les comunicacions que es detallen a continuació es mantindran durant totes les fases de sequera: 

 

INFORMACIÓ PERIODICITAT DESTINATARI 

Informació sobre la captació de 

recurs.  

Mensual ACA 

Evolució de les variables 

hidrològiques; volums 

emmagatzemats o els nivells 

piezomètrics. 

A requeriment ACA 
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Volums subministrats Mensual ACA 

 

 

5.2.- MESURES EN SITUACIÓ D’ALERTA  

A l’Annex 3: Mesures a aplicar en relació a l’ús de l’aigua, es detallen i concreten totes les mesures 

que es durant a terme. De forma genèrica, les limitacions en l’ús d’aigua per abastament en estat 

d’alerta seran: 

ÚS LIMITACIÓ / PROHIBICIÓ ÀMBIT ACTUACIÓ 

Regs de jardins i zones 

verdes 

 

Limitació de l’aigua utilitzada 

per reg 
Públic/Privat Limitació horari menor insolació (de 20 a 8h) 

Prohibició del reg durant les 

pluges 
Públic/Privat 

Instal·lació de sensors pluja o sensors 

humitat del terreny. Sistemes automatitzats. 

Limitació de la dotació 

màxima de 450m3/ha/mes 

Públic 

Presentació d’un pla d’actuació i control dels 

volums aportats per part de l’empresa 

responsable del reg públic. 

Privat 

Identificar les grans superfícies privades de 

reg i obligació d’instal·lar un comptador de 

reg pel control. 

Limitació del reg de jardins 

particulars, dos cops a la 

setmana, reduint 

simultaneïtat. 

Privat 

Números parell o sense número: dimecres i 

dissabte 

Números senars: dijous i diumenge 

Fonts ornamentals, 

llacs artificials i altre 

elements d’ús estètic 

Prohibit l’ompliment total o 

parcial  
Públic 

Es mantindran en les condicions que es 

trobin en el moment d’aplicació de l’estat 

d’alerta. En el cas que existeixi vida 

aquàtica, es mantindrà el volum d’aigua 

mínim necessari per la seva existència. 

L’Ajuntament realitzarà un inventari de les 

fonts ornamentals existents amb fauna 

aquàtica i realitzarà un seguiment setmanal 

de la seva evolució. 

Neteja  
Prohibició neteja elements 

arquitectònics 
Particular 

Prohibida la neteja particular de carrers, 

paviments, façanes o similars, amb 

mànigues d’aigua o altres sistemes que 

utilitzin làmina d’aigua per arrossegar la 

brutícia. Es permet la neteja amb pal de 
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fregar, galleda i esponja o sistemes de 

neteja amb alta pressió. 

Limitació neteja municipal Pública 

Els serveis de neteja municipals empraran 

l’aigua mínima necessària. Presentació d’un 

pla per reduir l’ús d’aigua de la xarxa. 

(Reciclada de la depuradora, pous) 

Prohibició eliminació matèria 

en suspensió 
Públic/Privat 

Es prohibeix la utilització d’aigua per a 

l’eliminació de pols i matèria en suspensió a 

l’aire. 

Piscines 

Limitació en l’ús de l’aigua 

per les piscines a excepció 

de les piscines d’aigua de 

mar que s’omplin i es buidin 

sense connexió a les xarxes 

d’abastament i de 

sanejament públiques 

Públic/Privat 

Limitació al reompliment parcial de piscines 

que disposin d’un sistema de recirculació de 

l’aigua, en les quantitats indispensables per 

reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i 

neteja de filtres i per garantir la qualitat 

sanitària de l’aigua 

Únicament es permet el primer ompliment de 

piscines de nova construcció 

En centres educatius, l’ompliment complert o 

parcial de piscines desmuntables de 

capacitat inferior a 500 litres destinades al 

bany d’infants 

Neteja de vehicles 
Limitació de la neteja de 

vehicles 
Públic/Privat 

Es limita la neteja a establiments comercials 

dedicats a aquesta activitat que compten 

amb sistemes de recirculació de l’aigua 

Neteja de vehicles 
Limitació de la neteja de 

vehicles 
Públic/Privat 

Es limita la neteja a establiments comercials 

dedicats a aquesta activitat que compten 

amb sistemes de recirculació de l’aigua 

Fora dels establiments comercials es permet 

la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, 

llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús 

d’esponja i galleda 

Fora d’establiments comercials es permet si 

és necessari per a mantenir la seguretat i 

salut de les persones i dels animals. Dintre 

d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles 

de transport de menjar, transport d’animals 

(vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics 

i transport de medicaments, així com els 

vehicles de transport de residus. En 
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qualsevol cas, la neteja es farà amb la 

mínima utilització d’aigua possible. 

 

5.3.- MESURES EN SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT 

 

A l’Annex 3: Mesures a aplicar en relació a l’ús de l’aigua, es detallen i concreten totes les mesures 

que es durant a terme. De forma genèrica, l’ús d’aigua per a abastament de població està sotmès a 

totes les limitacions contemplades en la fase d’Alerta, amb l’afegit de les que s’indiquen a continuació. 

 

ÚS LIMITACIÓ / PROHIBICIÓ ÀMBIT ACTUACIÓ 

Regs de jardins i zones 

verdes 

Prohibit l’ús d’aigua per al 

reg de jardins i zones verdes 

Públic/Privat 

Excepte per a la realització de regs de 

supervivència d’arbres o de plantes. Aquest 

reg de supervivència ha de realitzar-se amb 

la mínima quantitat d’aigua indispensable, 

de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a 

gota o regadora. 

Públic/Privat 

No hi ha aplicació en estat d’excepcionalitat 

al reg amb aigües de pluja recollides en 

teulades ni al reg amb aigües regenerades 

procedents de depuradora. En aquests 

casos han de mantenir-se les limitacions 

establertes per l’estat d’Alerta 

Públic 

El reg municipal es pot realitzar amb aigües 

freàtiques. Es realitzarà un estudi de la 

qualitat d’aquestes aigües i les necessitts de 

tractament per a poder ser utilitzades per 

reg. Indicar clarament que es tracta d’aigua 

no potable. 

Prohibit el reg de gespa Públic/Privat 

Excepte superfícies destinades a la pràctica 

federada de l’esport, on el reg es pot 

mantenir en les quantitats mínimes 

necessàries per permetre-la, sense superar 

la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i 

complint els condicionats de l’estat d’alerta. 

Neteja Prohibició de la neteja amb 

aigua potable de carrers, 
Públic/Privat 

Excepte si la neteja és resultat d’un accident 

o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o 

un risc a la seguretat viària. En aquestes 
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clavegueram, paviments, 

façanes i similars 

circumstàncies, la neteja es farà amb el 

mínim d’aigua indispensable 

S’exclou de la prohibició la neteja 

d’aparadors i finestres amb galleda i 

esponja. 

Públic 

Es pot emprar aigua no potable per la neteja 

de carrers, clavegueram, paviments, i 

façanes d’edificis quan aquesta procedeixi 

de la regeneració o del freàtic sempre i quan, 

en aquest darrer cas, es comprovi, 

mitjançant una avaluació hidrogeològica, 

que no suposa una reducció de la 

disponibilitat d’aigua per a l’abastament 

domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar 

clarament l’origen de l’aigua, indicant que es 

tracta d’aigua no potable 

Piscines 

Limitació en l’ús de l’aigua 

per les piscines a excepció 

de les piscines d’aigua de 

mar que s’omplin i es buidin 

sense connexió a les xarxes 

d’abastament i de 

sanejament públiques 

Públic/Privat 

Limitació al reompliment parcial de piscines 

que disposin d’un sistema de recirculació de 

l’aigua, en les quantitats indispensables per 

garantir la qualitat sanitària de l’aigua 

En centres educatius, l’ompliment complert o 

parcial de piscines desmuntables de 

capacitat inferior a 500 litres destinades al 

bany d’infants 

 

 

5.4.- MESURES EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA  

 

A l’Annex 3: Mesures a aplicar en relació a l’ús de l’aigua, es detallen i concreten totes les mesures 

que es durant a terme. De forma genèrica, l’ús d’aigua per a abastament de població esta sotmès a 

les totes les limitacions contemplades en les fases d’Alerta i Excepcionalitat, amb l’afegit de les que 

s’indiquen a continuació. 

 

ÚS LIMITACIÓ / PROHIBICIÓ ÀMBIT ACTUACIÓ 

Privat Prohibit 
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Regs de jardins i zones 

verdes 

Prohibit l’ús d’aigua per al 

reg de jardins i zones verdes 
Públic 

Només s’admet l’ús d’aigües no procedents 

de xarxa municipal d’aigua potable per a reg 

quan es justifiqui en la supervivència d’arbrat 

de caràcter singular o monumental en espais 

públics. 

Fonts ornamentals, 

llacs artificials i altre 

elements d’ús estètic 

Prohibit l’ompliment total o 

parcial  
Públic Prohibit 

Piscines 

Limitació en l’ús de l’aigua 

per les piscines a excepció 

de les piscines d’aigua de 

mar que s’omplin i es buidin 

sense connexió a les xarxes 

d’abastament i de 

sanejament públiques 

Públic/Privat Prohibit l’ompliment total o parcial  

Neteja de vehicles 
Prohibició de la neteja de 

vehicles 
Públic/Privat 

Excepte la neteja de vehicles a establiments 

comercials dedicats a aquesta activitat que 

compten amb sistemes de recirculació de 

l’aigua 

 

6.- DEFINICIÓ DELS MECANISMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’ESTAT DE SEQUERA I 
APLICACIÓ DEL PES I DEL PE  

El PES indica que l’Agència Catalana de l’Aigua pot requerir a les principals persones usuàries d’aigua 

per tal que proporcionin periòdicament la informació en relació amb el consum d’aigua. 

Entre aquest “deures de comunicació de les entitats subministradores” concretades en el punt 5.2 del 

PES, i que es mantenen durant totes les fases de la sequera, s’indica que: 

• Les entitats subministradores han de declarar els volums subministrats, amb una periodicitat 

mensual en cas de que la suma de tots els seus serveis subministrats anualment sigui igual o 

superior a 1.000.000 m3. 

En àmbits on, pel seu caràcter singular, no es disposi dels volums subministrats a nivell municipal, cal 

justificar i presentar una estimació d’aquests, amb la freqüència que correspongui d’acord amb els 

punts anteriors, en base a la millor estimació disponible de l’eficiència de la xarxa de distribució 

aplicada sobre els darrers volums facturats, si cal ajustant aquests d’acord al coneixement aportat per 

l’entitat subministradora de les possibles variacions mensuals i de les dades de sectorització 

disponibles. 

Al present capítol es defineixen els òrgans de seguiment i control de la sequera i els mecanismes de 
coordinació amb la organització municipal en matèria de protecció civil. 
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6.1.- COMITÉ TÈCNIC MUNICIPAL DE SEQUERA 

6.1.a.- FUNCIONS 

Creació d’un Comitè Municipal de Sequera amb la funció de fer el seguiment de la situació de 

sequera, avaluant els indicadors corresponents, i de vetllar pel compliment de les mesures establertes 

al PES i al PE. Les principals tasques que requereixin són: 

• Redactar el PE i presentar lo per l’aprovació municipal i de l’ACA. 

• Realitzar el seguiment dels indicadors de sequera que li pertoquen i comprovar la declaració 

de l’estat de sequera corresponent al seu municipi o àmbit territorial. 

• Vetllar pel compliment dels deures de comunicació a l’ACA de les entitats subministradores i 

dels usuaris obligats a declarar presents al seu àmbit territorial. 

• Coordinar i donar les instruccions corresponents a tots els actors vinculats amb l’aplicació del 

PE i del PES i en especial als actors encarregats de dur a terme les mesures aplicables en 

estat de sequera al seu territori. 

• Vetllar per la bona informació i fer arribar als usuaris i p oblació del municipi les obligacions 

que es desprenen de l’aplicació del PES i del PE. 

• Vetllar pel compliment i execució de les mesures incloses al PE. Comprovar i avaluar l’impacte 

de les mesures i la consecució dels objectius definits. 

• Informar als difer ents organismes municipals de tot allò referent amb una situació de sequera 

i, si escau per delegació, realitzar les coordinacions i comunicacions amb altres ens o 

administracions públiques externes al municipi o àmbit territorial. 

• Facilitar i cooperar amb altres administracions de caràcter local o autonòmic, en especial amb 

l ’ACA, per l’aplicació del PES. 

• Establir el règim sancionador per incompliment del PE. 

• Instruir als funcionaris públics municipals i policia municipal de les actuacions dels usuaris no 

permeses o sancionables. 

• Avaluar, un cop finalitzat l’episodi de sequera, l’efectivitat del PE i detectar els errors o 

possibles millores a implementar en sequeres posteriors. 

• Revisar i actualitzar, amb la freqüència que s’estableixi, el PE. 

El comitè haurà d’entrar en funcions en el moment en que es declari l’estat de pre-alerta per part de 

l’òrgan competent. Es realitzaran reunions setmanals on es revisaran els següents punts: 

• Control dels valors de volums aportats a xarxa els darrers 7 dies. 

• Estat de la xarxa, actualització valors de rendiment. 

• Supervisió de l’estat de totes les instal·lacions destinades a l’explotació de recursos propis. 



 
 
  
 

 

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA_rev. 01 – AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  91                                        
 

• Divulgació i informació pública de totes les mesures a aplicar en les successives fases. 

• Control i supervisió dels resultats de les mesures aplicades. 

6.1.b.- ORGANITZACIÓ 

L’òrgan estarà format per: 

• Personal tècnic de l’Ajuntament, responsables de les àrees de Serveis Municipals i Espai 

Públic, de Medi Ambient i Salut Pública i de Protecció Civil. 

• Personal de l’empresa concessionària, concretament del Cap de Producció 

• Ocasionalment, altres persones la participació de les quals sigui apropiada per a una millor 

avaluació i gestió de la situació (tècnics municipals, comunicació, entitats, organismes...) 

• Els contactes s’estableixen al Annex 1: Directori de contactes. 

 

6.1.c.- OPERATIVITAT 

El Comitè mantindrà reunions periòdiques per avaluar la situació, segons l’estat o escenari de 
sequera. Com a referència, es portarà a terme la següent periodicitat: 

 

 

6.2.- COORDINACIÓ DEL PE AMB EL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNCIPAL 

Actualment el risc de sequera no està previst en el Pla de Protecció Civil Municipal de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. EN base el present Pla, l’Ajuntament realitzarà una actualització del Pla de 

Protecció Civil, amb els criteris que es descriuen en els següents apartats. 

6.2.a.- ESTRUCTURA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 

L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director del Pla 

municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot encomanar les funcions de 

direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).  

L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de protecció civil 

municipal. 

ESCENARI PERIODICITAT

NORMALITAT

Quan es produeixin canvis significatius en les 
característiques de la xarxa d’abastament, 
normatives o qualsevol altre aspecte d’interès en la 
gestió del Pla d’emergència municipal per Sequera 
(actualització, revisió...)

PREALERTA Mensual
ALERTA Setmanal
EXCEPCIONALITASetmanal i excepcionals
EMERGÉNCIA Diària
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La Comissió Municipal de Protecció Civil és aquell òrgan que en el municipi vetlla per la prevenció i la 

seguretat del municipi. És el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos 

serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria 

d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació.  

Tot i que la Comissió haurà de tenir el seu propi reglament, els criteris generals són els següents: 

1. La Comissió Municipal de Protecció Civil, la presideix l’alcalde i en poden ser membres aquells 

organismes i les persones que puguin tenir un paper durant l’emergència: coordinador 

municipal de Protecció Civil, Bombers, Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, responsables 

sanitaris municipals, organismes i entitats d'interès en una emergència… 

2. Es reuneix de manera periòdica (com a mínim, dues vegades l’any) 

3. Les funcions de la Comissió són: 

• Proposar l’elaboració del Pla i dels manuals d’actuació municipal que es considerin 

• necessaris per al municipi. 

• Informar els diferents documents del Pla de protecció civil municipal. 

• Promoure i supervisar la implantació, l’actualització, la revisió dels diferents documents del 

Pla. 

• Promoure les campanyes de formació i informació ciutadana, així com d’aquells organismes 

i entitats que consideri necessaris. 

• Analitzar i avaluar, després d’un greu risc o sinistre, les actuacions realitzades per veure’n 

l’eficàcia i detectar-ne i corregir-ne les possibles errades. 

• Promoure, agilitzar i vetllar totes aquelles qüestions relacionades amb protecció civil que 

cregui convenient; en particular: 

 L’intercanvi d’informació entre serveis i administracions 

 El compliment dels acords 

 La realització dels estudis de risc que siguin necessaris 

 La realització dels projectes de prevenció que siguin necessaris 

 La previsió del risc en la planificació de l’ús del sòl 

 La mobilitat i intercanvi de mitjans 

 La intervenció en les línies mestres de la rehabilitació 

4. La Comissió de Protecció Civil Municipal de Protecció Civil està formada per: 

• Responsable municipal en matèria de protecció civil, que és l’alcalde 

• Regidor responsable de la protecció civil municipal 

• Coordinador municipal de Protecció Civil 

• Vocals 

 Responsables tècnics municipals que puguin estar implicats en una situació d’emergència 
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 Responsables del grups d’actuació (Intervenció, Sanitat, Ordre i Logístic) tant propis com 

aliens. 

 Entitats i/o empreses implicades o que siguin d’interès en una emergència 

 Altres responsables que es considerin oportuns 

L’estructura municipal per fer front a les emergències és el Comitè d’Emergències, tal com s’ha descrit 

a l’apartat anterior, format per: 

 El Responsable Municipal de l’emergència o director del Pla, que és l’alcalde o persona  

assignada 

 El Consell Assessor, que assisteix el director en les seves funcions. 

 El Gabinet d’informació, que és l’òrgan mitjançant el qual el responsable de l’emergència 

es comunica amb els ciutadans pels mitjans de comunicació social i d’altres. 

6.2.b.- PROCEDIMENTS OPERATIUS DE RISC  

 

El Pla de Protecció Civil haurà d’incloure les mateixes fases que les previstes en el present Pla 

d’Emergència per Sequera: 

6.2.c.- RECURSOS 

Els recursos destinats a l’execució i control de les mesures s’enquadren en els grups d’actuació local 

i es detallen a les fitxes descrites a l’ANNEX 3 del present PE. 

 

 

7.- VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL PE 

L’adaptació d’aspectes molt concrets a les circumstàncies que es vagin produint o la introducció de 

modificacions no substancials es consideraran una actualització del PE. En canvi per canvis 

significatius en la seva organització o mesures d’actuació serà necessària una revisió. 

Per tant, s’haurà d’actualitzar el PE com a mínim: 

• Quan es produeixin canvis no significatius en el sistema d’indicadors, límits i mesures. 
• Davant de canvis no significatius en el sistema d’organització i seguiment. 
• Al modificar d’una manera no substancial la informació disponible sobre l’explotació de les 

captacions pròpies. 
• A proposta del Comitè Tècnic municipal de Sequera. 
• Cada any es farà una revisió de les dades de contacte i d’altres dades de caire no rellevant la 

variació de les quals no suposin canvis substancials. 

Per altra banda, es procedirà a una revisió del Pla de Sequera en els següents casos: 

• Quan existeixin canvis significatius o actualitzacions en el PES o PE de rang superior. 
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• Quan hi hagi canvis significatius en algun dels elements substancials, en el marc institucional 
en el que es desenvolupi, o en un altre àmbit que afecti de manera significativa les condicions 
de context. 

• Després d’un episodi de sequera en base a l’informe de seguiment i avaluació. Durant l’episodi 
de sequera s’haurà de realitzar un seguiment de la situació i una avaluació de l’efectivitat del 
Pla després de la finalització. 

• Cada 6 anys, segons el Reglament de la planificació hidrològica (Decret 380/2006, de 10 
d’octubre). 
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ANNEX 1: DIRECTORI DE CONTACTES 

 

COMITÉ TÉCNIC MUNICIPAL DE SEQUERA 
ENTITAT/DEPARTAMENT NOM Càrrec e-mail Telèfon 

SERVEIS MUNICIPALS Santi Alcaraz 
Fenández 

Cap de Servei 
d’Espai Públic  salcaraz@vilanova.cat  617.496.056 

PROTECCIÓ CIVIL Agustí Marfil 
Cintas  

Tècnic 
Responsable de 
Protecció Civil 

 amarfil@vilanova.cat 690.938.436 

COMPANYIA D'AIGÜES 
DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ, S.A.M. 

Marc de Arias 
Sanabra Gerent mdearias@aiguesvng.cat 667.61.47.79 

Jordi Albet 
Suñe 

Cap del 
Departament de 
Producció 

jalbet@aigüesvng.cat 607.07.24.72 

 

Responsable d'actualització i revisió del PE: 
 

Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, S.A.M. 

 

 

ANNEX 2: ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ DAVANT SITUACIONS DE SEQUERA 

Conjuntament amb el Departament de Comunicació es definiran les accions de comunicació en funció 
de cada escenari de sequera. 

 

ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

 

Es gestionarà la informació i la difusió de les accions de prevenció i atenció associades a la possible 
emergència per sequera del municipi de Vilanova i la Geltrú. Segons l’escenari de sequera s’aniran 
introduint unes mesures o altres. El Comitè Tècnic municipal de Sequera serà la font oficial de 
referència d'informació, així com organismes i agències públics vinculats a la sequera (ACA, ATL...). 

Atès el pes del consum domèstic en el consum total d’aigua del municipi, serà important implantar una 
estratègia enfocada a l’acció i a la sensibilització de la població, informant què és la sequera, com 
afecta i què s’ha de tenir en compte. Donar consells a la població per promoure l’estalvi d’aigua. 

Valorar la producció de material audiovisual propi, aprofitant el teixit associatiu, escoles, comerç i 
empreses i altres col·lectius i persones que poden explicar les mesures per potenciar l’estalvi d’aigua 
als diferents àmbits. Es podrà optar per organitzar reunions informatives i tallers (xerojardineria, a la 
llar, a l’hort...). 

S’informarà de la campanya de comunicació a través de la WEB de l’Ajuntament i la Companyia, l’APP 
de Vilanova, Canal Blau Ràdio i TV, xarxes socials, panells i cartells informatius i altres mitjans de 

mailto:salcaraz@vilanova.cat
mailto:amarfil@vilanova.cat
mailto:mdearias@aiguesvng.cat
mailto:jalbet@aig%C3%BCesvng.cat
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difusió (correus electrònics, SMS...). També s’optarà per la difusió de missatges de veu per megafonia 
fixa o mòbil. 

S’inclourà a les campanyes informació sobre les conseqüències potencials que la sequera pot tenir 
sobre altres riscos, com les onades de calor, la pèrdua qualitat de l’aigua/l’aire, el risc d’incendi 
forestal, etc. 

Es generaran espais virtuals institucionals (web) de referència per difondre la informació que es generi 
a fi de donar resposta a les necessitats de la població potencialment afectada, així com donar a 
conèixer les restriccions i les actuacions que estan duent a terme l’Ajuntament. 

Altrament, es podrà establir un telèfon d’informació de referència únic per a consultes relacionades 
amb la sequera. Els serveis amb atenció al ciutadà, Policia Local, així com de la empresa 
concessionària,... hauran de disposar de la informació actualitzada sobre les restriccions. 

La persona responsable del Gabinet de Comunicació liderarà la gestió de la comunicació institucional 
cap a la població. Es recomana determinar la persona portaveu de l’Ajuntament per a la comunicació 
de crisi derivada d’una situació greu de sequera. 

A continuació es planteja propostes d’accions segons cada escenari de sequera: 

 

Escenari Pre-alerta • Planificació de les campanyes de sensibilització a la ciutadania que es 
duran a terme en cas d’activació d’Alerta: Els recursos d’educació 
ambiental s’orientaran en assolir un màxim estalvi i eficiència en l’ús de 
l’aigua. Concretament es treballarà en 2 línies a través de mitjans 
propis: 
o Accions de difusió de la necessitat d’estalvi i ús responsable en 

situació d’escassetat. 
o Col·laborar en difondre campanyes impulsades per institucions 

implicades en la gestió de l'aigua. 
• Planificació de les campanyes de sensibilització específiques 

adreçades als grans consumidors d’aigua. 
• Planificació d’accions de formació/informació internes a les diferents 

dependències o serveis municipals, així com als operadors que 
treballen per a l’Ajuntament, que poden veure’s afectats per les 
mesures aplicables en cadascun dels escenaris de sequera. 

• Inici redacció del ban d’alcaldia pel cas d’activació de l’escenari 
d’Alerta. 

Alerta • Aprovació del ban d’alcaldia en escenari d’alerta. 

• Campanya de comunicació de l’estat d’alerta, amb missatge explicatiu 
de situació i mesures que s’estan duent a terme. 

• Posada en marxa les campanyes de sensibilització i de comunicació 
adreçades als consumidors que han de prendre mesures específiques. 

• Intensificar les campanyes de formació/informació internes. 
• Inici redacció del ban d’alcaldia pel cas d’activació de la fase 

d’Excepcionalitat 

Excepcionalitat • Aprovació del ban d’alcaldia en escenari d’excepcionalitat. 
• Campanya de comunicació de l’estat d’excepcionalitat amb missatge 

explicatiu de situació i mesures que s’estan duent a terme. 
• Intensificar les campanyes de sensibilització i de comunicació 

adreçades als consumidors que han de prendre mesures específiques. 
• Intensificar encara més les campanyes de formació/informació internes. 
• Inici redacció del ban d’alcaldia pel cas d’activació de l’escenari 

d’Emergència 
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Emergència • Aprovació del ban d’alcaldia en escenari d’emergència. 
• Campanyes de comunicació de l’estat d’emergència amb missatge 

explicatiu de situació i mesures que s’estan duent a terme. 
• Aprofundiment en les campanyes de sensibilització i de comunicació 

adreçades als consumidors que han de prendre mesures específiques. 
• Comunicació directa de mesures i possibles afectacions als clients 

sensibles. 
• Estudiar la via de comunicació individualitzada a la població (per 

exemple: en cas de talls de subministrament diari/setmanal a la ciutat, 
cartells de porteria que informin de la mesura). 

• Aprofundiment en les campanyes de formació/informació internes. 

 

CONSELLS A LA POBLACIÓ PER PROMOURE L’ESTALVI D’AIGUA 

Una persona pot arribar a consumir entre 100 i 200 litres d'aigua potable en un dia, un bé escàs que 
cal preservar i evitar-ne el malbaratament. Si es prenen mesures per estalviar-la, es pot arribar a reduir 
en un 30% el consum continu d'aigua a les llars. 

 

MESURES SENZILLES A DUR A TERME 
Tancar les aixetes quan no s'utilitzen En rentar-se les mans o les dents es consumeixen entre 

2 i 18 litres d'aigua (una aixeta oberta raja a 10 
litres/minut), segons si la persona deixa córrer l'aigua 
inútilment o bé tanca l'aixeta mentre s'ensabona, es 
neteja les dents, s'afaita o renta els plats a mà. 

Incorporar a les aixetes dispositius 
reductors del cabal 

Són econòmics i senzills de col·locar, ja que s'enrosquen 
a les mateixes aixetes i redueixen el consum d'aigua fins 
a un 50%. Si cal canviar les aixetes, posar 
monocomandament; el seu consum d'aigua és de 6 a 8 
litres/minut. 

No descongelar els aliments sota 
l'aixeta 

Si es treuen amb temps del congelador o es descongelen 
amb el microones s'aconsegueix no malbaratar aigua. 

Dutxar-se en lloc de banyar-se Quan es dutxa una persona consumeix entre 30 i 80 litres 
d'aigua, mentre que per omplir una banyera són 
necessaris entre 200 i 300 litres. 

També és important aprofitar l'aigua que surt mentre 
s'espera que s'escalfi l'aigua de la dutxa, i en comptes de 
deixar-la perdre, recollir-la amb una galleda i utilitzar-la 
per netejar, regar, etc. 

Hi ha dispositius reductors del cabal per a les aixetes de 
les dutxes que permeten estalviar fins a un 50% d'aigua. 

Reparar les aixetes i cisternes dels 
vàters que perdin aigua 

En el cas de fuites d'aigua, cada gota que cau cada dos 
segons sumen en total 6.000 litres d'aigua malbaratada 
a l'any, i un fil d'aigua que no s'atura són 36.000 
litres/any. Si s'eviten les fuites i es reparen les aixetes 
que degoten es pot aconseguir un estalvi de fins a 30 
litres al dia. 

Instal·lar cisternes de vàter amb doble 
càrrega 

Cada vegada que s'utilitza la cisterna del vàter es 
consumeixen entre 6 i 10 litres d'aigua. Una mesura per 
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reduir aquesta quantitat és col·locar una o dues ampolles 
plenes de sorra dins del dipòsit del vàter o instal·lar un 
sistema de buidatge regulat, que permetrà reduir a la 
meitat el consum d'aigua. D'aquesta manera es pot evitar 
gastar uns 4.000 litres d'aigua l'any. 

No utilitzar el vàter com a paperera No utilitzar el vàter com a paperera 

Posar la rentadora i el rentaplats amb la 
càrrega completa i utilitzar programes 
d'estalvi 

Un cicle d'una rentadora utilitza de 60 a 90 litres d'aigua 
(si la rentadora no és de baix consum, pot consumir uns 
200 litres d'aigua), i el del rentavaixella de 18 a 30 litres. 
Cal tenir ambdós electrodomèstics a plena capacitat 
abans de posar-los en funcionament, el que permetrà 
estalviar aigua i energia elèctrica. 

No utilitzar la mànega per a la neteja de 
vehicles 

Rentar el cotxe en un túnel de rentatge -que disposen 
d'instal·lacions que reciclen l'aigua- o amb una esponja i 
una galleda en lloc d'utilitzar la mànega, que pot 
consumir fins a 350 litres d'aigua. 

Regar la gespa o les plantes de bon matí 
o al vespre per evitar l'evaporació de 
l'aigua 

Per regar una superfície de gespa de 100 m2 són 
necessaris 400 litres d'aigua. Per reduir l'evaporació i 
estalviar aigua es recomana regar ben d'hora al matí o al 
vespre. 

Millorar la qualitat de l'aigua Hi ha molts productes que s'aboquen a l'aigüera que són 
de difícil eliminació o nocius: pintura, oli, productes de 
neteja, dissolvents, etc. Un litre d'oli mineral pot 
contaminar 10.000 litres d'aigua. Cal separar-los i portar-
los a la deixalleria. 

 

Més material divulgatiu disponible al web de l’Agència Catalana de l’Aigua: 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/estalvi-i-eficiencia-de-laigua/ 

 

ANNEX 3 : MESURES A APLICAR EN RELACIÓ A L’ÚS DE L’AIGUA  

MESURES COMUNES APLICABLES A TOTS ELS ESTATS (ALERTA, EXCEPCIONALITAT I 
EMERGÈNCIA) 

EXPLOTACIÓ DELS AQÜÍFERS 

a) Amb caràcter general és aplicable el règim d'explotació en els diferents escenaris previst en el 
capítol 4 del PES per als principals aqüífers, sense perjudici que l'Agència Catalana de l'Aigua pugui 
establir per motius justificats d'interès general regles específiques, en aplicació del que es preveu en 
l'article 55.2 del text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

b) En el cas de les captacions subterrànies recuperades amb finançament de l'Agència Catalana de 
l'Aigua, llistades en l'Annex 2 del PES, els ens titulars del servei han de complir el règim d'extracció 
que defineix aquest Pla i comunicar mensualment els cabals extrets. Addicionalment, l'Agència 
Catalana de l'Aigua els pot requerir informació piezomètrica. 

c) L'Agència Catalana de l'Aigua pot ordenar reduccions dels volums d'extracció amb caràcter general 
o dels cabals que es destinen als diferents tipus d'usos, tenint en compte la protecció del recurs i la 
satisfacció dels usos declarats prioritaris per la Llei. 

 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/estalvi-i-eficiencia-de-laigua/


 
 
  
 

 

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA_rev. 01 – AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  99                                        
 

LIMITACIÓ DE CONSUMS D'AIGUA PER AL PROVEÏMENT DE POBLACIÓ 

a) Els volums lliurats per a proveïment de població no han de superar les dotacions màximes que 
s'indiquen, per a cadascun dels estats de sequera. 

b) El càlcul dels volums màxims a subministrar, en els dipòsits de capçalera municipal, es realitza 
considerant les xifres de població que s'indiquen en l'annex 3 del PES: 

 
Aplicant una reducció de 3,29%, per la població que no està subministrada directament per 
l’Ajuntament i realitzen un autoconsum gestionat per mitjans propis. 

 
 

MODIFICACIONS TEMPORALS DE LES CONDICIONS D'UTILITZACIÓ I AUTORITZACIONS 
TEMPORALS 

En aplicació del que s'estableix a la vigent legislació en matèria d'aigües, l'Agència Catalana de l'Aigua 
pot modificar temporalment les condicions d'utilització del domini públic hidràulic i dels aprofitaments 
d'aigua en el Districte de conca fluvial de Catalunya, així com autoritzar determinades actuacions amb 
caràcter temporal per a fer front a la situació de sequera. En particular, l'Agència està facultada per a: 

a) Imposar la substitució de la totalitat o part dels cabals concessionals per uns altres de diferent 
origen i de qualitat adequada per a l'ús al qual estan destinats sense dret a indemnització, de 
conformitat amb el que preveu l'article 61.3 del text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (TRLA). 

b) Autoritzar temporalment modificacions de característiques d'aprofitaments legalitzats i afectats per 
la situació d'escassetat hídrica o de sequera sempre que compleixin amb la normativa de qualitat 
aplicable en cada cas i amb aplicació dels controls pertinents, en aplicació del que es preveu en 
l'article 55.2 del TRLA. 

c) Autoritzar temporalment les persones afectades per la situació d'escassetat hídrica o de sequera, 
derivacions o captacions d'aigua d'altres punts independentment del seu origen i destinació i sempre 
que compleixin amb la normativa de qualitat aplicable en cada cas i amb aplicació dels controls 
pertinents, de conformitat amb el que es preveu en l'article 77 del Reglament del domini públic 
hidràulic, aprovat per Reial decret 849/1986, d'11 d'abril (RDPH). 

d) Autoritzar la recerca d'aigües subterrànies i la recuperació de captacions existents que permetin 
l'aportació de nous recursos per a satisfer les demandes més urgents sense perjudici de l'obligació de 
la persona autoritzada de sol·licitar posteriorment la pertinent concessió que empari l'explotació del 
pou construït o recuperat, en aplicació del que es preveu en l'article 177.2 del RDPH. 

e) A instàncies de les entitats locals afectades, i en el cas que aquestes no puguin exercir les potestats 
administratives que els atribueixen les lleis, l'Agència Catalana de l'Aigua previ informe vinculant de 
l'autoritat sanitària competent, pot autoritzar temporalment la destinació al proveïment de població de 
cabals concedits per a altres usos així com de les seves infraestructures de captació per a garantir 
una dotació de consum domèstic de 160 l/hab/dia d'acord amb el que disposa l'article 55.2 del TRLA. 

f) Les autoritzacions temporals a les quals fan referència les lletres b i c han d'incorporar els criteris 
sanitaris aplicables a situacions excepcionals que prèviament hagin establert el Departament de Salut 
i l'Agència Catalana de l'Aigua. 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població càlcul 69.173 70.204 72.339 75.225 75.258 76.380 79.555 82.135 76.381 74.919 72.047 69.470

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186
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AUTORITZACIÓ D'OBRES 

Les modificacions temporals de les condicions d'utilització del domini públic hidràulic, així com les 
autoritzacions emeses conforme a l'apartat anterior poden incloure l'autorització de les obres que 
correspon atorgar a l'Agència Catalana de l'Aigua. 

TÍTOLS CONCESSIONALS AMB RÈGIM D'EXPLOTACIÓ DEFINIT 

Per a aquells títols concessionals que ja tinguin fixat un règim d'explotació amb previsió dels diferents 
estats de sequera, aquest règim és aplicable íntegrament tret que l'Agència Catalana de l'Aigua, a 
petició del titular o d'ofici, autoritzi la seva modificació temporal per causes justificades. 

SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC 
HIDRÀULIC 

La Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua pot ordenar la suspensió de la tramitació dels 
procediments administratius d'atorgament de concessions d'aigües superficials i subterrànies, 
d'autorització de modificació de característiques de concessions d'aigües superficials i subterrànies 
que suposin increment concessional, i d'inscripció i autorització d'usos privatius, per a usos diferents 
del proveïment de població, a les diferents unitats d'explotació quan s'hagi declarat la situació d'Alerta, 
Excepcionalitat o Emergència. 

DISTRIBUCIÓ EN LES XARXES EN ALTA 

Les entitats titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a ús de proveïment en alta: 

a) Poden fixar els cabals a distribuir per a cadascun dels serveis de subministrament domiciliari, en 
aplicació de les mesures previstes en aquest Pla i de les directrius dictades per l'Agència Catalana de 
l'Aigua en la seva aplicació. 

b) Han de facilitar la càrrega de cisternes d'aigua als municipis que tinguin necessitat d'això davant 
una situació de desproveïment clarament imminent, i sempre que l'obligació no comprometi el seu 
propi servei i les dotacions siguin concordes amb les limitacions previstes. 

DESEMBASSAMENTS PER A USOS NO CONSUMPTIUS 

No es poden realitzar desembassaments específics per a usos no consumptius que suposin una 
pèrdua de recurs. 

La celebració de proves esportives en trams de riu regulats només es pot autoritzar quan aquestes 
no comportin una pèrdua del recurs embassat ni afectin la seva qualitat. 

ABOCAMENTS 

L'Agència Catalana de l'Aigua pot ordenar la suspensió temporal de les autoritzacions d'abocament o 
modificar temporalment els paràmetres autoritzats d'aquells abocaments que puguin ocasionar 
interrupcions en les operacions de captació i tractament d'aigua per al proveïment o en cas que se 
superin els objectius de qualitat fixats en la planificació hidrològica. 

En el cas que l'autorització d'abocament estigui inclosa dins d'una llicència o una autorització 
ambiental l'Agència Catalana de l'Aigua ha de comunicar a l'òrgan competent la necessitat de 
suspendre o les condicions en les quals han de quedar modificats temporalment els paràmetres 
d'abocament en els supòsits esmentats en l'apartat anterior perquè l'òrgan competent adopti la 
corresponent resolució que modifiqui la part de la llicència o autorització ambiental durant el temps 
que s'indiqui. 

Quan aquests abocaments es realitzin per mitjà d'un sistema públic de sanejament, l'ens gestor del 
sistema de sanejament, previ requeriment de l'Agència, és l'encarregat de l'aplicació de les mesures 
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indicades en el paràgraf anterior en desenvolupament de les seves competències sobre la intervenció 
administrativa dels abocaments. 

 

MESURES ESPECÍFIQUES EN ALERTA 

LIMITACIÓ DEL CONSUM GLOBAL D'AIGUA PER A PROVEÏMENT DE POBLACIÓ EN ALERTA 

Els volums lliurats per a proveïment de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 
250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals. 

LIMITACIONS PARTICULARS EN L'ÚS D'AIGUA PER A PROVEÏMENT DE POBLACIÓ EN 
ALERTA 

L'ús d'aigua per a proveïment de població queda sotmès a les limitacions següents, que apliquen a 
tots els orígens excepte quan s'indica el contrari i per al compliment de les quals ha de vetllar 
l'Administració competent en la gestió del servei de proveïment domiciliari. 

a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de realitzar-se només 
en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h). 

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions 
de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors 
automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una 
dotació de 450 m³/ha/mes. 

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals 
han de determinar la pauta d'alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parell o sense 
numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració imparella els dijous i 
els diumenges. 

b) Queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements 
d'ús estètic de l'aigua. 

Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el 
mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment d'aquesta. En qualsevol cas, s'ha d'estudiar i, si 
és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada en aquell entorn 
que asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua. 

c) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant 
mànegues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per a arrossegar la brutícia. La 
prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta 
pressió. 

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i 
prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa de proveïment d'aigua potable. 

d) Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió en l'aire. 

e) La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents: 

• El farciment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les 
quantitats indispensables per a reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres 
i per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua. 

• El primer ompliment de piscines de nova construcció. 
• En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat 

inferior a 500 litres destinades al bany de nens/as. 

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense 
connexió a les xarxes de proveïment i de sanejament públiques. 
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f) La neteja de qualsevol mena de vehicle queda limitada als casos següents: 

• Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes 
de recirculació de l'aigua. 

• Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels cristalls, miralls, 
retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda. 

• També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a 
mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dins d'aquesta categoria 
s'inclouen els vehicles de transport d'aliments, transport d'animals (vius o morts), 
ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport 
de residus. En qualsevol cas, la neteja es realitzarà amb la mínima utilització d'aigua possible. 

g) L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa de proveïment d'aigua potable queda limitat 
a les quantitats necessàries per a l'abeurat i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. 
Per a aquest últim ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per a mantenir les condicions 
sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes 
de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han 
d'ajustar als valors previstos en la planificació hidrològica. 

h) L’Ajuntament, dins el present Pla d'emergència en situacions de sequera podrà establir 
limitacions addicionals i/o prohibicions a l'ús d'aigua per a l'estat d'Alerta en instal·lacions esportives, 
públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics. 

 

LIMITACIONS PARTICULARS EN ALERTA 
Reg de jardins i zones verdes Tant de caràcter públic com particular: 

o Horari de menor insolació (de 20h a 8h). 
o Optimització automàtica del reg (humitat, pluges, etc.) 
o No pot superar-se una dotació de 450 m³/ha/mes. 

Jardins particulars: 

o Com a màxim, dos dies cada setmana 
o Numeració parell o sense numeració poden regar els 

dimecres i els dissabtes 
o Numeració imparella els dijous i els diumenges 

Fonts ornamentals, llacs 
artificials i altres elements 
d'ús estètic de l'aigua. 

o Queda prohibit l'ompliment total o parcial. 
o Es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel 

manteniment de suport vital de vida aquàtica. 

Neteja de carrers, paviments, 
façanes i similars 

o Es prohibeix als particulars utilitzar mànegues d'aigua o 
altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per a 
arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb 
pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de 
neteja d'alta pressió. 

o Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la 
mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan 
sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa de 
proveïment d'aigua potable. 

Eliminació de pols i matèria en 
suspensió 

o Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i 
matèria en suspensió en l'aire. 

Piscines Limitació als casos següents: 

o El farciment parcial de piscines que disposin d'un sistema de 
recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a 
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reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres 
i per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua. 

o El primer ompliment de piscines de nova construcció. 
o En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de 

piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres 
destinades al bany de nens/as. 

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar 
que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de 
proveïment i de sanejament públiques. 

Neteja de vehicles Limitació als casos següents: 

o Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta 
activitat que compten amb sistemes de recirculació de 
l'aigua. 

o Fora dels establiments comercials es permet únicament la 
neteja dels cristalls, miralls, retrovisors, llums i plaques de 
matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda. 

o També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments 
comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut 
de les persones i dels animals. Dins d'aquesta categoria 
s'inclouen els vehicles de transport d'aliments, transport 
d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i 
transport de medicaments, així com els vehicles de transport 
de residus. En qualsevol cas, la neteja es realitzarà amb la 
mínima utilització d'aigua possible. 

Granges L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa de proveïment 
d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a 
l'abeurat i neteja dels animals, així com per a la neteja del 
recinte. Per a aquest últim ús cal utilitzar només les quantitats 
imprescindibles per a mantenir les condicions sanitàries i només 
en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament 
mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia 
equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han 
d'ajustar als valors previstos en la planificació hidrològica. 

 

MESURES ESPECÍFIQUES EN EXCEPCIONALITAT 

LIMITACIÓ DEL CONSUM GLOBAL D'AIGUA PER A PROVEÏMENT DE POBLACIÓ EN 
EXCEPCIONALITAT 

Els volums lliurats per a proveïment de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 
230 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals. 

LIMITACIONS PARTICULARS EN L'ÚS D'AIGUA PER A PROVEÏMENT DE POBLACIÓ EN 
EXCEPCIONALITAT 

L'ús d'aigua per a proveïment de població està sotmès a totes les limitacions contemplades en la fase 
d'Alerta, amb l'afegit de les quals s'indiquen a continuació. Aquestes limitacions apliquen a tots els 
orígens de l'aigua excepte quan s'indica el contrari. 

a) Queda prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com 
privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de 
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supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només 
mitjançant reg gota a gota o regadora. 

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica 
federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per a permetre-
la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint la resta de limitacions que dicti l'ens 
local. 

La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades 
ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se 
les limitacions establertes per a l'estat d'Alerta, sense perjudici que els ens locals puguin dictar normes 
més restrictives. S'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi 
mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per al 
proveïment domiciliari. 

Els usos municipals que es facin a l'empara del paràgraf anterior han d'assenyalar l'origen de l'aigua, 
indicant clarament que es tracta d'aigua no potable. 

b) Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i 
similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o 
bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es 
realitzarà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i 
finestres amb galleda i esponja. 

Únicament pot emprar-se aigua no potable per a la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i 
façanes d'edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre que, en aquest últim 
cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la 
disponibilitat d'aigua per al proveïment domiciliari. En tots dos casos cal assenyalar clarament l'origen 
de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no potable. 

c) La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents: 

• - El farciment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les 
quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua. 

• - En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat 
inferior a 500 litres destinades al bany de nens/as. 

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense 
connexió a les xarxes de proveïment i de sanejament públiques. 

d) L’Ajuntament, dins el present Pla d'emergència en situacions de sequera podrà establir 
limitacions addicionals i/o prohibicions a l'ús d'aigua per a l'estat d'Excepcionalitat en instal·lacions 
esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics 

LIMITACIONS PARTICULARS EN EXCEPCIONALITAT 
Reg de jardins i zones verdes Tant de caràcter públic com particular: 

o Queda prohibit l'ús d'aigua excepte per a la realització de 
regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg 
de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima 
quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només 
mitjançant reg gota a gota o regadora. 

o El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte 
en superfícies destinades a la pràctica federada de 
l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats 
mínimes necessàries per a permetre-la, sense superar la 
dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint la resta de 
limitacions que dicti l'ens local. 
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La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb 
aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües 
regenerades procedents de depuradora. En aquests casos 
han de mantenir-se les limitacions establertes per a l'estat 
d'Alerta, sense perjudici que els ens locals puguin dictar 
normes més restrictives. S'admet el reg municipal amb 
aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi 
mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposi una 
reducció de la disponibilitat d'aigua per al proveïment 
domiciliari. 

Els usos municipals que es facin a l'empara del paràgraf 
anterior han d'assenyalar l'origen de l'aigua, indicant 
clarament que es tracta d'aigua no potable. 

Neteja de carrers, paviments, 
claveguerams, façanes i 
similars 

Tant de caràcter públic com particular: 

o Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, 
clavegueram, paviments, façanes i similars, excepte si la 
neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé 
existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En 
aquestes circumstàncies, la neteja es realitzarà amb el 
mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la 
neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja. 

o Únicament pot emprar-se aigua no potable per a la neteja 
de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d'edificis 
quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic 
sempre que, en aquest últim cas, es comprovi, mitjançant 
una avaluació hidrogeològica, que no suposa una 
reducció de la disponibilitat d'aigua per al proveïment 
domiciliari. En tots dos casos cal assenyalar clarament 
l'origen de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no 
potable. 

Piscines Limitació als casos següents: 

o El farciment parcial de piscines que disposin d'un 
sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats 
indispensables per a garantir la qualitat sanitària de 
l'aigua. 

o En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de 
piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres 
destinades al bany de nens/as. 

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar 
que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de 
proveïment i de sanejament públiques. 

 

MESURES ESPECÍFIQUES EN EMERGÈNCIA 

LIMITACIÓ DEL CONSUM GLOBAL D'AIGUA PER A PROVEÏMENT DE POBLACIÓ EN 
EMERGÈNCIA 

Els volums lliurats per a proveïment de població no poden superar en Emergència I una dotació 
màxima equivalent de 200 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos 
propis municipals. Aquest valor màxim es redueix a 180 en Emergència II i a 160 en Emergència III. 
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LIMITACIONS PARTICULARS EN L'ÚS D'AIGUA PER A PROVEÏMENT DE POBLACIÓ EN 
EMERGÈNCIA 

L'ús d'aigua per a proveïment de població està sotmès a totes les limitacions contemplades en les 
fases d'Alerta i Excepcionalitat, amb l'afegit de les quals s'indiquen a continuació. Aquestes limitacions 
apliquen a tots els orígens de l'aigua. 

a) Queda prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com 
privat. Només s'admet l'ús d'aigües no procedents de xarxa municipal d'aigua potable per a reg quan 
es justifiqui en la supervivència d'arbratge de caràcter singular o monumental en espais públics. 

b) Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements 
d'ús estètic de l'aigua. 

c) Queda prohibit l'ompliment total o parcial de qualsevol mena de piscina, excepte les d'aigua 
de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de proveïment ni sanejament. 

d) Es prohibeix la neteja de qualsevol mena de vehicle excepte que la neteja es realitzi en 
establiments comercials de neteja de vehicles. 

e) L’Ajuntament, dins el present Pla d'emergència en situacions de sequera podrà establir 
limitacions addicionals i/o prohibicions a l'ús d'aigua per a l'estat d'Emergència en instal·lacions 
esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.  

LIMITACIONS PARTICULARS EN EMERGÈNCIA 
Reg de jardins i zones verdes Tant de caràcter públic com particular: 

o Queda prohibit l'ús d'aigua 
o Només s'admet l'ús d'aigües no procedents de xarxa 

municipal d'aigua potable per a reg quan es justifiqui en 
la supervivència d'arbratge de caràcter singular o 
monumental en espais públics. 

Fonts ornamentals, llacs 
artificials i altres elements 
d'ús estètic de l'aigua. 

Tant de caràcter públic com particular: 

o Es prohibeix l'ompliment total o parcial 

Piscines o Queda prohibit l'ompliment total o parcial de qualsevol 
mena de piscina. 

o excepte les d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense 
connexió a les xarxes de proveïment ni sanejament.. 

Neteja de vehicles o Es prohibeix la neteja de qualsevol mena de vehicle 
excepte que la neteja es realitzi en establiments 
comercials de neteja de vehicles. 

 

APLICACIÓ DELS PLANS D'EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE SEQUERA I SUSPENSIÓ DEL 
SERVEI 

a) Les entitats titulars prestadors del servei de proveïment d'aigua han d'aplicar les mesures 
establertes per a l'Emergència en el seu Pla d'emergència en situacions de sequera. Entre aquestes 
mesures es pot incloure la suspensió temporal en la prestació del servei de proveïment. 

b) L'Alcaldia, la Presidència o l'òrgan directiu equivalent pot adoptar les mesures necessàries i 
adequades, determinant dotacions limitants a la destinació per a cada tipologia d'ús que depengui de 
la xarxa, reduccions de pressió o talls de subministrament temporitzats, donant comunicació de 
manera immediata al Ple, l'Assemblea o òrgan col·legiat equivalent. 
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ANNEX 4: FITXES DE LES MESURES 

 

Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Cap del Departament de Producció

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
8 Mensual 8 Setmanal 8 Diària 8 Diària 8 Diària

- Obres a la vía pública per localització i reparació de fuites
-Queixes per les obres

-Queixes per talls d'aigua puntuals

FITXA ACTUACIÓ 
ACTUACIÓ

ESCENARIA D'APLICACIÓ

Responsable d'execució de la mesura:

Augment del personal propi destinat a la localització de fuites. Augment personal per sectorització i augment personal per localització i
reparació.

Intensificació de la detecció i la recerca de fuites.ALE-01
CODI

Millora funcionament

Usuaris receptors de la mesura:

N/A

TIPUS

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EMERGÈNCIA IIEXCEPCIONALITAT

-Ordres de treball de reparació de fuites
-Ordres de treball d'actuacions de localització realitzades

-Informes de treballs realitzats per tercers

EMERGÈNCIA I

S'incrementen les tasques de recerca de fuites i de revisions al carrer. Es mante la mateixa intensitat pels 5 nivells de sequera. Es preveu la
reducció dels volums en 8 m3/dia.
-Una parella revisant sectors i comprovant comptadors de sector
-Una parella obrint tapes de pous i revisant portelles i arquetes. 
-El control es realitzarà per sectors
-Les fuites es repararan a mesura que es vagin localitzant amb el mateix equip.

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

- Recursos propis de la Companyia d'Aigua de Vilanova i la Geltrú
-Empresa de localització de futies mitjançant gas o geòfons.

-Campaña de geòfons-loggers portàtils.

EMERGÈNCIA III

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

Impactes de la mesura:
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Cap del Departament de Producció

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
0 Mensual 60 Setmanal 120 Diària 160 Diària 750 Diària

Reducció de la pressió a la cambra de Moixiganga, Pallissa, Pastera, Geltrú, Joaquim Mir, Miquel Guansé . Les pressions nocturnes s'incrementarà
la reducció actual de -0,5  kg/cm2 respecte la diurna.
-Alerta : Reducció 0 kg/cm2

-Excepcionalitat: Reducció 0,1-0,2 kg/cm2

-Emergència I: Reducció 0,3-0,4 kg/cm2

-Emergència II: Reducció 0,4-0,5 kg/cm2

-Emergència III: Reducció 1,0-1,5 kg/cm2  

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

ESCENARIA D'APLICACIÓTIPUS

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-02 Reducció pressions de consigna als sectors regulats

Reducció volum de fuites i 
consums

Responsable d'execució de la mesura:

Reducció de la pressió a la cambra de Moixiganga, Pallissa, Pastera, Geltrú, Joaquim Mir, Miquel Guansé 

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Usuaris receptors de la mesura:

Tots els abonats que pengen de reguladores (95%)

-Volums injectats a xarxa

- Recursos propis de la Companyia d'Aigua de Vilanova i la Geltrú

Comité Municipal de Sequera

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

Impactes de la mesura:

- Afectació directa sobre els usuaris amb instal·lacions d'aigua directa i que habiten a les plantes altes. S'autoritzarà l'ús del comptador comunitari 
per a l'ompliment de garrafes dins el propi edifici dels veïns als que no arribi la pressió.

EDIFICIS ALTS ES QUEDARAN SENSE AIGUA LES DARRERES PLANTES, S'HAURÀ DE SOLVENTAR AMB COMPTADORS GENERALS-COMUNITARIS

Responsabilitat del seguiment:
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Cap de producció de la Companyia d'aigües

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
30 mensual 30 setmanal 30 diària 30 diària 30 diària

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ
ALE-3 Regulació de les actuacions directes a la xarxa 

Gestió pròpia de de la Companyia en la reducció del consum d'aigua i freqüència en les operacions de purgues, neteja de dipòsits, neteges
després de reparacions i volums que es perden en la presa de mostres entre d'altres. És limitaran les actuacions directes sobre la xarxa a les
mínimes: reparacions de fuites i noves escomeses i obres dependents de terceres empreses.

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

N/A

Limitació del consum d'aigua en les actuacions de manteniment i millora de la infraestuctura

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les actuacions realitzades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

-Tècnics de la Companyia

Impactes de la mesura:

Un cop superat l’episodi de sequera, s’hauran de realitzar neteges endarrerides i les actuacions pendents.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera



 
 
  
 

 

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA_rev. 01 – AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  110                                        
 

 

  

Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Gerent Companyia
Regidoria d'espai públic
Cap del Departament de Producció

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-04 Seguiment de les mesures implantades per ACA

Comprovació i seguiment per part de l’Ajuntament de la comunicació de dades de demanda en alta cap a l'ACA del efecte de les mesures
implementades per l'ens subministrador i el compliment de les obligacions d'informar els volums d'aigua subministrats a la ciutat.

Actuació administrativa

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

N/A

Recepció i anàlisis de les mesures implantades per l'ACA a través dels Decrets i comunicats pertinents. Seguiment del Visor de Sequera.

Cabals i volums de reducció previstos

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de reunió que concretin les mesures dutes a terme sota els criteris de l'ACA

TIPUS

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

- Tècnics de la Companyia d'Aigua de Vilanova i la Geltrú
-Tècnics d'Espai Públic

-Tècnics de Medi Ambient

Impactes de la mesura:

No hi haurà impacte directa en el servei. 

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Gerent Companyia
Regidoria d'espai públic
Secretaria
Regidoria de Medi Ambient
Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-05 Redacció del Ban 

Redacció i aprovació de cada Ban a l’entrada de l’escenari en qüestió. Definició i preparació del Ban davant d’una previsió d’empitjorament de la
situació de sequera.
-Alerta: Comunicació Ban Alerta / Definició Ban Excepcionalitat
-Excepcionalitat Comunicació Ban Excepcionalitat / Definició Ban Emergència I
-Emergència I: Comunicació Ban Emergència I / Definició Ban Emergència II
-Emergència II: Comunicació Ban Emergència II / Definició Ban Emergència III
-Emergència III: Comunicació Ban Emergència III 

Actuació administrativa

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

N/A

Redacció del Ban corresponent a cada estat de sequera declerat informant de  totes les mesures previstes.

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Bans redactats i aprovats

Mitjans humans i material destinats a la mesura:
- Tècnics de Secreteria
-Tècnics d'Espai Públic

-Tècnics de Medi Ambient
-Tècnics d’Alcaldia

-Tècnics d’Imatge i Comunicació
-Canals municipals disponibles, ja siguin telemàtics, radiofònics, físics o qualsevol altra mitjà per informar a la ciutadania de la situació i les 

mesures a prendre.
-Tècnics de la concessionària

Impactes de la mesura:

Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb les mesures comunicades al Ban.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Comité Municipal de Sequera

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-06 Reunió Comitè Municipal de Sequera

Reunió periòdica segons la fase d'emergència de la Comissió de seguiment del Pla de sequera pel seguiment del full de ruta i adaptació de les
accions previstes.

Actuació administrativa

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

N/A

Realització de les reunions del Comité Municipal de sequera previstes en el PE

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les reunions realitzades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

-Agents cívics
-Policia Local

-Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
-Tècnics de la Companyia

-Tècnics educació
-Tècnics esports

-Tècnics promoció econòmica

Impactes de la mesura:

Veïns,  entitats i altres departaments del consistori que volen intervenir en el Comité i no estan previstos es poden queixar i se'ls hi haurà de 
facilitar una via per posar-se en contacte amb el comité.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera



 
 
  
 

 

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA_rev. 01 – AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  113                                        
 

  

Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Companyia d'Aigues de Vilanova i la Geltrú
Regidoria serveis viaris

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
63 N/A 190 N/A 316 N/A 354 N/A 379 N/A

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-07 Comunicació i seguiment dels grans consumidors

Reunió periòdica segons la fase d'emergència de la Comissió de seguiment del Pla de sequera pel seguiment del full de ruta i adaptació de les
accions previstes. Consum actual de 1,264 m3/dia. Reducció prevista de
-Alerta 5%
-Excepcionalitat 15%
-Emergència I 25%
-Emergència II 28%
-Emergència III 30%

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Grans consumidors

Informar i controlar els grans consumidors de la ciutat. Detallats a la llista de grans consumidors industrials

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les reunions realitzades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

-Agents cívics
-Policia Local

-Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
-Tècnics de la Companyia

-Tècnics educació
-Tècnics esports

-Tècnics promoció econòmica

Impactes de la mesura:

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Cap de la Policia Local

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
34 mensual 40 setmanal 68 setmanal 68 diària 68 diària

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-08 Intensificació del control policial

Intensificació de les tasques de control d’usos d’aigua per part de la Policia Local. L’impacte principal d’aquesta mesura està quantificada a les
fitxes corresponents d’altres mesures, entenent que la reducció de consum serà conseqüència indirecta. A la present fitxa es pretén quantificar la
reducció de cabals degut a actuacions directes de la policia local. Promig diari injectat de 13.509 m3/dia: 
-ALERTA: 0,25%
-EXCEPCIONALITAT: 0,3%
-EMERGÉNCIA: 0,5%

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Tots els usuaris

Informar i controlar els grans consumidors de la ciutat

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les actuacions policials

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

-Policia Local

Impactes de la mesura:

Queixes de la ciutadania

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Comité municipal de Sequera
Cap de comunicació de l'Ajuntament

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
369 N/A 738 N/A 922 m3/dia 1107 m3/dia 1660 m3/dia

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-09 Protocol de comunicació a la població

Activació protocol de comunicació corresponent de cada fase de sequera cap a la població amb l’objectiu de reducció de consum particular. El
Comitè Municipal de Sequera valida el contingut i els departaments de Comunicacions respectius es responsabilitzen de la divulgació. Consum
mitja domèstic 9.223 m3/dia:
-Alerta 4%
-Excepcionalitat 8%
-Emergència I 10%
-Emergència II 12%
-Emergència III 18%

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

A la població en general

Informar a la població de les mesures a dur a terme en cada fase  i de les sancions assossiades.

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

Indicadors de comunicació (xarxes socials, publicacions, entrevistes...)
Accions de sensibilització (tallers, xerrades, escoles...)

Mitjans humans i material destinats a la mesura:
Agents cívics
Policia Local

Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
Tècnics comunicació

Brigada municipal
Tècnics Educació

Tècnics Companyia Aigüa
Voluntariat de protecció civil

Impactes de la mesura:

Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de piscina i local tècnic dels edificis i particulars.
Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb les mesures.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
Cap de comunicació



 
 
  
 

 

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA_rev. 01 – AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  116                                        
 

 
  

Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Comitè municipal de sequera

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
24 diària 38 diària 76 diària 76 diària 76 diària

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-10 Regulació de l’ús d’aigua potable per reg.

La utilització d’aigua d'aigua de reg es reduirà amb els següents criteris:

Fase d’alerta (reducció d'unn 25%)
El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació
per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas,
no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.
El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per
defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els
dijous i els diumenges.

Fase d’excepcionalitat (reducció d'unn 40%)
Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de
supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i
només mitjançant reg gota a gota o regadora.
El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en
les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que
dicti l’ens local.
La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents
de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar
normes més restrictives. S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que, a judici de l’Agència Catalana de l’Aigua, no suposi 
una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen de l’aigua, indicant clarament que es tracta d’aigua no
potable.

Fase d’emergència I, II i III (reducció d'unn 80%)
Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s’admet l’ús d’aigües no procedents de
xarxa municipal d’aigua potable per a reg quan es justifiqui en la supervivència d’arbrat de caràcter singular o monumental en espais públics.

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats

Reducció del cosum d'aigua per reg. La dotació actual a la ciutat de comptadors de reg i de reg i piscina és de 33.290 m3/any. Resulta al dia 95
m3/dia

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III
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Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les  inspeccions realitzades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

-Agents cívics
-Policia Local

-Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
-Brigada Municipal

-Concessionaria Jardineria
-Tècnics de la Companyia

-Tècnics esports

Impactes de la mesura:

Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l’accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer 
inspecció de les instal·lacions.
Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de reg i local tècnic.
Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb la mesura.
Pèrdua de la qualitat de flora per falta de reg (fases d’emergència). Un cop finalitzi l’estat d’emergència per sequera, incrementarà el consum 
d’aigua de xarxa degut a la recuperació de la flora.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Comité municipal de sequera

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
60 mensual 90 setmanal 102 diària 102 diària 102 diària

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-11 Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja.

Les mesures que duen a terme:

Fase d’alerta (reducció d'un 50%)
Els serveis municipals han de realitzar la neteja de carrers amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús
d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable. (comunicar al SNV)
Es prohibeix als particular la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb mànega o altres sistemes que utilitzin làmina d'aigua per
arrossegar la brutícia.  (comunicar al SNV i la ciutadania)
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire. (comunicar al SNV, la ciutadania i obres)
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. (comunicar i verificar a les
empreses gestores de les instal·lacions)
Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús
d’esponja i galleda.
També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels
animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles
mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització
d’aigua possible.

Fase d’excepcionalitat (reducció d'un 75%)
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja
és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà
amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la
regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, no suposi, a judici de l’Agència Catalana de l’Aigua, una reducció de la disponibilitat
d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

Fase d’emergència I, II i III (reducció d'un 85%)
Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles.

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats

Reducció del consum d'aigua per la neteja. S'activen els següents punts de consum:
-Pous freàtics del Torrent de Sant Joan
-Dipòsit aigua regenerada i/o pluja de la Rambla de Països Catalans
S'estima el consum en 120 m3/dia

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III
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Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les inspeccions realitzades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

-Agents cívics
-Policia Local

-Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
-Tècnics de la Companyia

-Brigada municipal

Impactes de la mesura:

Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l’accés dels inspectors o agents cívics per tal de poder fer inspecció de les 
instal·lacions.
Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a les instal·lacions
Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb la mesura.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Companyia d'Aigues de Vilanova i la Geltrú

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
10 mensual 10 setmanal 10 diària 10 diària 10 diària

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-12 Anul·lació fonts ornamentals.

Es prohibeix l'emplenat total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats

Anul·lar el funcionament de totes les fonts ornamentals públiques i privades. Consum estimat 10 m3/dia

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les inspeccions realitzades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

-Agents cívics
-Policia Local

-Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
-Tècnics de la Companyia

-Brigada municipal

Impactes de la mesura:

Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb la mesura, sobretot davant situacions d’onada de calor.
Es necessitaran tasques de manteniment i desinfecció per posar les instal·lacions en funcionament un altre vegada.
Incidències relacionades per mosquits, proliferació d’algues... per manca de renovació de l’aigua (estancament).

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Comité municipal de Sequera
Cap de Policía local

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
38 mensual 113 setmanal 150 diària 150 diària 150 diària

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-13 Regulació de l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines.

La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents,

Fase d’alerta (reducció d'un 25%)
El re ompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, per reposar les pèrdues
d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
El primer ompliment de piscines de nova construcció.

Fase d’excepcionalitat  (reducció d'un 75%)
El re ompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, per reposar les pèrdues
d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Fase d’emergència I, II i III  (reducció d'un 100%)
Resta prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina.

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats

Regular i restingir l'ús  d'aigua potable per a piscines. S'estima un consum de 150 m3/dia

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

Agents cívics
Policia Local

Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
Brigada municipal

Tècnics Companyia
Tècnics Educació
Tècnics esports

Tècnics urbanisme
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Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les inspeccions realitzades

Impactes de la mesura:

Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l’accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer 
inspecció de la piscina.
Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de piscina i local tècnic.
Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb la mesura, sobretot davant situacions d’onada de calor.
Pèrdua de la qualitat de l’aigua de les piscines per falta de manteniment (fases d’emergència). Un cop finalitzi l’estat d’emergència per sequera, 
incrementarà el consum d’aigua de xarxa degut a les tasques de manteniment i recuperació de l’aigua de les piscines afectades.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Comité municipal de Sequera
Cap de Policía local

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
23 mensual 45 setmanal 68 diàri 68 diàri 68 diàri

TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-14 Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics

Informar de la prohibició de actes de qualsevol tipus que utilitzin aigua de forma
 recreativa, com per exemple inflables, festes escuma, etc. Segons el PES:
El consum estimat actual és de 90 m3/dia
Alerta 25%
Excepcionalitat 50%
Emergència 75%

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats

Limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Alerta en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais
lúdics

Cabals i volums de reducció previstos
ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les inspeccions realitzades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

Agents cívics
Policia Local

Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
Brigada municipal

Tècnics Companyia
Tècnics Educació
Tècnics esports

Tècnics urbanisme

Impactes de la mesura:

Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l’accés dels inspectors o agents cívics a la zona comunitària per tal de poder fer 
inspecció.
Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona esportiva i local tècnic.
Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb la mesura.

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera
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Alerta
Excepcionalitat
Emergència I
Emergència II
Emergència III

Comité municipal de Sequera
Cap de vía pública

Descripció de la mesura:

m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació m3/dia
Frequència 

comprovació
0 mensual 0 setmanal 5 diàri 5 diàri 5 diàri

Cost de la mesura:

Indeterminat

Indicador seguiment mesura:

-Actes de les inspeccions realitzades i seguiment de les llicències d'obra otorgades

Mitjans humans i material destinats a la mesura:

Agents cívics
Policia Local

Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient
Brigada municipal

Tècnics Companyia
Tècnics urbanisme

Impactes de la mesura:

A les obres de nova execució

Responsabilitat del seguiment:

Comité Municipal de Sequera

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III

Informar de la prohibició de l'ús d'aigua per la realització de les proves de estanqueitat a les cobertes i terrasses dels nous edificis, aixi com
l'aprofitament complet de l'aigua utilitzada per les probes d'estanqueitat de dipòsits

Regulació demanda

Responsable d'execució de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Usuaris públics i privats

Es prohibeix la realització de proves d’estanqueïtat amb aigua de xarxa a les cobertes i terrasses de nous edificis.

Cabals i volums de reducció previstos

FITXA ACTUACIÓ 
CODI ACTUACIÓ

ALE-15 Restricció en les proves estanqueitat cobertes i terrasses
TIPUS ESCENARIA D'APLICACIÓ
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ANNEX 5: CÀLCUL DE REDUCCIÓ DE VOLUMS CONSEQÜÈNCIA DE LES MESURES 

MESURES ESTAT ALERTA 

 
 

 
  

CODI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

ALE-01 8 m3/dia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ALE-02 0 m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-03 30 m3/dia 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ALE-04 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-05 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-06 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-07 63 m3/dia 59 59 61 64 64 65 67 70 65 63 61 59
ALE-08 34 m3/dia 32 32 33 34 34 35 36 38 35 34 33 32
ALE-09 369 m3/dia 343 348 359 373 373 379 394 407 379 371 357 344
ALE-10 24 m3/dia 22 23 23 24 24 25 26 26 25 24 23 22
ALE-11 60 m3/dia 56 57 58 61 61 62 64 66 62 60 58 56
ALE-12 10 m3/dia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ALE-13 38 m3/dia 35 36 37 38 38 39 41 42 39 38 37 35
ALE-14 23 m3/dia 21 22 22 23 23 24 25 25 24 23 22 21
ALE-15 0 m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

616 624 642 666 666 675 701 722 675 663 639 618

Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics 25% CONSUM

ESTALVI 
DEMANDA

REDUCCIÓ DIRECTAIntensificació de la detecció i la recerca de fuites.
Reducció pressions de consigna als sectors regulats

Anul·lació fonts ornamentals.
Regulació de l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines.

Restricció en les proves estanqueitat cobertes i terrasses

MESURA

Regulació de les actuacions directes a la xarxa 
Seguiment de les mesures implantades per ACA
Redacció del Ban 
Reunió Comitè Municipal de Sequera
Comunicació i seguiment dels grans consumidors
Intensificació del control policial
Protocol de comunicació cap a la població
Regulació de l’ús d’aigua potable per reg.
Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja.

DESCRIPCIÓ

REDUCCIÓ DIRECTA

REDUCCIÓ DIRECTA
25% CONSUM

REDUCCIÓ DIRECTA
ESTALVI TOTAL (m3/dia)

REDUCCIÓ INDUSTRIAL 5%
0,25% RESPECTE INJECTAT 

4% CONSUM DOMÈSTIC
25% CONSUM REGS

50% CONSUM

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186

INJECTAT (m3/mes) 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948

INJECTAT (m3/dia) 13.651 13.576 13.077 12.815 13.134 13.993 15.342 15.093 13.686 13.077 12.799 11.869

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/mes)

518.460 475.265 542.190 545.633 564.068 554.010 596.277 615.614 554.018 561.526 522.585 520.692

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/dia)

16.725 16.974 17.490 18.188 18.196 18.467 19.235 19.859 18.467 18.114 17.420 16.797

REDUCCIÓ 
MESURES (m3/dia)

616 624 642 666 666 675 701 722 675 663 639 618

DIFERENCIAL 
(m3/dia)

3.689 4.022 5.055 6.038 5.728 5.149 4.594 5.487 5.456 5.700 5.260 5.546

250 
l/habxdia
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MESURES ESTAT EXCEPCIONALITAT 

 

 
 

  

CODI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

ALE-01 8 m3/dia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ALE-02 60 m3/dia 56 57 58 61 61 62 64 66 62 60 58 56
ALE-03 30 m3/dia 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ALE-04 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-05 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-06 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-07 190 m3/dia 177 179 185 192 192 195 203 210 195 191 184 177
ALE-08 40 m3/dia 37 38 39 40 40 41 43 44 41 40 39 37
ALE-09 738 m3/dia 686 696 717 746 746 757 789 814 757 743 714 689
ALE-10 38 m3/dia 35 36 37 38 38 39 41 42 39 38 37 35
ALE-11 90 m3/dia 84 85 87 91 91 92 96 99 92 91 87 84
ALE-12 10 m3/dia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ALE-13 113 m3/dia 105 107 110 114 114 116 121 125 116 114 109 105
ALE-14 45 m3/dia 42 42 44 45 46 46 48 50 46 45 44 42
ALE-15 0 m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.269 1.287 1.325 1.376 1.377 1.397 1.453 1.498 1.397 1.371 1.320 1.275

MESURA ESTALVI 
DEMANDA DESCRIPCIÓ

Intensificació de la detecció i la recerca de fuites. REDUCCIÓ DIRECTA
Reducció pressions de consigna als sectors regulats x coef
Regulació de les actuacions directes a la xarxa REDUCCIÓ DIRECTA

Restricció en les proves estanqueitat cobertes i terrasses REDUCCIÓ DIRECTA

Seguiment de les mesures implantades per ACA
Redacció del Ban 
Reunió Comitè Municipal de Sequera
Comunicació i seguiment dels grans consumidors REDUCCIÓ INDUSTRIAL 5%
Intensificació del control policial 0,3% RESPECTE INJECTAT 
Protocol de comunicació cap a la població 8% CONSUM DOMÈSTIC
Regulació de l’ús d’aigua potable per reg. 40% CONSUM REGS
Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja. 75% CONSUM
Anul·lació fonts ornamentals. REDUCCIÓ DIRECTA
Regulació de l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines. 75% CONSUM
Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics 25% CONSUM

ESTALVI TOTAL (m3/dia)

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186

INJECTAT (m3/mes) 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948

INJECTAT (m3/dia) 13.651 13.576 13.077 12.815 13.134 13.993 15.342 15.093 13.686 13.077 12.799 11.869

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/mes)

476.983 437.244 498.815 501.982 518.943 509.689 548.575 566.364 509.696 516.604 480.778 479.036

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/dia)

15.387 15.616 16.091 16.733 16.740 16.990 17.696 18.270 16.990 16.665 16.026 15.453

REDUCCIÓ 
MESURES (m3/dia)

1.269 1.287 1.325 1.376 1.377 1.397 1.453 1.498 1.397 1.371 1.320 1.275

DIFERENCIAL 
(m3/dia)

3.005 3.327 4.339 5.294 4.983 4.393 3.807 4.675 4.700 4.959 4.547 4.858

230l/hab
xdia
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MESURES ESTAT EMERGÈNCIA I 

 

 

 
 

CODI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

ALE-01 8 m3/dia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ALE-02 120 m3/dia 112 113 117 121 121 123 128 132 123 121 116 112
ALE-03 30 m3/dia 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ALE-04 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-05 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-06 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-07 316 m3/dia 294 298 307 319 320 324 338 349 324 318 306 295
ALE-08 68 m3/dia 63 64 66 69 69 70 73 75 70 68 66 63
ALE-09 922 m3/dia 857 870 896 932 932 946 986 1.018 946 928 893 861
ALE-10 76 m3/dia 71 72 74 77 77 78 81 84 78 77 74 71
ALE-11 102 m3/dia 95 96 99 103 103 105 109 113 105 103 99 95
ALE-12 10 m3/dia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ALE-13 150 m3/dia 139 141 146 152 152 154 160 166 154 151 145 140
ALE-14 68 m3/dia 63 64 66 69 69 70 73 75 70 68 66 63
ALE-15 5 m3/dia 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5

1.746 1.771 1.824 1.895 1.895 1.923 2.001 2.064 1.923 1.887 1.817 1.753

MESURA ESTALVI 
DEMANDA DESCRIPCIÓ

Intensificació de la detecció i la recerca de fuites. REDUCCIÓ DIRECTA
Reducció pressions de consigna als sectors regulats x coef
Regulació de les actuacions directes a la xarxa REDUCCIÓ DIRECTA

Restricció en les proves estanqueitat cobertes i terrasses REDUCCIÓ DIRECTA

Seguiment de les mesures implantades per ACA
Redacció del Ban 
Reunió Comitè Municipal de Sequera
Comunicació i seguiment dels grans consumidors REDUCCIÓ INDUSTRIAL 5%
Intensificació del control policial 0,5% RESPECTE INJECTAT 
Protocol de comunicació cap a la població 10% CONSUM DOMÈSTIC
Regulació de l’ús d’aigua potable per reg. 80% CONSUM REGS
Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja. 85% CONSUM
Anul·lació fonts ornamentals. REDUCCIÓ DIRECTA
Regulació de l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines. 100% CONSUM
Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics 25% CONSUM

ESTALVI TOTAL (m3/dia)

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186

INJECTAT (m3/mes) 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948

INJECTAT (m3/dia) 13.651 13.576 13.077 12.815 13.134 13.993 15.342 15.093 13.686 13.077 12.799 11.869

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/mes)

414.768 380.212 433.752 436.506 451.255 443.208 477.022 492.491 443.214 449.221 418.068 416.553

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/dia)

13.380 13.579 13.992 14.550 14.557 14.774 15.388 15.887 14.774 14.491 13.936 13.437

REDUCCIÓ 
MESURES (m3/dia)

1.746 1.771 1.824 1.895 1.895 1.923 2.001 2.064 1.923 1.887 1.817 1.753

DIFERENCIAL 
(m3/dia)

1.475 1.775 2.739 3.630 3.318 2.703 2.047 2.858 3.011 3.302 2.953 3.321

200l/hab
xdia
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MESURES ESTAT EMERGÈNCIA II 

 
 

 

 

 
  

CODI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

ALE-01 8 m3/dia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ALE-02 160 m3/dia 149 151 156 162 162 164 171 177 164 161 155 149
ALE-03 30 m3/dia 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ALE-04 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-05 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-06 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-07 354 m3/dia 329 334 344 358 358 363 378 391 363 356 343 330
ALE-08 68 m3/dia 63 64 66 69 69 70 73 75 70 68 66 63
ALE-09 1.107 m3/dia 1.029 1.044 1.076 1.119 1.119 1.136 1.183 1.222 1.136 1.114 1.072 1.033
ALE-10 76 m3/dia 71 72 74 77 77 78 81 84 78 77 74 71
ALE-11 102 m3/dia 95 96 99 103 103 105 109 113 105 103 99 95
ALE-12 10 m3/dia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ALE-13 150 m3/dia 139 141 146 152 152 154 160 166 154 151 145 140
ALE-14 68 m3/dia 63 64 66 69 69 70 73 75 70 68 66 63
ALE-15 5 m3/dia 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5

1.986 2.015 2.075 2.155 2.156 2.188 2.277 2.349 2.188 2.147 2.066 1.994

MESURA ESTALVI 
DEMANDA DESCRIPCIÓ

Intensificació de la detecció i la recerca de fuites. REDUCCIÓ DIRECTA
Reducció pressions de consigna als sectors regulats x coef
Regulació de les actuacions directes a la xarxa REDUCCIÓ DIRECTA

Restricció en les proves estanqueitat cobertes i terrasses REDUCCIÓ DIRECTA

Seguiment de les mesures implantades per ACA
Redacció del Ban 
Reunió Comitè Municipal de Sequera
Comunicació i seguiment dels grans consumidors REDUCCIÓ INDUSTRIAL 5%
Intensificació del control policial 0,5% RESPECTE INJECTAT 
Protocol de comunicació cap a la població 12% CONSUM DOMÈSTIC

Regulació de l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines. 100% CONSUM
Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics 25% CONSUM

Regulació de l’ús d’aigua potable per reg. 80% CONSUM REGS
Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja. 85% CONSUM
Anul·lació fonts ornamentals. REDUCCIÓ DIRECTA

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186

INJECTAT (m3/mes) 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948

INJECTAT (m3/dia) 13.651 13.576 13.077 12.815 13.134 13.993 15.342 15.093 13.686 13.077 12.799 11.869

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/mes)

373.291 342.191 390.377 392.855 406.129 398.887 429.320 443.242 398.893 404.299 376.261 374.898

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/dia)

12.042 12.221 12.593 13.095 13.101 13.296 13.849 14.298 13.296 13.042 12.542 12.093

REDUCCIÓ 
MESURES (m3/dia)

1.986 2.015 2.075 2.155 2.156 2.188 2.277 2.349 2.188 2.147 2.066 1.994

DIFERENCIAL 
(m3/dia)

376 660 1.590 2.435 2.123 1.491 784 1.554 1.798 2.112 1.809 2.218

180l/hab
xdia
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MESURES ESTAT EMERGÈNCIA III 

 
 

 

CODI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

ALE-01 8 m3/dia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ALE-02 750 m3/dia 697 707 729 758 758 770 802 828 770 755 726 700
ALE-03 30 m3/dia 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ALE-04 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-05 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-06 - m3/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALE-07 379 m3/dia 352 358 368 383 383 389 405 418 389 382 367 354
ALE-08 68 m3/dia 63 64 66 69 69 70 73 75 70 68 66 63
ALE-09 1.660 m3/dia 1.543 1.566 1.614 1.678 1.679 1.704 1.774 1.832 1.704 1.671 1.607 1.550
ALE-10 76 m3/dia 71 72 74 77 77 78 81 84 78 77 74 71
ALE-11 102 m3/dia 95 96 99 103 103 105 109 113 105 103 99 95
ALE-12 10 m3/dia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ALE-13 150 m3/dia 139 141 146 152 152 154 160 166 154 151 145 140
ALE-14 68 m3/dia 63 64 66 69 69 70 73 75 70 68 66 63
ALE-15 5 m3/dia 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5

3.071 3.117 3.210 3.336 3.337 3.387 3.525 3.638 3.387 3.323 3.197 3.085

MESURA ESTALVI 
DEMANDA DESCRIPCIÓ

Intensificació de la detecció i la recerca de fuites. REDUCCIÓ DIRECTA
Reducció pressions de consigna als sectors regulats
Regulació de les actuacions directes a la xarxa REDUCCIÓ DIRECTA

Restricció en les proves estanqueitat cobertes i terrasses REDUCCIÓ DIRECTA

Seguiment de les mesures implantades per ACA
Redacció del Ban 
Reunió Comitè Municipal de Sequera
Comunicació i seguiment dels grans consumidors REDUCCIÓ INDUSTRIAL 5%
Intensificació del control policial 0,5% RESPECTE INJECTAT 
Protocol de comunicació cap a la població 18% CONSUM DOMÈSTIC

Regulació de l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines. 100% CONSUM
Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics 25% CONSUM

Regulació de l’ús d’aigua potable per reg. 80% CONSUM REGS
Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja. 85% CONSUM
Anul·lació fonts ornamentals. REDUCCIÓ DIRECTA

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Població real 66.898 67.895 69.960 72.751 72.783 73.868 76.939 79.434 73.869 72.455 69.678 67.186

INJECTAT (m3/mes) 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948

INJECTAT (m3/dia) 13.651 13.576 13.077 12.815 13.134 13.993 15.342 15.093 13.686 13.077 12.799 11.869

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/mes)

331.814 304.170 347.002 349.205 361.004 354.566 381.617 393.993 354.571 359.377 334.454 333.243

MÁXIM INJECTABLE 
(m3/dia)

10.704 10.863 11.194 11.640 11.645 11.819 12.310 12.709 11.819 11.593 11.148 10.750

REDUCCIÓ 
MESURES (m3/dia)

3.071 3.117 3.210 3.336 3.337 3.387 3.525 3.638 3.387 3.323 3.197 3.085

DIFERENCIAL 
(m3/dia)

124 404 1.326 2.161 1.849 1.212 493 1.254 1.519 1.839 1.546 1.965

160l/hab
xdia
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ANNEX 6: RESUM OBJECTIU DELS VOLUMS NECESSARIS EN CADA FASE 

ESTAT ALERTA 

 

 
 
 

ESTAT EXCEPCIONALITAT 

 

 

 

ESTAT EMERGÈNCIA I 

 

  

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
1. ATLL dipòsit 3 311.499 222.211 206.512 197.866 216.054 218.184 238.558 226.160 207.512 197.643 176.260 190.819 2.609.278
2. ATLL dipòsit 1 74.627 126.766 151.823 139.697 146.688 171.734 198.055 203.082 166.810 167.603 171.328 151.018 1.869.231
3. ATLL dipòsit Sta.Mari  10.952 9.641 11.590 12.177 13.475 15.078 17.631 19.211 19.292 19.690 17.080 8.538 174.355
5. Mina Marmellar 26.093 21.496 22.177 18.575 21.946 14.790 21.352 19.428 16.967 20.430 19.288 17.554 240.096
6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pou Mas Tapet 4 5 5 6 4 4 0 7 2 0 18 11 66
8.Pou Coladors 4 3 13.286 16.127 8.982 4 4 4 3 4 4 6 38.431
9. Pou Mas Ricart 4 3 4 6 4 4 4 5 4 4 2 2 46
TOTALS 423.183 380.125 405.397 384.454 407.153 419.798 475.604 467.897 410.590 405.374 383.980 367.948 4.931.503
MÁXIM INJECTABLE 

(m3/mes)
518.460 475.265 542.190 545.633 564.068 554.010 596.277 615.614 554.018 561.526 522.585 520.692

ESTALVI 95.277 95.140 136.793 161.179 156.915 134.212 120.673 147.717 143.428 156.152 138.605 152.744

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
1. ATLL dipòsit 3 311.499 222.211 206.512 197.866 216.054 218.184 238.558 226.160 207.512 197.643 176.260 190.819 2.609.278
2. ATLL dipòsit 1 74.627 126.766 151.823 139.697 146.688 171.734 198.055 203.082 166.810 167.603 171.328 151.018 1.869.231
3. ATLL dipòsit Sta.Mari  10.952 9.641 11.590 12.177 13.475 15.078 17.631 19.211 19.292 19.690 17.080 8.538 174.355
5. Mina Marmellar 26.093 21.496 22.177 18.575 21.946 14.790 21.352 19.428 16.967 20.430 19.288 17.554 240.096
6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pou Mas Tapet 4 5 5 6 4 4 0 7 2 0 18 11 66
8.Pou Coladors 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
9. Pou Mas Ricart 4 3 4 6 4 4 4 5 4 4 2 2 46
TOTALS 423.429 380.372 392.361 368.577 398.421 420.044 475.850 468.143 410.837 405.620 384.226 368.192 4.896.072
MÁXIM INJECTABLE 

(m3/mes)
476.983 437.244 498.815 501.982 518.943 509.689 548.575 566.364 509.696 516.604 480.778 479.036

ESTALVI 53.554 56.872 106.454 133.405 120.522 89.645 72.725 98.221 98.859 110.984 96.552 110.844

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
1. ATLL dipòsit 3 311.499 222.211 206.512 197.866 216.054 218.184 238.558 226.160 207.512 197.643 176.260 190.819 2.609.278
2. ATLL dipòsit 1 54.754 116.504 151.823 139.697 146.688 171.734 188.011 203.082 166.810 167.603 171.328 151.018 1.829.052
3. ATLL dipòsit Sta.Mari  10.952 9.641 11.590 12.177 13.475 15.078 17.631 19.211 19.292 19.690 17.080 8.538 174.355
5. Mina Marmellar 26.093 21.496 22.177 18.575 21.946 14.790 21.352 19.428 16.967 20.430 19.288 17.554 240.096
6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pou Mas Tapet 3.720 3.360 3.720 3.600 3.720 3.600 3.720 3.720 3.600 3.720 3.600 3.720 43.800
8.Pou Coladors 4.650 4.200 4.650 4.500 4.650 4.500 4.650 4.650 4.500 4.650 4.500 4.650 54.750
9. Pou Mas Ricart 3.100 2.800 3.100 3.000 3.100 3.000 3.100 3.100 3.000 3.100 3.000 3.100 36.500
TOTALS 414.768 380.212 403.572 379.415 409.633 430.886 477.022 479.351 421.681 416.836 395.056 379.399 4.987.831
MÁXIM INJECTABLE 

(m3/mes)
414.768 380.212 433.752 436.506 451.255 443.208 477.022 492.491 443.214 449.221 418.068 416.553

ESTALVI 0 0 30.180 57.091 41.622 12.322 0 13.140 21.533 32.385 23.012 37.154
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ESTAT EMERGÈNCIA II 

 

 

 

ESTAT EMERGÈNCIA III 

 

 
 

  

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
1. ATLL dipòsit 3 265.000 194.000 194.000 197.866 210.000 195.000 194.000 204.000 195.000 192.000 168.000 175.000 2.383.866
2. ATLL dipòsit 1 50.000 100.000 145.000 139.697 145.000 160.000 184.000 190.000 158.000 162.000 160.000 153.000 1.746.697
3. ATLL dipòsit Sta.Mari  6.200 5.600 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 73.000
5. Mina Marmellar 26.093 21.496 22.177 18.575 21.946 14.790 21.352 19.428 16.967 20.430 19.288 17.554 240.096
6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pou Mas Tapet 6.820 6.160 6.820 6.600 6.820 6.600 6.820 6.820 6.600 6.820 6.600 6.820 80.300
8.Pou Coladors 6.200 5.600 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 73.000
9. Pou Mas Ricart 4.650 4.200 4.650 4.500 4.650 4.500 4.650 4.650 4.500 4.650 4.500 4.650 54.750
10.Pou Xamanets 5.270 4.760 5.270 5.100 5.270 5.100 5.270 5.270 5.100 5.270 5.100 5.270 62.050
TOTALS 370.233 341.816 390.317 384.338 406.086 397.990 428.492 442.568 398.167 403.570 375.488 374.694 4.651.709
MÁXIM INJECTABLE 

(m3/mes)
373.291 342.191 390.377 392.855 406.129 398.887 429.320 443.242 398.893 404.299 376.261 374.898

ESTALVI 3.058 375 60 8.517 43 897 828 674 726 729 773 204

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
1. ATLL dipòsit 3 220.000 152.000 145.000 157.866 160.000 146.000 142.000 150.000 146.000 143.000 122.000 128.000 1.811.866
2. ATLL dipòsit 1 50.000 100.000 145.000 139.697 145.000 160.000 184.000 190.000 158.000 162.000 160.000 153.000 1.746.697
3. ATLL dipòsit Sta.Mari  6.200 5.600 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 73.000
5. Mina Marmellar 26.093 21.496 22.177 18.575 21.946 14.790 21.352 19.428 16.967 20.430 19.288 17.554 240.096
6. Pou Ntra. Sra. Llum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pou Mas Tapet 6.820 6.160 6.820 6.600 6.820 6.600 6.820 6.820 6.600 6.820 6.600 6.820 80.300
8.Pou Coladors 6.820 6.160 6.820 6.600 6.820 6.600 6.820 6.820 6.600 6.820 6.600 6.820 80.300
9. Pou Mas Ricart 6.200 5.600 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 6.200 6.000 6.200 6.000 6.200 73.000
10.Pou Xamanets 7.905 7.140 7.905 7.650 7.905 7.650 7.905 7.905 7.650 7.905 7.650 7.905 93.075
TOTALS 330.038 304.156 346.122 348.988 360.891 353.640 381.297 393.373 353.817 359.375 334.138 332.499 4.105.259
MÁXIM INJECTABLE 

(m3/mes)
331.814 304.170 347.002 349.205 361.004 354.566 381.617 393.993 354.571 359.377 334.454 333.243

ESTALVI 1.776 14 880 217 113 926 320 620 754 2 316 744
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ANNEX 6: CONSELLS A LA POBLACIÓ DAVANT SITUACIONS DE SEQUERA 

 

 

Una persona pot arribar a consumir entre 100 i 200 litres d'aigua potable en un dia, un bé escàs que 
cal preservar i evitar-ne el malbaratament. Si es prenen mesures per estalviar-la, es pot arribar a reduir 
en un 30% el consum continu d'aigua a les llars: 

 

• Tancar les aixetes quan no s'utilitzen 
En rentar-se les mans o les dents es consumeixen entre 2 i 18 litres d'aigua (una aixeta oberta raja a 
10 litres/minut), segons si la persona deixa córrer l'aigua inútilment o bé tanca l'aixeta mentre 
s'ensabona, es neteja les dents, s'afaita o renta els plats a mà. 

 

• Incorporar a les aixetes dispositius reductors del cabal 
Són econòmics i senzills de col·locar, ja que s'enrosquen a les mateixes aixetes i redueixen el consum 
d'aigua fins a un 50%. Si cal canviar les aixetes, posar monocomandament; el seu consum d'aigua és 
de 6 a 8 litres/minut. 

 

• No descongelar els aliments sota l'aixeta 
Si es treuen amb temps del congelador o es descongelen amb el microones s'aconsegueix no 
malbaratar aigua. 

 

• Dutxar-se en lloc de banyar-se 
Quan es dutxa una persona consumeix entre 30 i 80 litres d'aigua, mentre que per omplir una banyera 
són necessaris entre 200 i 300 litres. També és important aprofitar l'aigua que surt mentre s'espera 
que s'escalfi l'aigua de la dutxa, i en comptes de deixar-la perdre, recollir-la amb una galleda i utilitzar-
la per netejar, regar, etc. Hi ha dispositius reductors del cabal per a les aixetes de les dutxes que 
permeten estalviar fins a un 50% d'aigua. 

 

• Reparar les aixetes i cisternes dels vàters que perdin aigua 
En el cas de fuites d'aigua, cada gota que cau cada dos segons sumen en total 6.000 litres d'aigua 
malbaratada a l'any, i un fil d'aigua que no s'atura són 36.000 litres/any. Si s'eviten les fuites i es 
reparen les aixetes que degoten es pot aconseguir un estalvi de fins a 30 litres al dia. 

 

• Instal·lar cisternes de vàter amb doble càrrega 
Cada vegada que s'utilitza la cisterna del vàter es consumeixen entre 6 i 10 litres d'aigua. Una mesura 
per reduir aquesta quantitat és col·locar una o dues ampolles plenes de sorra dins del dipòsit del vàter 
o instal·lar un sistema de buidatge regulat, que permetrà reduir a la meitat el consum d'aigua. 
D'aquesta manera es pot evitar gastar uns 4.000 litres d'aigua l'any. 

 

• No utilitzar el vàter com a paperera 
D'aquesta manera s'evita gastar entre 6 i 10 litres d'aigua per cada vegada que s'activa la cisterna. 
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• Posar la rentadora i el rentaplats amb la càrrega completa i utilitzar programes 
d'estalvi 

Un cicle d'una rentadora utilitza de 60 a 90 litres d'aigua (si la rentadora no és de baix consum, pot 
consumir uns 200 litres d'aigua), i el del rentavaixella de 18 a 30 litres. Cal tenir ambdós 
electrodomèstics a plena capacitat abans de posar-los en funcionament, el que permetrà estalviar 
aigua i energia elèctrica. 

 

• No utilitzar la mànega per a la neteja de vehicles 
Rentar el cotxe en un túnel de rentatge -que disposen d'instal·lacions que reciclen l'aigua o amb una 
esponja i una galleda en lloc d'utilitzar la mànega, que pot consumir fins a 350 litres d'aigua. 

 

• Regar la gespa o les plantes de bon matí o al vespre per evitar l'evaporació de l'aigua 
Per regar una superfície de gespa de 100 m2 són necessaris 400 litres d'aigua. Per reduir l'evaporació 
i estalviar aigua es recomana regar ben d'hora al matí o al vespre. 

 

• Millorar la qualitat de l'aigua 
Hi ha molts productes que s'aboquen a l'aigüera que són de difícil eliminació o nocius: pintura, oli, 
productes de neteja, dissolvents, etc. Un litre d'oli mineral pot contaminar 10.000 litres d'aigua. Cal 
separar-los i portar-los a la deixalleria. 

 

Més material divulgatiu disponible al web de l’Agència Catalana de l’Aigua 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/estalvi-i-eficiencia-delaigua/ 
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